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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. SITUACIÓN ACTUAL 

La calle del Carmen, ubicada entre General Briz y Avda. del Ejército, presenta un estado general 

bastante deteriorado.  

La conducción de agua actual es de fibrocemento produciéndose numerosos reventones a lo largo del 

año. La red de saneamiento también presenta problemas de estanqueidad, sobre todo en episodios de 

lluvias. Además lleva muy poca pendiente incluso zonas en contrapendiente que dificultan la evacuación 

y facilitan el depósito de materia. 

La pavimentación actual es a base de asfalto muy bacheada y parcheada. Las aceras son en general 

estrechas con un ancho medio de 1 metro. 

La calle presenta un ancho total de 10 metros de fachada a fachada, siendo actualmente de doble 

sentido de circulación y aparcamiento a los dos lados, sin criterio definido. 

Hay instalada red de gas bajo aceras y el tendido en BT es mediante trenzado aéreo. Según consulta a 

INKOLAN se tienen cinco cruces de gas. 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

Por encargo del Ayuntamiento de Cariñena se redacta el presente proyecto que tiene por objeto el 

estudio, definición, justificación y valoración de las obras necesarias la renovación de la red de 

saneamiento, distribución y ejecución de nuevas aceras en la calle del Carmen en Cariñena (Zaragoza). 

3. CODIFICACIÓN CPV DE LA OBRA 

Con referencia al código CPV de la obra se puede encuadrar con los códigos:  

45231100-6 Trabajos generales de construcción de tuberías 

45233252-0  Trabajos de pavimentación de calles 
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4. ESTUDIOS REALIZADOS 

Se han realizado los siguientes estudios: 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Se realiza un levantamiento topográfico las zonas donde se ha considerado necesario reflejando en ellos 

los elementos singulares. 

En el Anejo nº 01 se recogen estos trabajos plasmándose en planos a escala adecuada con las bases de 

replanteo correspondientes.  

Se adjunta reportaje fotográfico de cada zona de actuación con la situación actual. 

ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Dada las características de las obras proyectadas no se considera necesario la ejecución de un estudio 

geotécnico de detalles. 

JUSTIFICACION DE REDES 

En el Anejo nº 04 se recogen los cálculos justificativos de los diámetros de las conducciones de agua y 

saneamiento. 

SERVICIOS EXISTENTES 

Para la redacción del proyecto se solicita información de los servicios existentes a las compañías 

suministradores. En el documento planos se recoge el plano proporcionado por la plataforma INKOLAN. 

5. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROYECTADA 

La presente memoria recoge los siguientes trabajos de renovación de las redes de abastecimiento de 

agua y saneamiento además de la ejecución de nuevas aceras ampliando su anchura. Posteriormente se 

valorará la renovación de la calzada mediante pavimento asfáltico, esta actuación no se contempla en el 

presente proyecto. 
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• Renovación de la red de agua. 

 Se renovarán la conducción actual de agua mediante tubería de polietileno de alta densidad de 

Ø110 mm y 10 atm de PN con uniones mediante manguitos electrosoldados. La longitud será de 

210 metros. 

Se alojará en zanja de sección trapezoidal e irá envuelta en arena o gravilla redondeada 6/12, los 

rellenos hasta coronación serán mediante suelo seleccionado de aportación según PG-3. La 

profundidad media será de 1 metro.  

Se conectará a las redes existentes en la calle General Briz y Avda. del Ejército colocando válvula de 

corte y pozo para alojamiento de la misma. 

Se renovarán todas las acometidas domiciliarias. Podrán darse las siguientes casuísticas: acometida 

con arquetilla y llave en acera y entrada directa a vivienda (contador en el interior) o acometida con 

arquetilla y llave en acera y conexión a caja de contador ubicada en fachada de la vivienda. En el 

segundo caso pudiera ser necesaria la renovación de la caja de contador en fachada. 

Se contempla la ubicación de un hidrante contra incendios de suelo y válvula de corte previa. Previa 

a su instalación se confirmará su ubicación idónea. 

Se prevé la instalación de dos bocas de riego con acople tipo del ayuntamiento. 

Se dispone de una partida para el mantenimiento del servicio de agua potable a las viviendas 

durante la ejecución de las obras. 

• Renovación de la red de saneamiento. 

Se prevé la renovación de la red de saneamiento mediante conducción de PVC corrugado tipo teja 

Ø315 mm, SN>8KN/m2. La longitud del nuevo colector será de 174 metros. 

El colector proyectado es cabecera de saneamiento por lo que se instalará en cabecera desagüe 

desde la red de distribución con llave de corte de compuerta Ø60 mm y tubería de desagüe a pozo 

de cabecera del colector de Ø63 mm PeaD 10 atm, alojada en arqueta independiente que sirva para 

las operaciones de mantenimiento y limpieza del tramo de red. 

Se alojará en zanja de sección trapezoidal e irá envuelta en arena o gravilla redondeada 6/12, los 

rellenos hasta coronación serán mediante suelo seleccionado de aportación según PG-3. La 

profundidad media será de 1,60 metros. 

Se colocarán pozos de registro en los puntos de cambio de alineación en planta o en perfil 

longitudinal, así como cuando la distancia entre pozos sea mayor de 50 metros en planta. 
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El trazado se modifica ligeramente al actual eliminando un pozo cercano al pozo de conexión en la 

Avda. del Ejército y mejorando considerablemente la pendiente del colector, por lo que la velocidad 

del agua será mayor y mejorará su funcionamiento hidráulico.  

Se prevé la renovación de todas las acometidas domiciliarias mediante conducto de PVC Ø160 o 

200 mm teja SN4 en sección hormigonada con HM-20 e inserción en colector mediante clip 

elastomérico o de PVC. 

Se colocarán nuevos sumideros con conexión a colector con tubo de PVC  Ø200 mm teja SN4 en 

sección hormigonada HM-20, con desagüe a pozo de registro o colector mediante pieza de 

conexión. 

Se dispone de una partida para el mantenimiento del servicio evacuación de aguas negras de las 

acometidas domiciliarias durante la ejecución de las obras. 

• Pavimentación. 

Se define una nueva sección de calle con aceras de 1,50 m de ancho 

Las aceras serán de hormigón con árido visto encintadas con bordillo prefabricado de hormigón 

tipo T-2 y rígola anexa de hormigón in-situ de 30 cm de anchura.  

Previa a su ejecución se realizará un corte longitudinal para cada nueva acera en el pavimento de 

hormigón y posteriormente se demolerá la pavimentación de las aceras y parte de la calzada 

ocupada por la nueva sección de la acera. 

Los accesos a los garajes se realizarán mediante bordillo de badén y piezas de transición 

continuando con el criterio de otras calles de la ciudad. 

Se prevé la ejecución de un paso peatonal junto a la calle General Briz. 

Se prevé un simple tratamiento superficial para cerrar las zanjas de la instalación de las redes de 

distribución y saneamiento hasta que se ejecute la pavimentación definitiva de la calle. 

6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Como consecuencia de los costes de la mano de obra, maquinaria y materiales, y de los rendimientos 

obtenidos en obras similares, se confecciona un Cuadro de Precios, para aplicar a las diversas unidades 

de obra. La justificación de los mismos se realiza en el Anejo nº 07. 
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7. OCUPACIÓN DE TERRENOS Y AFECCIONES 

Se dispone de todos los terrenos recogidos en el ámbito del proyecto que son propiedad del 

Ayuntamiento. 

8. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

El plazo de ejecución se fijará en el pliego de cláusulas particulares para la realización de estas obras. No 

obstante y como orientación, estimamos que dicho plazo, contado a partir de la fecha de firma del Acta 

de comprobación del Replanteo será de 2,5 meses. 

El plazo de garantía será de 24 meses, contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción de 

las Obras.  

9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre se desarrolla en el Anejo nº 09 de la 

presente Memoria el Estudio Básico de Seguridad y Salud correspondiente. 

10. PRESUPUESTOS 

Con los precios de las unidades de obra tomados del Cuadro de Precios nº 1 y las mediciones de las 

mismas, se confecciona el Presupuesto de Ejecución Material. 

El total del PEM asciende a CIENTO CUATRO MIL SETENTA EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

(104.070,32 €), incluido el importe del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Al presupuesto de Ejecución Material le sumamos un 19% en concepto de gastos generales y beneficio 

industrial, y a la suma, aplicamos el 21% en concepto de IVA y obtenemos un Presupuesto Base de 

Licitación de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS (149.850,85 €). 
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11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público y en virtud de su 

Artículo 77 se hace constar que no es de aplicación la clasificación del contratista a la presente obra. 

No obstante, será en el Pliego de Bases de la Licitación de la obra donde se deberán de determinar la 

clasificación y categoría del Contratista, de acuerdo con las cláusulas que contenga. 

12. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Las obras definidas en el presente Proyecto cumplen los requisitos establecidos en el artículo 13.3 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, en el artículo 125 del R. G. de Contratos 

de las Adm. Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y en el artículo 336 del 

Reglamento de Bienes, actividades, servicios y obras de las entidades locales de Aragón, constituyendo 

la misma una obra completa sustancialmente definida y susceptible de ser entregada al uso público. 

13. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

Este proyecto consta de los siguientes documentos: 

Documento nº 1.- MEMORIA 

Memoria descriptiva 

Anejo nº 01.- Topografía y reportaje fotográfico 

Anejo nº 02.- Características generales 

 Anejo nº 03.- Informe geotécnico 

Anejo nº 04.-  Justificación de redes 

Anejo nº 05.- Gestión de residuos 

Anejo nº 06.- Plan de obra 

Anejo nº 07.- Justificación de precios 

Anejo nº 08.- Resumen de unidades 

 Anejo nº 09.-  Estudio de Seguridad y Salud  
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Documento nº 2.- PLANOS 

Plano nº 01.- Planta de situación y emplazamiento 

Plano nº 02.01.- Redes municipales a renovar. Planta general 

Plano nº 02.02.01.- Redes municipales a renovar. Perfil longitudinal I 

Plano nº 02.02.02.- Redes municipales a renovar. Perfil longitudinal II 

Plano nº 03.- Pavimentación. Planta general 

Plano nº 04.01.- Secciones tipo y obras de fábrica I 

Plano nº 04.02.- Secciones tipo y obras de fábrica II 

Plano nº 04.03.- Secciones tipo y obras de fábrica III 

Plano nº 04.04.- Secciones tipo y obras de fábrica IV 

Plano nº 04.02.- Secciones tipo y obras de fábrica V 

Plano nº 05.- Servicios existentes. Planta general 

Documento nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Capítulo I.- Definición y alcance del pliego 

Capítulo II.- Prescripciones técnicas 

Capítulo III.- Materiales básicos 

Capítulo IV.- Ejecución y control 

Capítulo V.- Medición y abono 

Capítulo VI. - Disposiciones generales 

Documento nº 4.- PRESUPUESTOS 

Capítulo I.- Mediciones 

Capítulo II.- Cuadros de precios 

Capítulo III.- Presupuestos parciales 

Capítulo IV.- Presupuesto General 
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14. CONCLUSIÓN 

Con lo explicado a lo largo de esta Memoria, quedando justificado y valorado en el resto de 

documentos, entendemos que el presente Proyecto es completo y que recoge la realidad de la 

problemática de la ejecución de la obra proyectada, sometiendo este documento a la aprobación de la 

Entidad Contratante y a la de los Organismos que proceda. 

Zaragoza, junio de 2020 
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 
 
 

Fdo.: Carmen Sarasa Alcubierre 
Colegiada nº 21.754 
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ANEJO Nº 01 

TOPOGRAFÍA Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

1. PLANTA TOPOGRÁFICA 

Se recoge planos topográficos los datos tomados de la calle del Carmen a escala adecuada y 

georeferenciada.  

En los planos se da un listado con las bases de replanteo. 

2. ESTADO ACTUAL 

Recogemos a continuación el estado actual de la calle del Carmen. 
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ANEJO Nº 02 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Núcleo .................................................................................................................................... Cariñena 

Provincia ................................................................................................................................. Zaragoza 

Tipo de proyecto ................................................................................... Renovación de redes y aceras 

REDES 

Demolición pavimentos .................................................................................................. 286,20 m2 

Excavación en zanja ........................................................................................................ 378,94 m3 

Arena/gravilla ................................................................................................................. 122,28 m3 

Relleno suelo seleccionado ............................................................................................. 269,13 m3 

Tubería PeAD Ø110 10 atm PN ......................................................................................... 210,14 m 

Acometidas domiciliarias agua potable ................................................................................. 35 Ud 

Arquetas de registro ................................................................................................................ 3 Ud 

Válvulas de corteØ100 mm  ..................................................................................................... 4 Ud 

Hidrante incendios  .................................................................................................................. 1 Ud 

Bocas de riego .......................................................................................................................... 2 Ud 

Tubería PVC Ø400 SN>8 KN/m2 ......................................................................................... 38,89 m 

Tubería PVC Ø315 SN>8 KN/m2 ....................................................................................... 135,00 m 

Acometidas domiciliarias saneamiento ................................................................................. 35 Ud 

Pozos de registro ..................................................................................................................... 4 Ud 

Sumideros  ............................................................................................................................. 18 Ud 

PAVIMENTACIÓN DE ACERAS 

Demolición pavimentos .................................................................................................. 734,62 m2 

Cajeos .............................................................................................................................. 734,62 m2 

Base suelo seleccionado ................................................................................................. 110,19 m3 

Bordillo prefabricado T-2 ................................................................................................. 285,74 ml 

Bordillo montable en vados ............................................................................................... 94,50 ml 

Piezas de transición en vados ........................................................................................... 32,00 Ud 
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Rígola hormigón in-situ .................................................................................................... 383,39 ml 

Losa hormigón árido visto (pavimento aceras)  ............................................................. 584,85 m² 

Baldosa hidráulica tipo botón (rebaje aceras) .................................................................... 7,73 m² 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................ 104.070,32 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ........................................................................ 149.850,85 € 

 



ANEJO 03 
INFORME GEOTÉCNICO 
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ANEJO Nº 03 

INFORME GEOTÉCNICO 

1. MATERIALES GEOLÓGICOS 

La zona de obras se encuentra en la depresión del Ebro, en la zona central de la misma, formada 

principalmente por materiales terciarios de origen evaporítico o bien materiales cuaternarios de origen 

fluvial formando capas de acarreos procedentes de fenómenos de sedimentación. 

2. INFORMACIÓN GEOLÓGICA 

Se recoge, únicamente a título informativo copia del plano geológico de la zona donde aparece el 

substrato del terreno fuera de la capa superficial. 

Los trabajos recogidos en el proyecto no suponen una modificación en las condiciones de contorno de 

las instalaciones por lo que no se considera la elaboración de un estudio geotécnico más preciso. 
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ANEJO Nº 04 

JUSTIFICACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y 
SANEAMIENTO 

1. GENERALIDADES 

Se proyecta la mejora de la red de distribución y saneamiento mediante renovación de las conducciones 

existentes a lo largo de toda la calle. 

Respecto a la red de distribución, se proyectan de manera que estas conducciones formen parte de las 

mallas que constituyen la red Cariñena, contribuyendo a compensar las presiones y caudales circulantes. 

La red de distribución actual es de fibrocemento. Se encuentra bastante deteriorada dando problemas 

continuos de reventones como se puede observar en los parches del pavimento. Esta red conecta con 

las redes perpendiculares en la calle General Briz (Ø100 de fibrocemento) y Avda. del Ejercito (Ø90mm 

de PeAD) en pozos de registro. 

La red de saneamiento que se quiere renovar es cabecera por lo que los caudales que circulen por la 

misma serán únicamente los recogidos en esta calle. Actualmente la red presenta pendiente 

longitudinal muy escasa, del orden del 0,6% con un diámetro de 250 mm. En episodios de lluvias 

intensas, la red entra en carga lo que provoca fugas de agua por las juntas en mal estado de la 

conducción, llevando a filtraciones y hundimientos de la calzada. 

2. NECESIDADES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y SANEAMIENTO 

Vamos a realizar el cálculo de las necesidades en función de las viviendas de la calle.  

Tenemos 33 parcelas edificadas a lo largo de la calle repartida en ambas márgenes. Por lo general son 

viviendas unifamiliares de una o dos alturas. Adoptamos una densidad de población por vivienda de 4 

personas y un consumo de 250 l/hab y día.  

Desarrollando los cálculos con estas hipótesis tenemos lo siguiente:  
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 Consumo diario = 33 x 4 x 250 = 33.000 l/día 

Adoptamos un factor punta de 2, por lo que tenemos un caudal diario de 66.000 l/día. 

El caudal punta (10h) será:  Qp = 66.000 /36.000 = 1,80 l/s 

Consideramos el caudal hidrante 8,33 l/s, tememos un caudal de cálculo para la red de distribución de 

10,00 l/s. 

Si consideramos una boca de riego abierta de 2,50 l/s tenemos un caudal de cálculo de 4,30 l/s, que será 

el funcionamiento habitual. 

Utilizamos la fórmula de Manning para el cálculo de las pérdidas de carga unitaria: 

v = 
n

iR 3
2

 

siendo: v = velocidad en m/s 

 R = radio hidráulico de la sección en m 

 i = pérdida en tanto por uno 

 n = coeficiente de Manning. Para Pe AD → n = 0,009 

Se obtiene para tubería de Pe AD de 10 At los siguientes valores de carga y velocidad. 

Q 10 l/s Q 4,30 l/s 
Ø v i v i 

75 2,92 0,1647 1,26 0,0305 
90 2,03 0,0623 0,87 0,0115 
110 1,36 0,0214 0,58 0,0040 
125 1,05 0,0107 0,45 0,0020 

Si observamos los valores, tenemos que en el caso de hidrante abierto, la conducción más eficiente será 

la de Ø125 mm pero en el funcionamiento normal de 4,30 l/s, esta sección estaría sobredimensionada. 

Se decide la colocación de tubería Pe AD de 10 At de Ø110 mm ya que en funcionamiento normal da 

valores aceptables de velocidad y pérdida de carga y en el caso de hidrante abierto, estos mismos 

valores son aceptables asumiendo que la conducción estaría en funcionamiento forzado. 
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Para el cálculo de la red de saneamiento partimos de un caudal de aguas negras igual al de consumo de 

la red de distribución en este tramo, es decir, 1,8 l/s. 

Vamos a añadir el caudal de lluvia que proporciona la cuenca vertiente a este tramo de la calle Carmen, 

consideramos la mitad de cada manzana en lado par e impar, obteniendo una superficie de 11.400 m2. 

Longitud máxima 180,00 m 

 Desnivel: 1,90 m 

 Pendiente 1,90
180,00

= 0,0106 

 

Los caudales de cálculo son los correspondientes a avenidas de periodos de retorno de 2 años. 

El cálculo de caudales lo realizaremos mediante la fórmula: 

 

K
IxAxCQ =  

siendo:  Q.- caudal en m³/s 

 C.- coeficiente de escorrentía 

 A.- área de la cuenca en Ha 

I.- Intensidad media de precipitación para periodo de retorno y tiempo igual al de 

concentración. 

K.- coeficiente, que para las unidades elegidas de caudal y superficie adquiere el valor, 

K = 300. 

 

En la zona de Cariñena, según el mapa para el cálculo de máximas precipitaciones en España, del 

Ministerio de Fomento, se obtienen los valores siguientes: 

 P = 46 

 Cv= 0,4 

 

Para el valor de Cv, se obtiene, en el mismo mapa, el siguiente factor de amplificación KT: 

Período de retorno de 2 años,  K2 = 0,909 , obteniéndose la siguiente precipitación diaria: 

 P2 = 46 x 0,909 = 41,676 mm 
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El tiempo de concentración viene dado por la fórmula: 
76,0

4
3,0 








=

J
LT , siendo: 

 T.- tiempo de concentración en horas 

 L.- longitud de la cuenca en Km 

 J.- pendiente en tanto por uno 

 

Obtenemos un tiempo de concentración para la cuenca: 

hTc 193,0
0106,0
180,03,0

76,0

4
=










=  

Procedemos a continuación al cálculo de escorrentía Po 

La zona que nos ocupa esta totalmente consolidada y edificada. Las edificaciones cuentan con parcela 

jardín. 

Se va a calcular a continuación el coeficiente de escorrentía para la cuenca. 

2

11

231









+









+








−

=

o

d

o

d

o

d

P
P

P
P

P
P

C  

En el caso de zona totalmente pavimentadas, el umbral de escorrentía será 1, que según la figura 2.5 de 

la Instrucción debemos mayorar con un coeficiente corrector de 2,2, por lo que el umbral de escorrentía 

será:  Po = 2,2 x 1 = 2,2 

Coeficiente de escorrentía de la zona pavimentada: 

839,0
11

2,2
68,41

23
2,2
68,411

2,2
68,41

2 =








 +








 +






 −
=C  
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La intensidad media Ic se obtiene mediante la fórmula: 
128

25

1
1,0

1,01,0

−

−









=

t

dd

o

I
I

I
I

 

El valor 
dI

I1  está determinado en la figura 2.2 de la Instrucción, obteniéndose un valor de 10. 

Obtenemos el valor de Ic para cada tiempo de concentración calculado según la cuenca o subcuenca 

19,2410 128
193,028

1,0

1,01,0

== −
−

d

o

I
I

 

Obtenemos a continuación la intensidad media de precipitación para el periodo de retorno de 2 años, 

intervalo igual al tiempo de concentración, para cada cuenca o subcuenca. 

01,42
24

68,4119,242 == xI  

Aplicando la fórmula indicada al principio se obtienen los siguientes caudales: 

s
mxxQ

3

2 134,0
300

01,4214,1839,0
==  

 

Tenemos un caudal de aguas pluviales de 134 l/s al que añadimos el caudal de aguas negras, teniendo 

un caudal de cálculo para la red de saneamiento de 135,80 l/s. 

El cálculo de la pérdida de carga unitaria en las tuberías las calcularemos mediante la fórmula de 

Prandtl: 











+−=

gdJd
v

d
KgdJV

2
51,2

71,3
lg*2  

siendo: V.- velocidad media del agua en m/s 

 g.- aceleración de la gravedad en m/s2 

 d.- diámetro interior de la tubería en m 

 J.- pérdida de carga de la tubería en m/m 

 K.- coeficiente de rugosidad absoluta equivalente de la conducción en m 
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 v.- viscosidad cinemática del fluido en m²/s 

Esta fórmula sólo es útil para tubería a sección llena. 

La determinación de las relaciones entre velocidades, caudales, alturas de llenado en conducciones 

parcialmente llenas se realiza mediante las fórmulas de Thormann y Franke. 

( )

625,0

2
22









+
−

=
βγβ
ββ

sen
sen

V
Vp  

( )
( ) 625,0

625,1

65,9
2

βγβ
ββ

sen
sen

Q
Qp

+
−

=  

en las que: Vp.- velocidad a sección parcialmente llena 

 V.- velocidad a sección llena 

 Qp.- caudal a sección parcialmente llena 

 Q.- caudal a sección llena 

 2β.- arco de la sección mojada 

 γ.- coeficiente de Thormann que considera el rozamiento entre el fluido circulante 

y el arco del interior del conducto. 

0;5,0 =≤= γη
d
ηPara  

( )
3

5,020
20

5,0;5,0
3−

+
−

=≤=
ηηγη

d
ηPara  

d
h

=h relación entre la altura de lámina de agua (calado) y el diámetro interior. 

En el caso de aguas residuales, para una temperatura de 12º C se adoptan como valores de los 

diferentes coeficientes los siguientes: 

 V.- 1,31 x 10-6 m³/s 

 g.- 9,81 m/s2 

 K.- 0,010 mm tubos de plástico con aguas limpias 

 K.- 0,100 mm tubos de plástico con aguas sucias 
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 K.- 0,250 mm tubos de plástico con aguas sucias y fuertes pérdidas de carga 

derivadas de acometidas, entronques, pozos, cambios de 

dirección, etc. 

Vamos a adoptar una distribución del caudal lineal con la longitud del nuevo colector: 

 Qu = 135,80 / 173,89 = 0,78 l/s y metro. 

Elaboramos la siguiente tabla: 

    Ø Sección llena Sección adoptada 

Tramo Longitud m Caudal final 

tramo l/s 

Pendiente 

tramo 

V m/s Q l/s V m/s Calado 

cm 

P-3 a P-9 45,00 35,14 1% 315 1,82 115,96 1,50 10,5 

P-9 a P-14 45,00 70,29 1% 315 1,82 115,96 1,89 19,04 

P-14 a P-20 45,00 105,43 1% 315 1,82 115,96 1,94 22,71 

P-20 a P-25 38,89 135,80 1% 400 2,11 217,48 2,22 21,03 

 

Valeres de velocidad adecuados. Por tanto adoptamos un diámetro de Ø315mm exterior y 0,285 mm 

interior de PVC corrugada tipo teja, SN>8 Kn/M2 para los 135 metros iniciales del colector y 

aumentamos el tramo final a Ø400 mm del mismo tipo de conducción. De esta manera la conducción 

tiene capacidad de sobras para el caudal de diseño, pero evitamos el entronque con el colector de la 

Avda. del Ejercito a cota baja. Así cuando el colector de la Avda. Ejercito entre en carga hay margen para 

que el agua no revoque hacia la calle del Carmen. 
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ANEJO Nº 05 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN 

1. OBJETO Y FIN DEL ANEJO 

El objeto del presente anejo, según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición, es fomentar, por este orden, su 

prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a 

operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de 

la actividad de construcción. 

2. REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO 

Ley 22/2011, de 28 de Julio de Residuos y suelos contaminados. 

Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, por el 

que se modifica la Ley 22/2011 de 28 de Julio de Residuos y suelos contaminados. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición. 

Decreto 49/2000 B.O.A. nº 33, de 29 de febrero de 2000, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

autorización y registro para la actividad de gestión para las operaciones de valorización o eliminación de 

residuos no peligrosos, y se crean los registros para otras actividades de gestión de residuos no 

peligrosos distintas de las anteriores, y para el transporte de residuos peligrosos. 

Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 
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Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento 

de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de 

eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de 

la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la demolición, y del régimen 

jurídico del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras 

menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón y sus 

modificaciones. 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 

Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por el que se establecen los criterios y procedimientos 

de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 

1999/31/CE. 

3. AGENTES INTERVINIENTES 

3.1. PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) 

Según el artículo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 

• La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 

consideración de productor del residuo la persona física o jurídica del bien inmueble 

objeto de una obra de construcción o demolición. 

• La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 

tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

• El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos 

de construcción y demolición 
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3.2. POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 

Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición, que no 

ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico 

de los residuos que se generan en la misma. 

3.3. GESTOR DE RESIDUOS 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 

incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 

ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos.  

4. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto.  

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 

calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento 

según la clase de terreno. 

Demolición de pavimentos y obras de fábrica: 

 Demoliciones  1.032,86 m2 x 0,15 m =154,93 m3 

 TOTAL: 154,93 m3 = 309,86 T (30% asfalto) 

   

Excavaciones y apertura de cajas para pavimentación: 

 Caja  734,62 m2 x 0,4 m = 293,85 m3  

Excavación zanja 315,98 m3 

Excavación mina 18,00 m3 

 TOTAL: 627,83 m3 = 1.130,00 Tn 
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4.1. MATERIALES INERTES. Según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero 

LER DESCRIPCIÓN CANTIDADES 
(Tn) 

CANTIDADES 
(m3) 

17 01 01 Hormigón 216,90 108,45 

17 03 02 Mezclas bituminosas 92,96 46,48 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 170503 1.130,00 627,83 

TOTALES 2.038,92 1.082,29 

 

4.2. MATERIALES PELIGROSOS. Según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero 

LER DESCRIPCIÓN CANTIDADES 
(tn) 

CANTIDADES 
(ml) 

17 06 05 Materiales de construcción que 
contienen amianto 0,130 40,00 

TOTALES 0,130 40,00 

 

El volumen de amianto se ha estimado a partir de las longitudes de tubería de distribución para un 

diámetro de 80 mm y espesor de 6 mm (0,00162 m3/ml). Consideramos una densidad del material de 2 

g/cm3. 

El criterio general es dejar enterrada la conducción existente y realizar la nueva instalación en paralelo. Se 

considera una gestión del 20% del total de la conducción. 

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir la cantidad de 

residuos de construcción y demolición que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan reducir 

la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los que se generen. 

 Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la generación de los residuos.  
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La generación de residuos durante la realización del presente Proyecto se produce a través de dos 

actividades claramente diferenciadas y que se describen a continuación: 

Demoliciones: 

Se trata de varios tipos de materiales, hormigones,  asfalto, piedra y pequeñas obras de fábrica. 

En todos los casos deberán demolerse completamente para la posterior ejecución de la obra 

proyectada.  No obstante, para prevenir los residuos en obra, se demolerá lo estrictamente necesario 

para la correcta ejecución de la obra. 

Movimientos de tierras: 

Las medidas a adoptar para la prevención de este tipo de residuos serán:  

 -Se incorporarán al terreno de la propia obra  

-Se depositarán en lugares cercanos o vecinos, con autorización del propietario y de la 

autoridad ambiental competente. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad 

de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 

ejecución.  

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos generados 

en la obra: 

-La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de 

los planos. 

-Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea, pactando con el 

proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

-El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 

utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, 

base de solados, rellenos, etc. 
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-Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 

menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 

superfluos. 

Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de 

ejecución de la misma. 

6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

Las cantidades de residuos de construcción y demolición enumeradas en el punto 4.1 (residuos inertes) 

serán gestionados por una empresa homologada y se trasladarán a un gestor de residuos autorizado 

para su valorización.  

Los residuos 17 05 04, Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 170503, serán 

reutilizados en la propia obra. Para su tratamiento se considera su costo incluido en el precio de las 

unidades de obra de rellenos y reperfilados. La fracción no reutilizable por no cumplir con las 

características solicitadas se utilizará en adecuaciones topográficas de fincas particulares, previa 

autorización por parte del la autoridad ambiental competente. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”, se expresan las 

características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 

Material según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino Peso (T) 

Hormigón 17 01 01 Reciclado/vertedero Planta valorización RCD 216,90 

Mezclas bituminosas 17 03 02 Reciclado/vertedero Planta valorización RCD 46,48 

Materiales de construcción que 
contienen amianto 17 06 05 Vertedero Gestor autorizado RPs 0,130 

7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

Los residuos procedentes de la demolición de pavimentos y obras de fábrica se acopiarán de forma 

separada. Estos acopios se irán evacuando progresivamente a través del gestor autorizado, no 



 7 

 
20P26-P Renovación de redes y aceras en calle del Carmen en Cariñena (Zaragoza) Anejo nº 05.- Gestión de residuos 

superando nunca la cantidad acopiada las fracciones establecidas en el apartado 5 del artículo 5 del Real 

Decreto 105/2008. 

 - Hormigón ................................................................................................ 80,00 tn 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 

origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 

caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 

ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. “Obligaciones del poseedor de 

residuos de construcción y demolición” del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

La cantidad y el tiempo del acopio será de dos días, manteniéndolo en este tiempo en adecuadas 

condiciones de higiene y seguridad. 

La tierra generada en la excavación de zanjas se acopiará igualmente en la obra de forma separada al 

resto de residuos hasta ser evacuada por el gestor autorizado. No obstante el procedimiento a 

desarrollar será determinado por el contratista de las obras en el Plan de Gestión de Residuos. 

El contratista adjudicatario de las obras estará obligado, tal y como se indica en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas del Proyecto, a presentar un Plan de Gestión de Residuos, en el que se 

establezca entre otros el procedimiento de separación, acopio y transporte de los residuos generados, 

así como los puntos de acopio en el interior de la obra, sus dimensiones y cantidades máximas.   

8. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LAS OPERACIONES DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

No se contempla ninguna instalación para las operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra.  

Dichas operaciones las realizará el gestor de los residuos generados de acuerdo con el Plan de Gestión  
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9. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES EN RELACIÓN CON LAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un plan que reflejará 

cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 

demolición que se vaya a producir de acuerdo con las indicaciones descritas en el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero.   

El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte 

de los documentos contractuales de la obra. 

Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a un gestor 

autorizado, se hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la identificación el 

poseedor, del productor, la obra de procedencia y la cantidad en toneladas o en metros cúbicos 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero. 

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El coste previsto para la manipulación y el transporte de los residuos de construcción y demolición de la 

obra descrita en el presente proyecto está incluido en cada uno de los costes de las unidades y partidas 

de obra, al haberse considerado dentro de los costes indirectos de éstas. 

No obstante, en el Presupuesto del Proyecto se ha incluido un capítulo independiente, en el que se valora 

el coste previsto para la gestión de esos mismos residuos para su posterior valorización y/o eliminación y 

entrega de los RCDs al gestor de residuos de autorizado contratado para desarrollar esa función, así como 

la valoración del uso de tierras sobrantes de la excavación para el acondicionamiento topográfico de 

superficies. 

Según la Resolución de 17 de enero de 2020, de la Directora General de Calidad Ambiental, por la que se 

actualizan las tarifas de distintos servicios públicos de gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de 

Aragón, el precio de gestión de escombros mixto es de 5,87 €/Tn.  

La valoración del coste de la gestión de residuos LER 17 05 04 sobrantes, será de 0,30 €/Tn. 
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La valoración del coste de la gestión de residuos LER 17 06 05 será de 15,23 €/ml. 

Este precio no incluye la apertura de zanjas para dejar al descubierto las tuberías. 

Se incluye el desmontaje, manipulación y acondicionamiento de tubos, además del paletizado y el 

transporte a lugar de gestión. Se incluye igualmente los elementos necesarios de protección de los 

trabajadores (elementos de protección personal específicos para trabajos con riesgo de amianto, unidad 

de descontaminación de amianto….), elementos de protección personal para trabajos con riesgo de 

caída, toma de muestras personales y ambientales y su posterior análisis en un laboratorio homologado, 

así como el personal, desplazamientos y adecuación del residuo (embalaje y etiquetado), así como la 

elaboración de documentación de los residuos que se generen. Se aplicará el RD 396/2006. 

 

LER Cantidad (Tn) Precio gestión (€/Tn) TOTAL (€) 

17 01 01 216,90 5,87 1.272,62 

17 03 02 46,48 5,87 272,84 

17 05 04 1.130,00 0,30 339,00 

17 06 05 0,130 15,23 €/ml 609,20 

   2.493,66 

 

11. CONCLUSIÓN 

Con el presente anejo incluido en el Proyecto de Urbanización se entiende se da cumplimiento a lo 

establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, así como del resto de la normativa vigente en esta materia. 

  



ANEJO 06 
PLAN DE OBRA 
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ANEJO Nº 06 

PLAN DE OBRA 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5
CAP.-1. RED DE SANEAMIENTO

27.190,00 9.062,58 36.252,58

CAP.-2. RED DE DISTRIBUCIÓN
11.595,30 7.730,22 19.325,52

CAP.-3. PAVIMENTACIÓN
16.195,00 20.246,05 4.051,10 40.492,15

CAP.-4. OBRAS VARIAS
3.506,41 3.506,41

CAP.-5. GESTIÓN DE RESIDUOS
625,00 625,00 625,00 618,66 2.493,66

CAP.-6. SEGURIDAD Y SALUD
400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2.000,00

Suma mensual……………. 27.590,00 21.682,88 28.456,63 21.271,05 5.069,76 104.070,32
TOTAL A ORIGEN………… 27.590,00 49.272,88 77.729,51 99.000,56 104.070,32

QUINCENASCONCEPTO TOTAL



ANEJO 07 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

   



Precios básicos 
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MANO DE OBRA 

 

 

 

Código  Um  Descripción  Euros  
J-2  H    Oficial 1ª  

  
20,36  

  
J-3  H    Oficial 2ª  

  
17,20  

  
J-6  H    Peón  

  
16,60  
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MATERIALES 

 

 

Código  Um  Descripción  Euros  
EQPTV  Ml  Equipo Visionado inspección  

  
1,20  

  
M-01  H    Camión basculante.  

  
33,73  

  
M-02  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  

  
33,44  

  
M-04  H    Vibrador de aguja  

  
13,82  

  
M-05  H    Compresor móvil con dos martillos  

  
37,09  

  
M-06  H    Bomba de achique.  

  
3,29  

  
M-09  H    Camión regador  

  
26,95  

  
M-11  H    Pala cargadora sobre neumáticos  

  
42,85  

  
M-12  H    Compactador vibratorio remolcado  

  
10,51  

  
M-13  H    Grúa móvil  

  
36,26  

  
M-20  H    Compactador de neumáticos  

  
30,81  
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MAQUINARIA 
 

Código  Um  Descripción  Euros  
11.02  M³  Árido fino en obra. (rendimiento 135 m3/día)  

  
18,00  

  
11.030  M³  Mortero M-50 baja resistencia  

  
41,00  

  
11.09   M2  Encofrado y desencofrado (5 utilizaciones)  

  
19,36  

  
11.10   M3  Subbase suelo seleccionado acopiado en obra.  

  
12,25  

  
11.14  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  

  
76,35  

  
11.16  M³  Mortero de 300 kg. de cemento  

  
62,44  

  
ADIS  L  Aditivo desactivante  

  
6,20  

  
ANCLA  Ud  Anclaje  

  
20,00  

  
AROPR  Ml  Aro de recrecido de hormigón para pozo de registro, diáme-

tro 1000mm, junta elástica, espesor de pared 12cm, incluso 
pates, colocado.  
  

80,50  
  

ARQ3030  Ud  Arqueta de polietileno de 30x30 con tapa de fundición y 
marco  
  

35,00  
  

ARQ4040  Ud  Arqueta de polietileno de 40x40 con tapa de fundición y 
marco  
  

92,00  
  

ARQ6060  Ud  Arqueta de polietileno de 60x60 con tapa y marco de fundi-
ción  
  

110,00  
  

ARQ60CM  Ud  Arqueta e hidrante de 2 bocas  
  

520,00  
  

BOR25X12/15  Ml  Bordillo de calzada de 25 x 12/15 cm bicapa  
  

4,50  
  

BOR37X25/12  Ml  Bordillo montable de 37 x 25/12 cm  
  

11,99  
  

CA180000  Ud  Arqueta ciega o clip injerto  
  

40,00  
  

CINTA  Ml  Cinta señalización servicios  
  

0,50  
  

COLA  Ud  Collarín de fundición con 4 tornillos de acero inoxidable, 
tubería y llave de cuadradillo  
  

75,00  
  

COLA1  Ud  Tuberías de subida y bajada en fachada y llaves antes y 
después de contador  

30,00  
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Código  Um  Descripción  Euros  
  

CON123  Ud  Cono asimétrico, diámetro 1000/600 de hormigón, junta 
elástica, espesor de pared 12cm y altura 70 cm, incluso pa-
tes.  
  

95,00  
  

HM20HII  M³  Hormigón HM-20/B/12/H + IIa  
  

74,50  
  

LSEL  L  Sellado  
  

4,35  
  

MA-07  M³  Madera para encofrar  
  

156,26  
  

MA-176  Ud  Piezas de transición entre bordillo T-2 y bordillo remontable  
  

26,50  
  

MA-321  Ud  Desagüe Ø 63 mm. incluyendo pieza en T, tubería de poli-
etileno, anclajes  
  

54,00  
  

MA-42  Ud   Boca de riego y arquetilla  
  

110,00  
  

MAANCL  Ud  Macizo de anclaje  
  

6,50  
  

MAFA  Ud  Materiales reparación fachadas  
  

10,00  
  

MANG  Ud  Manguito  
  

4,50  
  

MO206  Kg  Emulsión ECR-2  
  

0,50  
  

MO207  M³  Gravilla  
  

17,04  
  

POZ01  Ud  Pozo sifónico de polipropileno, suplemento de pozo ,teja de 
limpieza y rejilla y marco de fundición  
  

90,00  
  

SE007  Ud  Esferas vidrio  
  

0,57  
  

SE008  Ud  Pintura blanca  
  

1,08  
  

TA05  M²  Baldosa botón  
  

6,61  
  

TAPA60X40TN  Ud  Tapa de registro de fundición Ø60 cm, para 40 Tn  
  

90,00  
  

TUSG110-10  Ml  Tubería de polietileno de alta densidad, banda azul PE 100, 
Sigma-80, Ø nominal 110 mm y 6,6  mm de espesor para 
10 atm de presión nominal, en obra  
  

9,70  
  

TUTEJA200  Ml  Tubería de PVC SN4 teja, Ø 200 mm, a pie de obra.  
  

9,25  
  

TUTEJA315  Ml  Tubería de PVC corrugada de doble pared tipo teja, Ø 315 
mm, con juntas elásticas y una rigidez circunferencial espe-
cífica >= 8 KN/m², a pie de obra.  
  

26,73  
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Código  Um  Descripción  Euros  
TUTEJA400  Ml  Tubería de PVC corrugada de doble pared tipo teja, Ø 400 

mm, con juntas elásticas y una rigidez circunferencial espe-
cífica >= 8 KN/m², a pie de obra.  
  

44,14  
  

VACM100AT25  Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 100 mm, con cuerpo y 
tapa de fundición dúctil GGG-50 según DIN 1693, revesti-
miento con resina epoxi aplicada electrostáticamente según 
DIN 30677; interna y externamente; vástago de acero 
inoxidable DIN x 20 Cr,13, empaquetadura con sellado supe-
rior por 4 juntas tóricas y manguito inferior de EPDM/NBR, 
compuerta de fundición dúctil GGG-50 vulcanizada con 
caucho EPDM interna y externamente con husillo de latón 
CZ 132, collarín de empuje de latón, CZ 132 según BS 2872, 
tornillos embebidos de acero inoxidable A-2 sellados con 
silicona, junta perfil de EPDM, con bridas y piezas de enlace 
a tubería  
  

253,00  
  

VACM60  Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 60 mm, con cuerpo y 
tapa de fundición dúctil GGG-50 según DIN 1693, revesti-
miento con resina epoxi aplicada electrostáticamente según 
DIN 30677; interna y externamente; vástago de acero 
inoxidable ASI 316, empaquetadura con sellado superior por 
4 juntas tóricas y manguito inferior de EPDM, compuerta de 
fundición dúctil GGG-50 vulcanizada con caucho EPDM in-
terna y externamente con husillo de latón CZ 132, collarín 
de empuje de latón, CZ 132 según BS 2872, tornillos embe-
bidos de acero inoxidable A-2 sellados con silicona, junta 
perfil de EPDM, con bridas y piezas de enlace a tubería,  
  

111,00  
  

VCL01  Ud  Válvula antiretorno PVC teja Ø200, con abertura superior  
  

250,00  
  

 



Unidades de obra 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

1  
A-EX0015  

M³  Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso pequeñas demoliciones,  entiba-
ción, agotamientos, acopios intermedios y refino de fondo de zanja.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

M-02  0,1500  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  5,0200  
MA-07  0,0050  M³  Madera para encofrar  156,26  0,7800  
M-06  0,0500  H    Bomba de achique.  3,29  0,1600  
J-2  0,0100  H    Oficial 1ª  20,36  0,2000  
J-6  0,0750  H    Peón  16,60  1,2500  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,4400  
           
        Total...  7,86  

 
2  

A-MT0049  
 M³  Carga y transporte a lugar de empleo o gestión de los materiales sobrantes de las excavacio-

nes y demoliciones.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
M-11  0,0300  H    Pala cargadora sobre neumáticos  42,85  1,2900  
M-09  0,0050  H    Camión regador  26,95  0,1300  
M-01  0,0300  H    Camión basculante.  33,73  1,0100  
J-6  0,0500  H    Peón  16,60  0,8300  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,2000  
           
        Total...  3,46  

 
3  

A-MT0103  
 M³  Sub-base de suelo seleccionado según PG-3, extendido por tongadas  y compactado al 98% 

P.M.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
11.10  1,2000   M3  Subbase suelo seleccionado acopiado en obra.  12,25  14,7000  
M-12  0,0250  H    Compactador vibratorio remolcado  10,51  0,2600  
M-02  0,0200  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  0,6700  
M-09  0,0010  H    Camión regador  26,95  0,0300  
J-6  0,0250  H    Peón  16,60  0,4200  
V-12      Medios auxiliares  10,00  0,0400  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,9700  
           
        Total...  17,08  
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4  

A-MT0110  
 M³  Arena o gravilla rodada 6/12 colocada.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

11.02  1,0000  M³  Árido fino en obra. (rendimiento 135 m3/día)  18,00  18,0000  
J-6  0,1000  H    Peón  16,60  1,6600  
MEDI10%      Medios auxiliares  10,00  0,1700  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  1,1900  
           
        Total...  21,02  

 
5  

A-MT0810  
M²  Apertura de caja para pavimentación, incluyendo excavaciones y desmontes, pequeñas de-

moliciones de obras de fábrica, carga y transporte a lugar de acopio, escarificados, perfilado y 
compactación del terreno natural, hasta una profundidad de 50 cm.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

M-02  0,0500  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  1,6700  
M-05  0,0200  H    Compresor móvil con dos martillos  37,09  0,7400  
M-11  0,0100  H    Pala cargadora sobre neumáticos  42,85  0,4300  
M-01  0,0500  H    Camión basculante.  33,73  1,6900  
J-6  0,0100  H    Peón  16,60  0,1700  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,2800  
           
        Total...  4,98  

 
6  

A-MT1111  
M³  Excavación en mina por medios manuales y/o mecánicos para paso de instalaciones bajo 

servicios existentes, incluso reposiciones de conductos y secciones hormigonadas, termina-
do.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

M-02  0,5000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  16,7200  
M-05  0,5000  H    Compresor móvil con dos martillos  37,09  18,5500  
M-26  0,0500  H    Dumper basculante.  15,63  0,7800  
REP02  0,1000  Ud  Reposiciones de instalaciones  55,00  5,5000  
11.14  0,0100  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  76,35  0,7600  
J-6  2,0000  H    Peón  16,60  33,2000  
J-2  0,2500  H    Oficial 1ª  20,36  5,0900  
J%MEDI20      Medios auxiliares  20,00  7,6600  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  5,3000  
           
        Total...  93,55  
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7  

A-MT1112  
Ud  Ejecución de catas para localización de servicios existentes municipales o de compañías pri-

vadas en todo el ámbito de actuación, corte con disco, demolición, excavación y relleno final.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
M-02  5,0000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  167,2000  
M-26  3,0000  H    Dumper basculante.  15,63  46,8900  
M-05  3,0000  H    Compresor móvil con dos martillos  37,09  111,2700  
J-6  12,0000  H    Peón  16,60  199,2000  
J-2  8,0000  H    Oficial 1ª  20,36  162,8800  
J%MEDI20      Medios auxiliares  20,00  72,4200  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  45,5900  
           
        Total...  805,45  

 
8  

B-DE0031  
M²  Demolición pavimento de cualquier tipo, incluso transporte de productos a lugar de acopio o 

gestos autorizado, incluso clasificación por fracciones.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
M-05  0,0500  H    Compresor móvil con dos martillos  37,09  1,8500  
M-11  0,0300  H    Pala cargadora sobre neumáticos  42,85  1,2900  
M-26  0,0100  H    Dumper basculante.  15,63  0,1600  
M-01  0,0100  H    Camión basculante.  33,73  0,3400  
J-2  0,0100  H    Oficial 1ª  20,36  0,2000  
J-6  0,0500  H    Peón  16,60  0,8300  
MEDI10%      Medios auxiliares  10,00  0,1000  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,2900  
           
        Total...  5,06  

 
9  

B-DE0033  
Ml  Corte con disco del pavimento existente de cualquier tipo, mediante máquina cortadora de 

pavimentos.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
CODIS  1,0000  Ml  Corte con disco  1,10  1,1000  
J-6  0,0500  H    Peón  16,60  0,8300  
MEDI10%      Medios auxiliares  10,00  0,0800  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,1200  
           
        Total...  2,13  
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10  

C-HOR000  
M³  Rellenos con morteros de baja resistencia en zanjas, huecos..., M-50, con consistencia fluida, 

vertido con ayuda de medios auxiliares.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
11.030  1,0000  M³  Mortero M-50 baja resistencia  41,00  41,0000  
M-26  0,3500  H    Dumper basculante.  15,63  5,4700  
J-6  0,2000  H    Peón  16,60  3,3200  
J-2  0,1000  H    Oficial 1ª  20,36  2,0400  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,5400  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  3,1400  
           
        Total...  55,50  

 
11  

C-HOR030  
M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa, colocado  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

11.14  1,0000  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  76,35  76,3500  
M-04  0,2000  H    Vibrador de aguja  13,82  2,7600  
CUMED4  1,0000  Ud  Curado y medios auxiliares  4,00  4,0000  
J-2  0,4000  H    Oficial 1ª  20,36  8,1400  
J-6  0,8000  H    Peón  16,60  13,2800  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  6,2700  
           
        Total...  110,81  

 
12  

I-VP8010  
Ud  Boca de riego con arquetilla y tapa, cuerpo y tapa de fundición y mecanismo de latón de má-

xima calidad, eje de acero inoxidable, válvula de cierre con junta de  goma, rosca de entrada 
1 ½", salida 45 mm , PN 16, conectada a la red, incluso tubería de polietileno, piezas especia-
les, anclaje del conjunto, zanja, arena y relleno, instalado y probado.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

MA-42  1,0000  Ud   Boca de riego y arquetilla  110,00  110,0000  
MA-43  1,0000  Ud  Tubería y enlaces  15,03  15,0300  
11.02  0,6000  M³  Árido fino en obra. (rendimiento 135 m3/día)  18,00  10,8000  
J-2  1,0000  H    Oficial 1ª  20,36  20,3600  
J-6  2,0000  H    Peón  16,60  33,2000  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  5,3600  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  11,6800  
           
        Total...  206,43  

 



 

 5 

 

 20P26-P Renovación de redes y aceras en calle del Carmen en Cariñena (Zaragoza) Unidades de obra 

 
13  

I-VP8022  
Ud  Desagüe Ø 63 mm. incluyendo pieza en T, llave de compuerta Ø60 mm y tubería de polieti-

leno, incluso piezas especiales, anclaje del conjunto, zanja, arena, hormigón HM-20 y relleno, 
instalado y probado para cualquier longitud.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

M-02  0,5000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  16,7200  
MA-321  1,0000  Ud  Desagüe Ø 63 mm. incluyendo pieza en T, tubería de 

polietileno, anclajes  
54,00  54,0000  

11.02  1,0000  M³  Árido fino en obra. (rendimiento 135 m3/día)  18,00  18,0000  
VACM60  1,0000  Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 60 mm, con cuerpo 

y tapa de fundición dúctil GGG-50 según DIN 1693, 
revestimiento con resina epoxi aplicada electrostáti-
camente según DIN 30677; interna y externamente; 
vástago de acero inoxidable ASI 316, empaquetadura 
con sellado superior por 4 juntas tóricas y manguito 
inferior de EPDM, compuerta de fundición dúctil 
GGG-50 vulcanizada con caucho EPDM interna y ex-
ternamente con husillo de latón CZ 132, collarín de 
empuje de latón, CZ 132 según BS 2872, tornillos em-
bebidos de acero inoxidable A-2 sellados con silicona, 
junta perfil de EPDM, con bridas y piezas de enlace a 
tubería,  

111,00  111,0000  

11.14  0,2000  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  76,35  15,2700  
J-2  0,2500  H    Oficial 1ª  20,36  5,0900  
J-6  2,0000  H    Peón  16,60  33,2000  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  3,8300  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  14,4200  
           
        Total...  271,53  

 
14  

I-VP9000  
Ud  Corte y enlace de tubería de agua nueva a existente, incluso piezas especiales necesarias y 

anclaje, probada.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
MA-72  1,0000  Ud  Materiales de enlace distribución de agua  60,00  60,0000  
J-2  2,0000  H    Oficial 1ª  20,36  40,7200  
J-6  4,0000  H    Peón  16,60  66,4000  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  10,7100  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  10,6700  
           
        Total...  188,50  
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I-VP9999  
Ud  Boca de incendios incluyendo los elementos siguientes: derivación de tubería general a base 

de tubo de PE AD sigma-80 de Ø110 mm con una longitud de hasta 10 metros, válvula de 
compuerta en arqueta de 40 x 40 con tapa de fundición, demoliciones y reposiciones de pa-
vimentos, zanja completa, arqueta para alojamiento de 2 bocas para dos mangueras de 70 
mm, tapa de fundición, totalmente terminado y probado  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

ARQ60CM  1,0000  Ud  Arqueta e hidrante de 2 bocas  520,00  520,0000  
DERIV  1,0000  Ud  Derivaciones  90,00  90,0000  
VACM100AT
25  

1,0000  Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 100 mm, con 
cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 según DIN 
1693, revestimiento con resina epoxi aplicada elec-
trostáticamente según DIN 30677; interna y externa-
mente; vástago de acero inoxidable DIN x 20 Cr,13, 
empaquetadura con sellado superior por 4 juntas 
tóricas y manguito inferior de EPDM/NBR, compuerta 
de fundición dúctil GGG-50 vulcanizada con caucho 
EPDM interna y externamente con husillo de latón CZ 
132, collarín de empuje de latón, CZ 132 según BS 
2872, tornillos embebidos de acero inoxidable A-2 
sellados con silicona, junta perfil de EPDM, con bridas 
y piezas de enlace a tubería  

253,00  253,0000  

ARQ4040  1,0000  Ud  Arqueta de polietileno de 40x40 con tapa de fundición 
y marco  

92,00  92,0000  

M-02  0,5000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  16,7200  
M-05  0,5000  H    Compresor móvil con dos martillos  37,09  18,5500  
J-2  1,0000  H    Oficial 1ª  20,36  20,3600  
J-6  3,0000  H    Peón  16,60  49,8000  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  7,0200  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  64,0500  
           
        Total...  1.131,49  
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J-FO0101  
Ud  Acometida a red de saneamiento con los elementos siguientes: Pieza de injerto en clip mecá-

nico o elastomérico a tubería colectora con macizo de hormigón, tuberías de PVC corrugada 
teja  Ø 160-200 mm en sección totalmente hormigonada, demoliciones y reposiciones de 
pavimentos, excavaciones y rellenos, enlazando a tubería domiciliaria con clip elastomérico 
macizado de hormigón o arqueta ciega de hormigón, hasta un longitud de 15 m, a criterio de 
la Dirección Facultativa, completamente terminado, probado incluso p.p de localización de 
acometida existente.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

M-02  0,2000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  6,6900  
M-05  0,1000  H    Compresor móvil con dos martillos  37,09  3,7100  
MA-40  1,0000  Ud  Tubería de enlace acometida saneamiento Ø160-200 

PVC teja  
65,63  65,6300  

CA180000  1,0000  Ud  Arqueta ciega o clip injerto  40,00  40,0000  
11.14  0,3000  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  76,35  22,9100  
J-2  1,0000  H    Oficial 1ª  20,36  20,3600  
J-6  2,0000  H    Peón  16,60  33,2000  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  5,3600  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  11,2500  
           
        Total...  209,10  

 
17  

J-FO0120  
Ud  Enlace a saneamiento existente, incluso prolongación de tubería de cualquier diámetro y 

material, excavaciones, rellenos, hormigones y cuantos elementos sean necesarios.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
MAE  1,0000  Ud  Materiales de enlace red saneamiento  60,00  60,0000  
J-2  1,0000  H    Oficial 1ª  20,36  20,3600  
J-6  2,0000  H    Peón  16,60  33,2000  
MEDI10%      Medios auxiliares  10,00  5,3600  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  7,1400  
           
        Total...  126,05  
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J-FO0241  
Ud  Cajetín en fachada para alojamiento del contador de agua, tapa con aislamiento, llaves corte 

en entrada y salida, empotrado en pared, tuberías de subida y bajada, piezas de enlace, co-
dos y reducciones, manguito, completamente terminado y probado, incluso corte y reposi-
ción de pared de vivienda, desmontaje de contador y montaje en cajetín.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

COLA1  1,0000  Ud  Tuberías de subida y bajada en fachada y llaves antes 
y después de contador  

30,00  30,0000  

MANG  1,0000  Ud  Manguito  4,50  4,5000  
CAJE  1,0000  Ud  Cajetín y tapa para acometida de agua potable  25,00  25,0000  
MAFA  1,0000  Ud  Materiales reparación fachadas  10,00  10,0000  
J-2  0,5000  H    Oficial 1ª  20,36  10,1800  
J-6  1,0000  H    Peón  16,60  16,6000  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  2,6800  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  5,9400  
           
        Total...  104,90  

 
19  

J-FO0242  
Ud  Acometida domiciliaria de agua potable con tubería de polietileno de baja densidad  Ø 3/4" 

hasta 1,5 " pulgadas, conexión a conducción mediante collarín de fundición con tornillos de 
inoxidable, incluso demolición de pavimentos en calzada y acera, zanja, arena, relleno, ar-
queta en acera de 30x30 con tapa de fundición y llave de cuadradillo de bronce, completa-
mente terminada y probada, incluso corte y reposición de pavimento en su caso, para cual-
quier longitud hasta 15 m incluso p.p de localización de acometida existente.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

M-02  0,1000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  3,3400  
M-05  0,0500  H    Compresor móvil con dos martillos  37,09  1,8500  
ARQ3030  1,0000  Ud  Arqueta de polietileno de 30x30 con tapa de fundición 

y marco  
35,00  35,0000  

11.02  0,1500  M³  Árido fino en obra. (rendimiento 135 m3/día)  18,00  2,7000  
COLA  1,0000  Ud  Collarín de fundición con 4 tornillos de acero inoxida-

ble, tubería y llave de cuadradillo  
75,00  75,0000  

J-2  1,0000  H    Oficial 1ª  20,36  20,3600  
J-6  2,0000  H    Peón  16,60  33,2000  
MEDI10%      Medios auxiliares  10,00  5,3600  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  10,6100  
           
        Total...  187,42  
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J-FO0245  
Ml  Aro de recrecido de hormigón para pozo de registro, diámetro 1000mm, junta elástica, es-

pesor de pared 12cm, incluso pates, colocado.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
AROPR  1,0000  Ml  Aro de recrecido de hormigón para pozo de registro, 

diámetro 1000mm, junta elástica, espesor de pared 
12cm, incluso pates, colocado.  

80,50  80,5000  

M-02  0,2000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  6,6900  
M-01  0,0500  H    Camión basculante.  33,73  1,6900  
M-13  0,2000  H    Grúa móvil  36,26  7,2500  
J-6  0,5000  H    Peón  16,60  8,3000  
MEDI10%      Medios auxiliares  10,00  0,8300  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  6,3200  
           
        Total...  111,57  

 
21  

J-FO0246  
Ud  Cono asimétrico, diámetro 1000/600 de hormigón, junta elástica, espesor de pared 12cm y 

altura 70 cm, incluso pates, colocado.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
CON123  1,0000  Ud  Cono asimétrico, diámetro 1000/600 de hormigón, 

junta elástica, espesor de pared 12cm y altura 70 cm, 
incluso pates.  

95,00  95,0000  

M-02  0,2000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  6,6900  
M-01  0,0500  H    Camión basculante.  33,73  1,6900  
M-13  0,2000  H    Grúa móvil  36,26  7,2500  
J-6  0,2500  H    Peón  16,60  4,1500  
MEDI10%      Medios auxiliares  10,00  0,4200  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  6,9100  
           
        Total...  122,10  

 
22  

K-TR0024  
Ud  Tapa de registro de fundición Ø 60 cm. con nervios de refuerzo, capaz de soportar una so-

brecarga de 40 Tn. incluso marco, colocada.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
TA-
PA60X40TN  

1,0000  Ud  Tapa de registro de fundición Ø60 cm, para 40 Tn  90,00  90,0000  

J-2  0,5000  H    Oficial 1ª  20,36  10,1800  
J-6  1,0000  H    Peón  16,60  16,6000  
V-12      Medios auxiliares  10,00  2,6800  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  7,1700  
           
        Total...  126,63  
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K-TR0029  
Ud  Adecuación de tapas de registro existentes a nueva rasante incluso repicado, recrecido y 

recolocación de tapas existentes y terminaciones interiores, terminado.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
MATADE  4,0000  Ud  Materiales para adecuación de tapas  10,50  42,0000  
M-05  0,0500  H    Compresor móvil con dos martillos  37,09  1,8500  
J-2  0,2000  H    Oficial 1ª  20,36  4,0700  
J-6  2,0000  H    Peón  16,60  33,2000  
MEDI10%      Medios auxiliares  10,00  3,7300  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  5,0900  
           
        Total...  89,94  

 
24  

K-TR0041  
Ud  Sumidero de calzada sifónico según plano con rejilla de 75 x 20 cm y marco de fundición, 

incluso pozo sifónico de polipropileno de la casa Fundiciones Benito o similar, envuelto en 
hormigón HM-20, incluso excavación, relleno, encofrados y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero, totalmente terminado y conectado al conducto de desagüe.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

POZ01  1,0000  Ud  Pozo sifónico de polipropileno, suplemento de pozo 
,teja de limpieza y rejilla y marco de fundición  

90,00  90,0000  

11.09  0,5000   M2  Encofrado y desencofrado (5 utilizaciones)  19,36  9,6800  
11.14  0,2500  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  76,35  19,0900  
J-2  1,0000  H    Oficial 1ª  20,36  20,3600  
J-6  2,0000  H    Peón  16,60  33,2000  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  5,3600  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  10,6600  
           
        Total...  188,34  

 
25  

K-TR0045  
Ml  Desagüe de sumidero mediante conducción de Ø200mm de PVC teja SN4, en sección hormi-

gonada HM-20, incluso excavación, hormigón, relleno, tubería, e inserción a pozo de registro 
o colector mediante pieza elastomérica o similar, terminado.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

TUTEJA200  1,0000  Ml  Tubería de PVC SN4 teja, Ø 200 mm, a pie de obra.  9,25  9,2500  
11.14  0,1290  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  76,35  9,8500  
PIEZAS  1,0000  Ud  Piezas de enlace y unión  2,50  2,5000  
M-02  0,1000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  3,3400  
J-6  0,2500  H    Peón  16,60  4,1500  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  1,7500  
           
        Total...  30,84  
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K-TR0046  
Ud  Acondicionamiento de bajante de pluviales de vivienda a nueva pavimentación según solu-

ción a criterio de la D.O, terminado.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
M-02  0,2000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  6,6900  
M-05  0,2000  H    Compresor móvil con dos martillos  37,09  7,4200  
MATEUM  2,0000  Ud  Materiales para reparación bajo fachadas  3,00  6,0000  
11.16  0,1000  M³  Mortero de 300 kg. de cemento  62,44  6,2400  
J-6  2,0000  H    Peón  16,60  33,2000  
J-2  1,0000  H    Oficial 1ª  20,36  20,3600  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  4,7900  
           
        Total...  84,70  

 
27  

P-PA0211  
Ml  Bordillo de calzada de 25 x 12/15 cm. prefabricado de hormigón (Rck=300 kg/cm²) bicapa,  

incluso solera y refuerzo de hormigón HM-20, colocación y rejuntado.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
M-02  0,0500  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  1,6700  
BOR25X12/1
5  

1,0000  Ml  Bordillo de calzada de 25 x 12/15 cm bicapa  4,50  4,5000  

11.14  0,0500  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  76,35  3,8200  
11.16  0,0100  M³  Mortero de 300 kg. de cemento  62,44  0,6200  
J-2  0,1000  H    Oficial 1ª  20,36  2,0400  
J-6  0,2000  H    Peón  16,60  3,3200  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,5400  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,8900  
           
        Total...  17,40  

 
28  

P-PA0216  
Ml  Bordillo montable de 37 x 25/12 cm., prefabricado bicapa, cara vista con arena de sílice, de 

hormigón (Rck=300 kg/cm²) incluso excavación, solera HM-20, cimientos, encofrado y rejun-
tado.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

M-02  0,0500  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  1,6700  
BOR37X25/1
2  

1,0000  Ml  Bordillo montable de 37 x 25/12 cm  11,99  11,9900  

11.14  0,0500  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  76,35  3,8200  
11.16  0,0100  M³  Mortero de 300 kg. de cemento  62,44  0,6200  
J-2  0,1000  H    Oficial 1ª  20,36  2,0400  
J-6  0,2000  H    Peón  16,60  3,3200  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,5400  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  1,3400  
           
        Total...  25,33  

 



 

 12 

 

 20P26-P Renovación de redes y aceras en calle del Carmen en Cariñena (Zaragoza) Unidades de obra 

 
29  

P-PA0218  
Ud  Pieza de transición de hormigón prefabricado, entre bordillo T2 y bordillo montable, según 

planos, colocada  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
11.14  0,0200  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  76,35  1,5300  
MA-176  1,0000  Ud  Piezas de transición entre bordillo T-2 y bordillo re-

montable  
26,50  26,5000  

11.16  0,0050  M³  Mortero de 300 kg. de cemento  62,44  0,3100  
J-6  0,0100  H    Peón  16,60  0,1700  
J-2  0,1000  H    Oficial 1ª  20,36  2,0400  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,2200  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  1,8500  
           
        Total...  32,61  

 
30  

P-PA0228  
Ml  Suplemento de coste por formación de badén medio en acera, incluso excavación comple-

mentaria y 5 cm. de hormigón HM-20.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
M-02  0,1000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  3,3400  
11.14  0,0200  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  76,35  1,5300  
J-2  0,0500  H    Oficial 1ª  20,36  1,0200  
J-6  0,2000  H    Peón  16,60  3,3200  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,4300  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,5800  
           
        Total...  10,22  

 
31  

P-PA0254  
Ml  Rígola de hormigón HM-20 de 30 x 20 cm. incluso excavación, encofrados, juntas y trata-

miento superficial.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
M-02  0,0500  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  1,6700  
11.14  0,0800  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  76,35  6,1100  
11.09  0,2500   M2  Encofrado y desencofrado (5 utilizaciones)  19,36  4,8400  
J-2  0,0500  H    Oficial 1ª  20,36  1,0200  
J-6  0,1000  H    Peón  16,60  1,6600  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,2700  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,9300  
           
        Total...  16,50  
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32  

P-PA0409  
M²  Pavimento de calzada de hormigón HM-20 en losas de 20 cm. de canto, incluso juntas, cierres 

y rayado de superficies.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
11.14  0,2000  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  76,35  15,2700  
M-04  0,0300  H    Vibrador de aguja  13,82  0,4100  
J-2  0,0500  H    Oficial 1ª  20,36  1,0200  
J-6  0,3000  H    Peón  16,60  4,9800  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  1,3000  
           
        Total...  22,98  

 
33  

P-PA0412  
m²  Pavimento de hormigón árido visto HM-20, tamaño máximo del árido 12 mm rodado, espe-

sor 15 cm , incluso desactivado de la capa superficial mediante aditivos,  vibrado, retirada 
de última capa, juntas con cortadora hasta 1/3 del espesor y sellado final.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

HM20HII  0,1500  M³  Hormigón HM-20/B/12/H + IIa  74,50  11,1800  
ADIS  0,2000  L  Aditivo desactivante  6,20  1,2400  
LSEL  0,2000  L  Sellado  4,35  0,8700  
M-04  0,0500  H    Vibrador de aguja  13,82  0,6900  
J-2  0,1000  H    Oficial 1ª  20,36  2,0400  
J-6  0,2000  H    Peón  16,60  3,3200  
V-12      Medios auxiliares  10,00  0,5400  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  1,1900  
           
        Total...  21,06  

 
34  

P-PA0800  
Ml  Reparación de bajos de fachadas, con las mismas características a la existente, incluyendo 

repicado de superficies, enfoscado, pintura, piedras y cualquier otro material necesario para 
adecuarla a las existentes, incluso acondicionamiento de umbrales de puerta.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

11.16  0,0100  M³  Mortero de 300 kg. de cemento  62,44  0,6200  
MATEUM  0,5000  Ud  Materiales para reparación bajo fachadas  3,00  1,5000  
J-6  0,0200  H    Peón  16,60  0,3300  
J-2  0,0200  H    Oficial 1ª  20,36  0,4100  
V-12      Medios auxiliares  10,00  0,0700  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,1800  
           
        Total...  3,11  
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35  

P-PA0920  
M²  Acera con baldosa hidráulica tipo botón 30x30 cm, con solera de 15 cm. de hormigón HM-20, 

incluso juntas, mortero de asiento, lechada y formación de pendientes, terminada.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
TA05  1,0000  M²  Baldosa botón  6,61  6,6100  
11.14  0,1500  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  76,35  11,4500  
J-2  0,0600  H    Oficial 1ª  20,36  1,2200  
J-6  0,3000  H    Peón  16,60  4,9800  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,6200  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  1,4900  
           
        Total...  26,38  

 
36  

P-PA2005  
M²  Simple tratamiento superficial con 1 kg de ECR-2 y  8 l de gravilla 10/5 terminado, incluso 

barrido y preparación de la superficie.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
MO206  1,0000  Kg  Emulsión ECR-2  0,50  0,5000  
MO207  0,0250  M³  Gravilla  17,04  0,4300  
M-26  0,0050  H    Dumper basculante.  15,63  0,0800  
M-20  0,0100  H    Compactador de neumáticos  30,81  0,3100  
MO208  1,0000  Ud  Barrido y preparación  0,60  0,6000  
J-2  0,0050  H    Oficial 1ª  20,36  0,1000  
J-6  0,0100  H    Peón  16,60  0,1700  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,0300  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,1300  
           
        Total...  2,34  

 
37  

SEÑA0050  
M²  Superficie realmente pintada en flechas, símbolos y cebras, con pintura reflexiva bicompo-

nente incluso ejecución   
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
SE006  0,1500  Ud  Maquinaria  10,10  1,5200  
SE007  0,6500  Ud  Esferas vidrio  0,57  0,3700  
SE008  1,0000  Ud  Pintura blanca  1,08  1,0800  
J-2  0,2000  H    Oficial 1ª  20,36  4,0700  
J-6  0,4000  H    Peón  16,60  6,6400  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  1,0700  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,8800  
           
        Total...  15,63  
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38  

SEÑT01  
Ud  Retirada y recolocación después de las obras de hitos, señales y mobiliario urbano, incluso 

demoliciones y ejecución de cimentaciones para su colocación  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
SEPO  1,0000  Ud  Retirada y recolocación  de elementos urbanos  175,00  175,0000  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  10,5000  
           
        Total...  185,50  

 
39  

S-TV0001  
Ml  Visionado de colector una vez instalado mediante TV incluso emisión de video e informe, 

previa limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material con camión 
autoaspirante impulsor de agua a presión  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

EQPTV  1,0000  Ml  Equipo Visionado inspección  1,20  1,2000  
J-6  0,0500  H    Peón  16,60  0,8300  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,1200  
           
        Total...  2,15  

 
40  

S-TV0005  
Ud  Desplazamiento de equipo de visionado a pie de obra, video grabador, medios auxiliares y 

humanos necesarios para inspección de tubería de alcantarillado.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
EQPTV2  1,0000  Ud  Desplazamiento a pie de obra de equipo para graba-

ción  
325,00  325,0000  

INDI-9      Costes indirectos  6,00  19,5000  
           
        Total...  344,50  

 
41  

T-AP6040  
Ml  Tubería de polietileno de alta densidad, banda azul PE 100, Sigma-80, Ø nominal 110 mm y 

6,6  mm de espesor para 10 atm de presión nominal, con juntas electrosoldables, incluso 
parte proporcional de piezas, anclajes y cinta de señalización azul, colocada y probada.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

TUSG110-10  1,0000  Ml  Tubería de polietileno de alta densidad, banda azul PE 
100, Sigma-80, Ø nominal 110 mm y 6,6  mm de 
espesor para 10 atm de presión nominal, en obra  

9,70  9,7000  

CINTA  1,0000  Ml  Cinta señalización servicios  0,50  0,5000  
PIEZAS  0,7500  Ud  Piezas de enlace y unión  2,50  1,8800  
J-2  0,0200  H    Oficial 1ª  20,36  0,4100  
J-6  0,0400  H    Peón  16,60  0,6600  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,1100  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,8000  
           
        Total...  14,05  
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42  
T-SV2025  

Ml  Tubería de PVC corrugada de doble pared tipo teja, Ø 315 mm, con juntas elásticas y una 
rigidez circunferencial específica >= 8 KN/m², totalmente colocada y probada  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

TUTEJA315  1,0000  Ml  Tubería de PVC corrugada de doble pared tipo teja, Ø 
315 mm, con juntas elásticas y una rigidez circunfe-
rencial específica >= 8 KN/m², a pie de obra.  

26,73  26,7300  

PIEZAS  1,0000  Ud  Piezas de enlace y unión  2,50  2,5000  
J-2  0,0500  H    Oficial 1ª  20,36  1,0200  
J-6  0,1000  H    Peón  16,60  1,6600  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,2700  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  1,9300  
           
        Total...  34,11  

 
43  

T-SV2030  
Ml  Tubería de PVC corrugada de doble pared tipo teja, Ø 400 mm, con juntas elásticas y una 

rigidez circunferencial específica >= 8 KN/m², totalmente colocada y probada  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
TUTEJA400  1,0000  Ml  Tubería de PVC corrugada de doble pared tipo teja, Ø 

400 mm, con juntas elásticas y una rigidez circunfe-
rencial específica >= 8 KN/m², a pie de obra.  

44,14  44,1400  

PIEZAS  1,0000  Ud  Piezas de enlace y unión  2,50  2,5000  
J-2  0,1000  H    Oficial 1ª  20,36  2,0400  
J-6  0,1000  H    Peón  16,60  1,6600  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,3700  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  3,0400  
           
        Total...  53,75  
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44  

V-CLP010  
Ud  Válvula antirretorno de PVC teja de 200 mm de diámetro, con clapeta de polipropileno, junta 

labiada y registro en la parte superior, instalada en acometida domiciliaria incluso obras me-
nores de instalación, demolición de pavimento, excavación, localización de acometida, ma-
nipulación de acometida para inserción, piezas de unión y reposiciones, instalada en arqueta 
registrable con tapa de fundición.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

VCL01  1,0000  Ud  Válvula antiretorno PVC teja Ø200, con abertura su-
perior  

250,00  250,0000  

ARQ6060  1,0000  Ud  Arqueta de polietileno de 60x60 con tapa y marco de 
fundición  

110,00  110,0000  

11.14  0,2000  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  76,35  15,2700  
M-02  0,5000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  16,7200  
M-05  1,0000  H    Compresor móvil con dos martillos  37,09  37,0900  
J-2  4,0000  H    Oficial 1ª  20,36  81,4400  
J-6  8,0000  H    Peón  16,60  132,8000  
J%MEDI20      Medios auxiliares  20,00  42,8500  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  41,1700  
           
        Total...  727,34  
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45  

V-CM1020  
Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 100 mm, con cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 

según DIN 1693, revestimiento con resina epoxi aplicada electrostáticamente según DIN 
30677; interna y externamente; vástago de acero inoxidable DIN x 20 Cr,13, empaquetadura 
con sellado superior por 4 juntas tóricas y manguito inferior de EPDM/NBR, compuerta de 
fundición dúctil GGG-50 vulcanizada con caucho EPDM interna y externamente con husillo de 
latón CZ 132, collarín de empuje de latón, CZ 132 según BS 2872, tornillos embebidos de 
acero inoxidable A-2 sellados con silicona, junta perfil de EPDM, con bridas y piezas de enlace 
a tubería, colocación, pruebas, macizo de apoyo y anclaje, para una presión máxima de tra-
bajo de 25 atm incluso desmontajes de válvulas y piezas existentes.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

VACM100AT
25  

1,0000  Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 100 mm, con 
cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 según DIN 
1693, revestimiento con resina epoxi aplicada elec-
trostáticamente según DIN 30677; interna y externa-
mente; vástago de acero inoxidable DIN x 20 Cr,13, 
empaquetadura con sellado superior por 4 juntas 
tóricas y manguito inferior de EPDM/NBR, compuerta 
de fundición dúctil GGG-50 vulcanizada con caucho 
EPDM interna y externamente con husillo de latón CZ 
132, collarín de empuje de latón, CZ 132 según BS 
2872, tornillos embebidos de acero inoxidable A-2 
sellados con silicona, junta perfil de EPDM, con bridas 
y piezas de enlace a tubería  

253,00  253,0000  

MAANCL  2,5000  Ud  Macizo de anclaje  6,50  16,2500  
J-2  2,0000  H    Oficial 1ª  20,36  40,7200  
J-3  3,0000  H    Oficial 2ª  17,20  51,6000  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  21,6900  
           
        Total...  383,26  

 
46  

Y-PA0016  
Ud  Partida alzada de abono íntegro para mantenimiento del servicio de saneamiento durante las 

obras , incluso cortes, enlaces, tuberías, anclajes, piezas especiales, zanjas, relleno, deriva-
ciones, tapones, bombeos puntuales y cuantos elementos sean necesarios para el correcto 
mantenimiento del servicio.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

PASANE1  1,0000  Ud  Partida alzada de abono íntegro para mantenimiento 
del servicio de saneamiento durante las obras, incluso 
cortes, enlaces, tuberías, anclajes, piezas especiales, 
zanjas, relleno, derivaciones y cuantos elementos 
sean necesarios para el correcto mantenimiento del 
servicio.  

400,00  400,0000  

INDI-9      Costes indirectos  6,00  24,0000  
           
        Total...  424,00  
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47  

Y-PA0017  
Ud  Partida alzada de abono íntegro para mantenimiento del suministro de agua potable durante 

las obras , incluso cortes, enlaces, tuberías provisionales, anclajes, piezas especiales, zanjas, 
relleno, derivaciones  a acometidas particulares y cuantos elementos sean necesarios para 
el correcto mantenimiento del servicio.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

SUAGO  1,0000  Ud  Partida alzada de abono íntegro para mantenimiento 
del suministro de agua potable durante las obras , 
incluso cortes, enlaces, tuberías, anclajes, piezas es-
peciales, zanjas, relleno, derivaciones y cuantos ele-
mentos sean necesarios para el correcto manteni-
miento del servicio.  

600,00  600,0000  

INDI-9      Costes indirectos  6,00  36,0000  
           
        Total...  636,00  
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RESUMEN DE UNIDADES 
 

Código  Um  Descripción  Precio  Med. Pres.  Imp. Pres.  %  Importe Ac.  %Ac  
P-PA0412  m²  Pavimento de hormigón 

árido visto HM-20, tamaño 
máximo del árido 12 mm 
rodado, espesor 15 cm , 
incluso desactivado de la 
capa superficial mediante 
aditivos,  vibrado, retirada 
de última capa, juntas con 
cortadora hasta 1/3 del es-
pesor y sellado final.  
  

21,06  584,848  12.316,90  11,84  12.316,90  11,84  

J-FO0101  Ud  Acometida a red de sanea-
miento con los elementos 
siguientes: Pieza de injerto 
en clip mecánico o elastomé-
rico a tubería colectora con 
macizo de hormigón, tube-
rías de PVC corrugada teja  
Ø 160-200 mm en sección 
totalmente hormigonada, 
demoliciones y reposiciones 
de pavimentos, excavaciones 
y rellenos, enlazando a tube-
ría domiciliaria con clip elas-
tomérico macizado de hor-
migón o arqueta ciega de 
hormigón, hasta un longitud 
de 15 m, a criterio de la 
Dirección Facultativa, com-
pletamente terminado, pro-
bado incluso p.p de localiza-
ción de acometida existente.  
  

209,10  35,000  7.318,50  7,03  19.635,40  18,87  

A-MT0103   M³  Sub-base de suelo seleccio-
nado según PG-3, extendido 
por tongadas  y compacta-
do al 98% P.M.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,08  396,127  6.765,85  6,50  26.401,25  25,37  
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Código  Um  Descripción  Precio  Med. Pres.  Imp. Pres.  %  Importe Ac.  %Ac  
  

J-FO0242  Ud  Acometida domiciliaria de 
agua potable con tubería de 
polietileno de baja densidad  
Ø 3/4" hasta 1,5 " pulgadas, 
conexión a conducción me-
diante collarín de fundición 
con tornillos de inoxidable, 
incluso demolición de pavi-
mentos en calzada y acera, 
zanja, arena, relleno, arqueta 
en acera de 30x30 con tapa 
de fundición y llave de cua-
dradillo de bronce, comple-
tamente terminada y pro-
bada, incluso corte y reposi-
ción de pavimento en su 
caso, para cualquier longitud 
hasta 15 m incluso p.p de 
localización de acometida 
existente.  
  

187,42  35,000  6.559,70  6,30  32.960,95  31,67  

P-PA0254  Ml  Rígola de hormigón HM-20 
de 30 x 20 cm. incluso exca-
vación, encofrados, juntas y 
tratamiento superficial.  
  

16,50  383,390  6.325,94  6,08  39.286,89  37,75  

B-DE0031  M²  Demolición pavimento de 
cualquier tipo, incluso 
transporte de productos a 
lugar de acopio o gestos 
autorizado, incluso clasifica-
ción por fracciones.  
  

5,06  1.032,826  5.226,10  5,02  44.512,99  42,77  

P-PA0211  Ml  Bordillo de calzada de 25 x 
12/15 cm. prefabricado de 
hormigón (Rck=300 kg/cm²) 
bicapa,  incluso solera y 
refuerzo de hormigón 
HM-20, colocación y rejun-
tado.  
  

17,40  285,740  4.971,88  4,78  49.484,87  47,55  

T-SV2025  Ml  Tubería de PVC corrugada de 
doble pared tipo teja, Ø 315 
mm, con juntas elásticas y 
una rigidez circunferencial 
específica >= 8 KN/m², to-
talmente colocada y probada  
  
 
 
 
 
 

34,11  135,000  4.604,85  4,42  54.089,72  51,97  
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Código  Um  Descripción  Precio  Med. Pres.  Imp. Pres.  %  Importe Ac.  %Ac  
 

A-MT0810  M²  Apertura de caja para pavi-
mentación, incluyendo ex-
cavaciones y desmontes, 
pequeñas demoliciones de 
obras de fábrica, carga y 
transporte a lugar de acopio, 
escarificados, perfilado y 
compactación del terreno 
natural, hasta una profundi-
dad de 50 cm.  
  

4,98  734,624  3.658,43  3,52  57.748,15  55,49  

K-TR0041  Ud  Sumidero de calzada sifónico 
según plano con rejilla de 75 
x 20 cm y marco de fundi-
ción, incluso pozo sifónico de 
polipropileno de la casa 
Fundiciones Benito o similar, 
envuelto en hormigón 
HM-20, incluso excavación, 
relleno, encofrados y trans-
porte de materiales sobran-
tes a vertedero, totalmente 
terminado y conectado al 
conducto de desagüe.  
  

188,34  18,000  3.390,12  3,26  61.138,27  58,75  

A-EX0015  M³  Excavación en zanja en 
cualquier clase de terreno, 
incluso pequeñas demoli-
ciones,  entibación, agota-
mientos, acopios interme-
dios y refino de fondo de 
zanja.  
  

7,86  400,540  3.148,24  3,03  64.286,51  61,77  

T-AP6040  Ml  Tubería de polietileno de alta 
densidad, banda azul PE 100, 
Sigma-80, Ø nominal 110 
mm y 6,6  mm de espesor 
para 10 atm de presión no-
minal, con juntas electrosol-
dables, incluso parte propor-
cional de piezas, anclajes y 
cinta de señalización azul, 
colocada y probada.  
  

14,05  210,140  2.952,47  2,84  67.238,98  64,61  

T-SV2030  Ml  Tubería de PVC corrugada de 
doble pared tipo teja, Ø 400 
mm, con juntas elásticas y 
una rigidez circunferencial 
específica >= 8 KN/m², to-
talmente colocada y probada  
  

53,75  50,890  2.735,34  2,63  69.974,32  67,24  

Z-GESRES  Ud  Gestión de residuos según 
anejo  

2.493,66  1,000  2.493,66  2,40  72.467,98  69,63  
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P-PA0216  Ml  Bordillo montable de 37 x 
25/12 cm., prefabricado 
bicapa, cara vista con arena 
de sílice, de hormigón 
(Rck=300 kg/cm²) incluso 
excavación, solera HM-20, 
cimientos, encofrado y re-
juntado.  
  

25,33  94,500  2.393,69  2,30  74.861,67  71,93  

A-MT0110   M³  Arena o gravilla rodada 6/12 
colocada.  
  

21,02  96,139  2.020,84  1,94  76.882,51  73,88  

Z-ZZSEGU  Ud  Seguridad y salud en el tra-
bajo  
  

2.000,00  1,000  2.000,00  1,92  78.882,51  75,80  

K-TR0045  Ml  Desagüe de sumidero me-
diante conducción de 
Ø200mm de PVC teja SN4, 
en sección hormigonada 
HM-20, incluso excavación, 
hormigón, relleno, tubería, e 
inserción a pozo de registro 
o colector mediante pieza 
elestomérica o similar, ter-
minado.  
  

30,84  63,000  1.942,92  1,87  80.825,43  77,66  

B-DE0033  Ml  Corte con disco del pavi-
mento existente de cualquier 
tipo, mediante máquina 
cortadora de pavimentos.  
  

2,13  829,940  1.767,77  1,70  82.593,20  79,36  

A-MT0049   M³  Carga y transporte a lugar de 
empleo o gestión de los 
materiales sobrantes de las 
excavaciones y demoliciones.  
  

3,46  500,675  1.732,34  1,66  84.325,54  81,03  

A-MT1111  M³  Excavación en mina por 
medios manuales y/o mecá-
nicos para paso de instala-
ciones bajo servicios exis-
tentes, incluso reposiciones 
de conductos y secciones 
hormigonadas, terminado.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93,55  18,000  1.683,90  1,62  86.009,44  82,65  
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V-CM1020  Ud  Válvula de compuerta de 
bridas, Ø 100 mm, con 
cuerpo y tapa de fundición 
dúctil GGG-50 según DIN 
1693, revestimiento con 
resina epoxi aplicada elec-
trostáticamente según DIN 
30677; interna y externa-
mente; vástago de acero 
inoxidable DIN x 20 Cr,13, 
empaquetadura con sellado 
superior por 4 juntas tóricas 
y manguito inferior de 
EPDM/NBR, compuerta de 
fundición dúctil GGG-50 
vulcanizada con caucho 
EPDM interna y externa-
mente con husillo de latón 
CZ 132, collarín de empuje 
de latón, CZ 132 según BS 
2872, tornillos embebidos de 
acero inoxidable A-2 sellados 
con silicona, junta perfil de 
EPDM, con bridas y piezas de 
enlace a tubería, colocación, 
pruebas, macizo de apoyo y 
anclaje, para una presión 
máxima de trabajo de 25 
atm incluso desmontajes de 
válvulas y piezas existentes.  
  

383,26  4,000  1.533,04  1,47  87.542,48  84,12  

P-PA0800  Ml  Reparación de bajos de fa-
chadas, con las mismas ca-
racterísticas a la existente, 
incluyendo repicado de su-
perficies, enfoscado, pintura, 
piedras y cualquier otro 
material necesario para 
adecuarla a las existentes, 
incluso acondicionamiento 
de umbrales de puerta.  
  

3,11  383,390  1.192,34  1,15  88.734,82  85,26  

K-TR0029  Ud  Adecuación de tapas de 
registro existentes a nueva 
rasante incluso repicado, 
recrecido y recolocación de 
tapas existentes y termina-
ciones interiores, terminado.  
  
 
 
 
 

89,94  13,000  1.169,22  1,12  89.904,04  86,39  
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I-VP9999  Ud  Boca de incendios incluyen-
do los elementos siguientes: 
derivación de tubería gene-
ral a base de tubo de PE AD 
sigma-80 de Ø110 mm con 
una longitud de hasta 10 
metros, válvula de com-
puerta en arqueta de 40 x 40 
con tapa de fundición, de-
moliciones y reposiciones de 
pavimentos, zanja completa, 
arqueta para alojamiento de 
2 bocas para dos mangueras 
de 70 mm, tapa de fundición, 
totalmente terminado y 
probado  
  

1.131,49  1,000  1.131,49  1,09  91.035,53  87,48  

C-HOR000  M³  Rellenos con morteros de 
baja resistencia en zanjas, 
huecos..., M-50, con consis-
tencia fluida, vertido con 
ayuda de medios auxiliares.  
  

55,50  20,000  1.110,00  1,07  92.145,53  88,54  

J-FO0241  Ud  Cajetín en fachada para 
alojamiento del contador de 
agua, tapa con aislamiento, 
llaves corte en entrada y 
salida, empotrado en pared, 
tuberías de subida y bajada, 
piezas de enlace, codos y 
reducciones, manguito, 
completamente terminado y 
probado, incluso corte y 
reposición de pared de vi-
vienda, desmontaje de con-
tador y montaje en cajetín.  
  

104,90  10,000  1.049,00  1,01  93.194,53  89,55  

P-PA0218  Ud  Pieza de transición de hor-
migón prefabricado, entre 
bordillo T2 y bordillo monta-
ble, según planos, colocada  
  

32,61  32,000  1.043,52  1,00  94.238,05  90,55  

K-TR0024  Ud  Tapa de registro de fundición 
Ø 60 cm. con nervios de 
refuerzo, capaz de soportar 
una sobrecarga de 40 Tn. 
incluso marco, colocada.  
  

126,63  7,000  886,41  0,85  95.124,46  91,40  

J-FO0246  Ud  Cono asimétrico, diámetro 
1000/600 de hormigón, 
junta elástica, espesor de 
pared 12cm y altura 70 cm, 
incluso pates, colocado.  

122,10  7,000  854,70  0,82  95.979,16  92,23  
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K-TR0046  Ud  Acondicionamiento de ba-
jante de pluviales de vivien-
da a nueva pavimentación 
según solución a criterio de 
la D.O, terminado.  
  

84,70  10,000  847,00  0,81  96.826,16  93,04  

A-MT1112  Ud  Ejecución de catas para loca-
lización de servicios existen-
tes municipales o de compa-
ñías privadas en todo el 
ámbito de actuación, corte 
con disco, demolición, exca-
vación y relleno final.  
  

805,45  1,000  805,45  0,77  97.631,61  93,81  

V-CLP010  Ud  Válvula antirretorno de PVC 
teja de 200 mm de diámetro, 
con clapeta de polipropileno, 
junta labiada y registro en la 
parte superior, instalada en 
acometida domiciliaria in-
cluso obras menores de 
instalación, demolición de 
pavimento, excavación, loca-
lización de acometida, ma-
nipulación de acometida 
para inserción, piezas de 
unión y reposiciones, insta-
lada en arqueta registrable 
con tapa de fundición.  
  

727,34  1,000  727,34  0,70  98.358,95  94,51  

P-PA2005  M²  Simple tratamiento superfi-
cial con 1 kg de ECR-2 y  8 l 
de gravilla 10/5 terminado, 
incluso barrido y preparación 
de la superficie.  
  

2,34  281,200  658,01  0,63  99.016,96  95,14  

Y-PA0017  Ud  Partida alzada de abono 
íntegro para mantenimiento 
del suministro de agua pota-
ble durante las obras , inclu-
so cortes, enlaces, tuberías 
provisionales, anclajes, pie-
zas especiales, zanjas, re-
lleno, derivaciones  a aco-
metidas particulares y cuan-
tos elementos sean necesa-
rios para el correcto mante-
nimiento del servicio.  
  
 
 
 
 

636,00  1,000  636,00  0,61  99.652,96  95,76  
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SEÑA0050  M²  Superficie realmente pintada 
en flechas, símbolos y ce-
bras, con pintura reflexiva 
bicomponente incluso ejecu-
ción   
  

15,63  32,800  512,66  0,49  100.165,62  96,25  

J-FO0245  Ml  Aro de recrecido de hormi-
gón para pozo de registro, 
diámetro 1000mm, junta 
elástica, espesor de pared 
12cm, incluso pates, coloca-
do.  
  

111,57  3,900  435,12  0,42  100.600,74  96,67  

S-TV0001  Ml  Visionado de colector una 
vez instalado mediante TV 
incluso emisión de video e 
informe, previa limpieza de 
conducción de saneamiento, 
de cualquier diámetro y 
material con camión autoas-
pirante impulsor de agua a 
presión  
  

2,15  200,000  430,00  0,41  101.030,74  97,08  

Y-PA0016  Ud  Partida alzada de abono 
íntegro para mantenimiento 
del servicio de saneamiento 
durante las obras , incluso 
cortes, enlaces, tuberías, 
anclajes, piezas especiales, 
zanjas, relleno, derivaciones, 
tapones, bombeos puntuales 
y cuantos elementos sean 
necesarios para el correcto 
mantenimiento del servicio.  
  

424,00  1,000  424,00  0,41  101.454,74  97,49  

I-VP8010  Ud  Boca de riego con arquetilla 
y tapa, cuerpo y tapa de 
fundición y mecanismo de 
latón de máxima calidad, eje 
de acero inoxidable, válvula 
de cierre con junta de  
goma, rosca de entrada 1 ½", 
salida 45 mm , PN 16, co-
nectada a la red, incluso 
tubería de polietileno, piezas 
especiales, anclaje del con-
junto, zanja, arena y relleno, 
instalado y probado.  
  
 
 
 
 

206,43  2,000  412,86  0,40  101.867,60  97,88  
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I-VP9000  Ud  Corte y enlace de tubería de 
agua nueva a existente, 
incluso piezas especiales 
necesarias y anclaje, proba-
da.  
  

188,50  2,000  377,00  0,36  102.244,60  98,25  

S-TV0005  Ud  Desplazamiento de equipo 
de visionado a pie de obra, 
video grabador, medios 
auxiliares y humanos nece-
sarios para inspección de 
tubería de alcantarillado.  
  

344,50  1,000  344,50  0,33  102.589,10  98,58  

C-HOR030  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa, 
colocado  
  

110,81  2,854  316,25  0,30  102.905,35  98,88  

P-PA0409  M²  Pavimento de calzada de 
hormigón HM-20 en losas de 
20 cm. de canto, incluso 
juntas, cierres y rayado de 
superficies.  
  

22,98  12,000  275,76  0,26  103.181,11  99,15  

I-VP8022  Ud  Desagüe Ø 63 mm. inclu-
yendo pieza en T, llave de 
compuerta Ø60 mm y tube-
ría de polietileno, incluso 
piezas especiales, anclaje del 
conjunto, zanja, arena, hor-
migón HM-20 y relleno, 
instalado y probado para 
cualquier longitud.  
  

271,53  1,000  271,53  0,26  103.452,64  99,41  

P-PA0920  M²  Acera con baldosa hidráulica 
tipo botón 30x30 cm,con 
solera de 15 cm. de hormi-
gón HM-20, incluso juntas, 
mortero de asiento, lechada 
y formación de pendientes, 
terminada.  
  

26,38  7,730  203,92  0,20  103.656,56  99,60  

SEÑT01  Ud  Retirada y recolocación 
después de las obras de 
hitos, señales y mobiliario 
urbano, incluso demoliciones 
y ejecución de cimentaciones 
para su colocación  
  
 
 
 
 
 
 

185,50  1,000  185,50  0,18  103.842,06  99,78  
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J-FO0120  Ud  Enlace a saneamiento exis-
tente, incluso prolongación 
de tubería de cualquier diá-
metro y material, excava-
ciones, rellenos, hormigones 
y cuantos elementos sean 
necesarios.  
  

126,05  1,000  126,05  0,12  103.968,11  99,90  

P-PA0228  Ml  Suplemento de coste por 
formación de badén medio 
en acera, incluso excavación 
complementaria y 5 cm. de 
hormigón HM-20.  
  

10,22  10,000  102,21  0,10  104.070,32  100,00  
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1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 

Noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud de 

aplicación obligatoria en todo tipo de obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de 

construcción o ingeniería civil. 

El cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el marco de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en las 

obras, siempre que se presenten alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata de las obras proyectadas sea igual o superior a 

450.759,07 Euros. Este presupuesto global del proyecto será el que comprenda todas las fases de 

ejecución de la obra, con independencia de que la financiación de cada una de estas fases se haga 

para distintos ejercicios económicos y aunque la totalidad de los créditos para su realización no 

queden comprometidos al inicio de la misma. 

b) Aquellas obras en que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Por lo tanto, conforme a la reglamentación establecida, se ha redactado el presente Documento, en el 

que se recogen los riesgos laborales previsibles, así como las medidas preventivas a adoptar. 

El presente Estudio de Seguridad y Salud pretende establecer los riesgos y medidas a adoptar en 

relación con la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 

trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el 

tiempo de garantía, al tiempo que se definen las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores, a adoptar durante el desarrollo de las actividades proyectadas. 

Asimismo, servirá para establecer las directrices básicas a la empresa constructora, para llevar a cabo su 

obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este 
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Estudio. Por ello, los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados 

por el contratista en su favor. 

2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto  Renovación de redes y aceras en calle del Carmen en Cariñena 
(Zaragoza) 

Autor del proyecto Carmen Sarasa Alcubierre. I. C. C. y P. Col.-21.754 

Promotor Ayuntamiento de Cariñena 

Emplazamiento de las obras Calle del Carmen 

Ppto. Ejecución Mat. (P.E.M.) 104.070,32 € 

Ppto. Base de Licitación 149.850,85 € 

Ppto. Estudio Seguridad (P.E.M) 2.000,00 € 

Plazo de ejecución previsto 2,5 meses 

Número máximo de operarios  5 

Dado que el Presupuesto Base de Licitación de la obra es menor que 450.759 € (75.000.000 pts), en 

ningún momento se emplean más de 20 trabajadores, que la suma de días de trabajo es menor a 500 y 

vistas las características de la obra, y de acuerdo con el artículo 4 del R. D. 1627/97 por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, no es necesario 

redactar un estudio completo de seguridad y salud, por lo que se redacta un Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

•Renovación de la red de agua. 

 Se renovarán la conducción actual de agua mediante tubería de polietileno de alta densidad de Ø110 

mm y 10 atm de PN con uniones mediante manguitos electrosoldados. La longitud será de 210 metros. 
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Se alojará en zanja de sección trapezoidal e irá envuelta en arena o gravilla redondeada 6/12, los 

rellenos hasta coronación serán mediante suelo seleccionado de aportación según PG-3. La profundidad 

media será de 1 metro.  

Se conectará a las redes existentes en la calle General Briz y Avda. del Ejército colocando válvula de 

corte y pozo para alojamiento de la misma. 

Se renovarán todas las acometidas domiciliarias. Podrán darse las siguientes casuísticas: acometida con 

arquetilla y llave en acera y entrada directa a vivienda (contador en el interior) o acometida con 

arquetilla y llave en acera y conexión a caja de contador ubicada en fachada de la vivienda. En el 

segundo caso pudiera ser necesaria la renovación de la caja de contador en fachada. 

Se contempla la ubicación de un hidrante contra incendios de suelo y válvula de corte previa. Previa a su 

instalación se confirmará su ubicación idónea. 

Se prevé la instalación de dos bocas de riego con acople tipo del ayuntamiento. 

Se dispone de una partida para el mantenimiento del servicio de agua potable a las viviendas durante la 

ejecución de las obras. 

•Renovación de la red de saneamiento. 

Se prevé la renovación de la red de saneamiento mediante conducción de PVC corrugado tipo teja Ø315 

mm, SN>8KN/m2. La longitud del nuevo colector será de 174 metros. 

El colector proyectado es cabecera de saneamiento por lo que se instalará en cabecera desagüe desde la 

red de distribución con llave de corte de compuerta Ø60 mm y tubería de desagüe a pozo de cabecera 

del colector de Ø63 mm PeaD 10 atm, alojada en arqueta independiente que sirva para las operaciones 

de mantenimiento y limpieza del tramo de red. 

Se alojará en zanja de sección trapezoidal e irá envuelta en arena o gravilla redondeada 6/12, los 

rellenos hasta coronación serán mediante suelo seleccionado de aportación según PG-3. La profundidad 

media será de 1,60 metros. 

Se colocarán pozos de registro en los puntos de cambio de alineación en planta o en perfil longitudinal, 

así como cuando la distancia entre pozos sea mayor de 50 metros en planta. 
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El trazado se modifica ligeramente al actual eliminando un pozo cercano al pozo de conexión en la Avda. 

del Ejército y mejorando considerablemente la pendiente del colector, por lo que la velocidad del agua 

será mayor y mejorará su funcionamiento hidráulico.  

Se prevé la renovación de todas las acometidas domiciliarias mediante conducto de PVC Ø160 o 200 mm 

teja SN4 en sección hormigonada con HM-20 e inserción en colector mediante clip elastomérico o de 

PVC. 

Se colocarán nuevos sumideros con conexión a colector con tubo de PVC  Ø200 mm teja SN4 en sección 

hormigonada HM-20, con desagüe a pozo de registro o colector mediante pieza de conexión. 

Se dispone de una partida para el mantenimiento del servicio evacuación de aguas negras de las 

acometidas domiciliarias durante la ejecución de las obras. 

•Pavimentación. 

Se define una nueva sección de calle con aceras de 1,50 m de ancho 

Las aceras serán de hormigón con árido visto encintadas con bordillo prefabricado de hormigón tipo T-2 

y rígola anexa de hormigón in-situ de 30 cm de anchura.  

Previa a su ejecución se realizará un corte longitudinal para cada nueva acera en el pavimento de 

hormigón y posteriormente se demolerá la pavimentación de las aceras y parte de la calzada ocupada 

por la nueva sección de la acera. 

Los accesos a los garajes se realizarán mediante bordillo de badén y piezas de transición continuando 

con el criterio de otras calles de la ciudad. 

Se prevé la ejecución de un paso peatonal junto a la calle General Briz. 

Se prevé un simple tratamiento superficial para cerrar las zanjas de la instalación de las redes de 

distribución y saneamiento hasta que se ejecute la pavimentación definitiva de la calle. 
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3 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

3.1 INTERFERENCIAS 

Se prevé una serie de interferencias de las obras en distintos elementos existentes, sin perjuicio de que, 

durante la ejecución de las mismas, aparezcan otras que deberán tratarse con los medios de seguridad 

adecuados a cada caso. 

• Interferencia general con peatones 

Se establecerán las medidas de protección colectiva adecuadas para el control de acceso a la obra 

únicamente de personal autorizado. Quedarán perfectamente visibles carteles de prohibición de paso a 

personal ajeno a la obra con las señales preceptivas, colocándose, en su caso los cerramientos 

necesarios. Las medidas colectivas a adoptar serán la colocación de pasarelas de acceso a vivienda y 

cruce de zanjas creado pasillo para los peatones, barandillas y señalizaciones de zanjas. 

Es importante resaltar la obligatoriedad de la creación de pasillos para peatones y accesos a fincas, 

mediante pasarelas y vallas móviles para contención de peatones, debidamente señalizados. Estos 

pasillos deberán tener una anchura mínima de 60 cm, se mantendrán en todo momento limpios de 

material o restos de obra y estarán situados a una distancia tal de la obra que queden fuera del radio de 

acción de las actividades que en ella se den, haciendo especial mención a los movimientos de 

maquinaría. 

Se llevará un exhaustivo control del vallado de las posibles obras en ejecución, así como de su vallado 

interno que delimite y marque el acceso a las diferentes fincas. 

La zona de acopios de los diferentes materiales e instalaciones de higiene y bienestar, estarán 

perfectamente delimitada y adecuadamente señalizada.  

Se avisará con anterioridad de los cortes de acceso a inmuebles y garajes, de manera que los 

propietarios sufran las menores molestias posibles. 

• Vías municipales 

Al realizar trabajos en interferencia con tráfico abierto deberán pedirse los permisos oportunos 

previamente a la ejecución de los trabajos colocando las señales preceptivas designadas por la 

Autoridad Competente. 
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Durante las obras las calles permanecerán cortadas al tráfico y el ayuntamiento confeccionará rutas 

alternativas durante su ejecución. Los vecinos residentes en las calles afectadas por las obras serán 

avisados previamente del inicio de las obras para que puedan trasladar sus vehículos o distintos 

materiales a otros lugares hasta la finalización de las calles. 

En el caso de realizar cortes parciales en la calzada, la señalización a colocar vendrá dispuesta por la 

Ordenanza Municipal de Tráfico del Ayuntamiento, previa autorización de la Policía Local de Tráfico. La 

señalización podrá ser instalada por personal propio con la formación adecuada, destinándose a una 

persona para revisar diariamente el correcto estado de la misma conforme a la legislación vigente. 

• Conexión con los diferentes servicios 

Existirán las lógicas interferencias en la conexión y enganche de los diferentes servicios con la 

infraestructura de la zona. Esto es, conexión con el punto de vertido de aguas residuales actual y agua 

potable. 

• Interferencias no previstas 

De aparecer interferencias no previstas, se adoptarán las medidas oportunas con el fin de evitar o 

minimizar si no es posible evitarlos completamente, riesgos derivados de estos servicios, mediante la 

solicitud a la Compañía suministradora de información sobre el trazado de la línea y las medidas a 

adoptar. 

3.2 SERVICIOS AFECTADOS 

Se han identificado los siguientes servicios: 

− Afecciones a líneas eléctricas 

− Afecciones a líneas de gas. 

− Afecciones distribución de agua potable y saneamiento. 
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4 EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES HIGIÉNICAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS. 

En todos los casos los trabajadores destinados a este tipo de obras dispondrán de medios y alojamiento 

proporcionados por la empresa de forma que, queden cubiertas las necesidades higiénicas y de 

bienestar de los trabajadores, por medio de convenios o acuerdos con establecimientos próximos a la 

zona de trabajo. 

En función de la incorporación de operarios presentes en la obra, hasta el momento de alcanzar la cota 

máxima, se establecerá el número de instalaciones de higiene y bienestar, las cuales a su vez deberán 

reunir las condiciones establecidas en los siguientes apartados. 

Todo este tipo de instalaciones estarán separadas para hombres y mujeres, o deberá establecerse una 

utilización por separado de las mismas. 

4.2 ACOMETIDAS PARA LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. 

Suministro de energía eléctrica 

Previa consulta con la Compañía Eléctrica suministradora se tomará de la red la acometida general de la 

obra, realizando la compañía sus instalaciones, desde las cuales se procederá a montar la instalación de 

obra. 

La instalación constará de las debidas protecciones  (magnetotérmicas, diferenciales, etc.) y de toma de 

tierra. 

Suministro de agua potable 

Se realizarán las oportunas gestiones ante el ayuntamiento de agua para conectar a la canalización de 

agua más próxima. 

4.3 PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA.BOTIQUINES. 

Se dispondrá en la obra de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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El botiquín deberá situarse en lugar visible de la obra y convenientemente señalizado, preferiblemente 

en las instalaciones destinadas al aseo. Se hará cargo del botiquín, la persona más capacitada, que será 

la encargada del mantenimiento y reposición del contenido del mismo, para lo que será sometido a una 

revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en orden al consumo y caducidad de los 

medicamentos. El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y 

provisto de cierre hermético que evita la entrada de humedad. 

ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

La empresa contratista a través de su contrato concertado con el servicio de prevención ajeno o propio 

llevará a cabo la asistencia de accidentados presentes en obra.  

Se indica en el presente Estudio de Seguridad y Salud, y se informará a los trabajadores en la obra del 

emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades 

laborales, ambulatorios, etc.) donde deben trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 

tratamiento.  

Se dispondrá en la obra, por parte del encargado de los trabajos, una lista con los teléfonos y 

direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, bomberos, etc., para garantizar una 

rápida asistencia de los accidentados. 

Todos los traslados de lesionados graves a hospitales próximos se realizarán mediante ambulancia o 

vehículo especialmente habilitado para tal fin, prohibiéndose expresamente utilizar vehículos 

particulares para el traslado de heridos graves al hospital. 

Los lesionados leves deberán ser acompañados al local de primeros auxilios.  No se permitirá seguir 

trabajando a un lesionado leve sin antes haber sido atendido por personal con formación en primeros 

auxilios. 

Cualquier accidente o incidente del tipo que sea y que pueda afectar o haya afectado a la seguridad de 

bienes, personal de obra, tránsito exterior y/o peatones deberá ser comunicado de inmediato al 

Coordinador de Seguridad y Salud y a la Dirección Facultativa, aunque no se haya producido ningún 

daño. 

Todo el personal deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, específico para los trabajos 

a realizar y que será repetido en periodos no mayores de 1 año.  
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ACTUACIÓN DE EVALUACIÓN PRIMARIA DEL ACCIDENTADO 

Activado el sistema de emergencia, y con objeto de socorrer al accidentado con rapidez y eficacia se 

establecerá un método único para identificar las situaciones vitales o de emergencia médica: 

Verificación de signos vitales: conciencia, respiración, pulso, con objeto de atenderlas lo más 

rápidamente posible, pues son las que pueden esperar la llegada del equipo médico y ponen en peligro 

la vida del accidentado. 

Ante una emergencia médica como es una parada cardiaca-respiratoria, es decir, cuando el accidentado 

sufre una interrupción brusca e inesperada y potencialmente reversible de su respiración y circulación 

espontánea, utilizaremos técnicas de reanimación: respiración artificial (boca-boca) si no respira y 

masaje si no tiene latido. 

Ante un herido inconsciente con respiración y pulso se le colocará en Posición lateral de seguridad. 

Ante una emergencia médica como es una parada cardio-respiratoria, es decir, cuando el accidentado 

sufre una interrupción brusca e inesperada reversible. 

VALORACIÓN SECUNDARIA DEL ACCIDENTADO 

Una vez que hayamos hecho la valoración primaria de la víctima y se haya comprobado que mantiene 

las constantes vitales, examinaremos buscando lesiones que pudieran agravar, posteriormente el estado 

general del accidentado. 

Tendremos en cuenta por tanto las siguientes situaciones: 

- Existencia de hemorragias 

- Existencias de heridas 

- Existencia de fractura en columna vertebral 

- Existencia de quemaduras. 

NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN ANTE QUEMADURAS CAUSADAS POR FUEGO 

Sofocar el fuego con una manta que no sea acrílica. 

Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego sino se dispone de otro medio. 
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Aplicar agua fría en la zona quemada una vez que se han apagado las llamas, para refrigera la zona. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

El Contratista deberá estar al corriente en todo momento, durante la ejecución de la obra, de sus 

obligaciones en materia de Seguridad Social y Salud laboral de los trabajadores, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes, debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones 

cuando le sea requerido por el Coordinador de seguridad y salud 

En el Plan de seguridad y salud y en lugares visibles para los trabajadores (oficina de obra, vestuarios, 

etc.) de dispondrán las indicaciones relativas al nombre, dirección y teléfonos del centro o centros 

asistenciales a los que acudir en caso de accidentes así como las distancias existentes entre éstos y la 

obra y los itinerarios más adecuados para llegar a ellos. La persona responsable que vaya a estar 

permanentemente en obra tendrá una copia de los teléfonos de emergencia. 

En caso de, el Contratista habrá de asegurar la investigación del mismo, para precisar su causa y forma 

en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repetición. Los datos obtenidos 

como resultado de la investigación serán proporcionados al Coordinador en materia de seguridad y 

salud lo antes posible. 

El Contratista realizará las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo siguiente, 

que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia. 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Accidentes de tipo Leve. 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de 

investigar sus causas y adoptar correcciones oportunas. 

Al Director de Obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 

Accidentes de tipo Graves 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de 

investigar sus causas y adoptar correcciones oportunas. 

Al Director de Obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 

Accidentes mortales. 

Al Juzgado de Guardia: para que pueda procederse al levantamiento de cadáver y las investigaciones judiciales 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de 

investigar sus causas y adoptar correcciones oportunas. 

Al Director de Obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar correcciones oportunas. 
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A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 

En caso de accidente laboral, se seguirán las siguientes actuaciones administrativas: 

ACCIDENTE LABORAL SIN BAJA: 

- Se incluirán los datos en la relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica, que es 

enviada de forma mensual. 

- Una vez esté finalizada la relación, será presentada mediante el sistema Delt@ dentro de los 

cinco primeros días hábiles del mes siguiente al que corresponda la relación. 

ACCIDENTE LABORAL CON BAJA: 

- La empresa debe cumplimentar el parte de accidente de trabajo. 

- El parte de accidente debe ser registrado en el sistema Delt@, en el plazo máximo de cinco días 

hábiles desde la fecha en que ocurrió el accidente o desde la fecha de la baja si ésta es posterior. 

 

LAS LESIONES MUY LEVES SE CURARÁN CON EL BOTIQUÍN DE OBRA. SI FUERA PRECISO SE AVISARÁ AL 

SERVICIO MÉDICO.  

EN EL CASO DE ACCIDENTES LEVES O MENOS GRAVES SE ATENDERÁ PREFERENTEMENTE A LOS 

ACCIDENTADOS EN EL SERVICIO MÉDICO.  

EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE SE AVISARÁ A ALGUNA DE LAS AMBULANCIAS Y TELÉFONOS DE 

EMERGENCIA CUYOS NÚMEROS DEBEN APARECER EN LOS TABLONES DE ANUNCIOS, CASETA DE OBRA 

Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

5 RIESGOS ESPECIALES 

5.1 PRESENCIA EN EL CENTRO DE TRABAJO DE RECURSO PREVENTIVO. 

Se asignará un recurso preventivo con presencia permanente en obra cuya  presencia en el centro de 

trabajo de será necesaria en los siguientes casos: 
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- En tareas cuyos riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o 

la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 

trabajo. 

- En actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con 

riesgos especiales. 

- En tareas cuya presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las 

circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

La persona designada como recurso preventivo deberá tener la capacidad suficiente, disponer de los 

medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades 

preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la 

situación que determine su presencia. 

La presencia de los recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas 

incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y comprobar la eficacia de las mismas tanto en lo 

que representa, el personal propio del Contratista, como de los subcontratistas y trabajadores 

autónomos subcontratados por aquella. 

Cuando se realicen simultáneamente varios trabajos con riesgos especiales, de los previstos en el Anexo 

II del RD 1627/1997 y los riesgos pueden verse agravados o modificados por la concurrencia de 

operaciones diversas que se desarrollen sucesiva o simultáneamente, será necesaria la presencia de 

varios recursos preventivos en obra. 

5.2 RIESGOS ASOCIADOS A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

La instalación eléctrica que, con carácter general, ha de suministrar energía a los diferentes núcleos de 

trabajo, cumplirá lo establecido en el Reglamento de Baja y Alta tensión y resoluciones complementarias 

del Ministerio de Industria, así como la norma de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

trabajo. 

Los cuadros de distribución estarán formados por armarios metálicos normalizados, con placa de 

montaje de fondo, fácilmente accesible desde el exterior. Para ello dispondrá de puerta con cerradura 

de resbalón con llave de triángulo y con posibilidad de poner un candado. Dispondrá de seccionador de 
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corte automático, toma de tierra, interruptor diferencial de 30 mA en el caso de que todas las máquinas 

estén puestas a tierra y los valores de resistencia de estas no sobrepasen los 20 ohmios. Para la 

protección de sobrecargas y cortacircuitos tendrán fusibles e interruptores automáticos 

magnetotérmicos. De este cuadro de distribución general, se efectuarán las tomas de corriente para los 

circuitos secundarios, que igualmente dispondrán de armarios con entrada de corriente estanco, con 

llegada de fuerza siempre sobre base de enchufe hembra. Estos cuadros secundarios dispondrán de 

borna general de toma a tierra, de interruptor de corte omnipolar, de tipo normal, cortacircuitos 

calibrados para cada una de las tomas, tres como máximo y diferencial de alta sensibilidad (30 mA). 

En caso de máquinas portátiles en zonas de gran humedad, se contará con transformadores de 24 V. y 

se trabajará con esta tensión de seguridad. 

RIESGOS PROFESIONALES 

- Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 

- Caídas al mismo nivel. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de los disparadores diferenciales 

contra contactos eléctricos indirectos, y mensualmente, con los aparatos conectados, 

que se dispare correctamente a la intensidad de defecto que tenga prefijada. 

- Se realizará el mantenimiento de los puntos de unión de la línea de enlace y de las 

puestas a tierra.  

- Se comprobará el estado de la red de tomas de tierra, y se procederá a su 

mantenimiento a lo largo de la duración de la instalación. 

- Se sustituirán las mangueras inmediatamente se detecte algún deterioro en la capa 

aislante de protección. 

- Es condición indispensable que la revisión de la instalación se lleve a cabo por personal 

cualificado. 

- Toda reparación se realizará previo corte de corriente siempre por personal cualificado. 

- Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe 

lo contrario mediante aparatos destinados para ello. 

- Los cables de alimentación a máquina y herramientas tendrán cubiertas protectoras del 

tipo antihumedad y no deberán estar en contacto o sobre el suelo en zonas de transito. 
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- Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre 

ellos; al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 

- Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se colocarán a una distancia 

mínima de 2,50 m. del suelo o piso, las que se puedan alcanzar con facilidad estarán 

protegidas con una cubierta resistente. 

- Los bornes tanto de cuadros como de máquinas estarán protegidos con material 

aislante. 

- Está prohibida la utilización de las puntas desnudas de los cables, como clavijas de 

enchufe macho. 

- Las bases de enchufe serán homologadas y con tapa, no haciéndose servir para 

alimentar receptores con una intensidad superior, ni conectar diversos receptores 

aunque no se supere la intensidad nominal. 

- La pareja macho hembra de las tomas de corriente deberán ser del mismo material. 

- Los aparatos portátiles serán estancos al agua y convenientemente aislados. 

- Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y con las llaves en poder de persona 

responsable. Se señalizarán mediante carteles, el peligro de riesgo eléctrico así como el 

momento en que se estén realizando trabajos de conservación. 

- En los almacenes de obra se dispondrá de recambios análogos y en número suficiente 

para la sustitución de elementos deteriorados sin perjuicio para la instalación y las 

personas. 

- Todas las líneas eléctricas quedarán sin tensión una vez finalizado el trabajo mediante 

corte del seccionador general. 

5.3 RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS. 

RIESGOS PROFESIONALES 

- Por efecto mecánico del viento. 

- Por tormentas con aparato eléctrico. 

- Por efecto del hielo, la nieve, la lluvia o el calor. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Se optará por la paralización de los trabajos en caso de que las condiciones atmosféricas 

así lo determinasen, esto es cuando por consecuencia de éstas no se puedan garantizar 

unas mínimas condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

- Una vez las condiciones atmosféricas adversas hallan remitido será imprescindible la 

revisión minuciosa y detallada, previamente a la reanudación de los trabajos, de las 

condiciones del terreno existentes, caminos, accesos y elementos y estructuras 

susceptibles de haber sido dañadas. 

5.4 RIESGOS DE INCENDIO EN OBRA. 

Por desarrollarse la obra al aire libre y existir gran peligro de incendio se prohíbe hacer cualquier tipo de 

fuego en la obra. 

Además, se ha detectado posible riesgo de incendio en las siguientes situaciones: 

- En almacenes provisionales o definitivos, vehículos, instalaciones eléctricas, barracones, 

etc. 

- Durante labores de soldadura, oxicorte, etc. 

- Por uso de productos altamente inflamables. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Todo el personal de la obra recibirá instrucciones en la lucha contra incendios. 

- Se acopiarán todos los combustibles y lubricantes de la obra en lugar despejado de 

vegetación y separación al menos 50 m de los bosques cercanos, si los hubiera. De no 

existir una zona de estas características se explanará y acondicionará un terreno a tal fin. 

Este lugar dispondrá de extintor polivalente tipo carro de 20 kg. 

- Queda prohibido la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de 

soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone 

del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

- Se instalarán extintores de incendio en los siguientes puntos de la obra: 

⋅ En todos los vehículos de obra y maquinaria que intervengan en ella 

dispondrán de un extintor de tipo polivalente de, al menos, 5 kg. 

⋅ vestuarios y aseos del personal de obra. 
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⋅ oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea 

principal o subcontratada. 

⋅ en todos los trabajos de soldadura susceptibles de originar incendios. 

- Los extintores a montar serán de 6 Kg. de peso, de polvo ABC. Serán revisados y 

retimbrados según el mantenimiento exigido legalmente mediante concierto con una 

empresa autorizada. 

- Estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en su fase 

inicial si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, 

en todos los casos, serán avisados inmediatamente. 

NORMA DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS 

- Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro. 

- En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique en tamaño lo 

suficientemente visible, se instalará una señal normalizada con el oportuno pictograma y 

la palabra EXTINTOR. 

- al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre 

fondo amarillo, que recogerá la siguiente leyenda: 

NORMAS PARA EL USO DEL EXTINTOR: 

- En caso de incendio, descuelgue el extintor. 

- Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 

- Póngase a sotavento, evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 

- Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlo o agotar el 

contenido. 

- Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al Servicio 

Municipal de Bomberos lo más rápidamente posible. 

6 UNIDADES DE OBRA. RIESGOS PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos profesionales y la descripción de las medidas 

preventivas que deberán adoptarse para controlar este tipo de riesgos, en cada una de las unidades de 

obra existentes. 
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Como norma general se deben aplicar estas premisas: 

Todo el personal que trabaje y/ó acceda a la obra usará obligatoriamente casco de protección, chaleco reflectante incluso 

maquinistas al descender de la máquina), y botas de seguridad. El objeto de utilizar estos EPI´S es que, si bien en algunas 

unidades de obra no es necesario alguno de ellos, cuando se necesita al no ser obligatorio no se hace uso del mismo, de esta 

manera no existirá la excusa de no saber si es necesario en dicha unidad. 

 

Como norma genérica, TODOS LOS VEHICULOS QUE ACCEDAN AL RECINTO DE OBRA, incluso personal técnico y vistas, harán 

uso de la LUCES DE CRUCE en todo momento. 

 

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. Respete siempre las normas de seguridad y a 

preste su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el 

sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 

6.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

TRABAJOS DE TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN 

• Descripción. 

Desarrollaremos dentro de esta unidad de obra, los trabajos de formación de terraplenes procedentes de la 

excavación incluyendo extensión, humectación y compactación con rodillo vibratorio. 

• Riesgos profesionales  

- Caídas al mismo nivel (accidentes del terreno). 

- Ruido ambiental. 

- Atrapamientos y golpes. 

- Atropellos. 

- Sobreesfuerzos. 

• Medidas preventivas en trabajos de extendido 

- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no 

superior a los 3 m, para vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados. 

- Está previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de 

circulación interna de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando mediante, escorias o zahorras. 
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- Si por una situación esporádica debe realizarse un corte vertical en una zona de la excavación, se 

desmochará el borde superior del corte vertical mediante la ejecución de un bisel de descarga de la 

coronación del talud. De esta manera se evita el peligro de derrumbamiento del talud. 

- Está previsto evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones, construyendo dos 

accesos a la zona de maniobras y de relleno de tierras, separados entre sí; uno para la circulación 

de personas y otro para la de la maquinaria y camiones. 

- Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción de la 

cuchara de una máquina para el extendido de las tierras vertidas en el relleno. De esta manera se 

evitan los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas.  

- Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de 

descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos 

aéreos. 

- Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. De esta forma se 

eliminan los riesgos de atoramiento y vuelco. 

- Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número 

superior a los asientos existentes. 

- Está previsto regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar 

polvaredas. Con esta forma de proceder se elimina el riesgo de trabajar dentro de atmósferas 

saturadas de polvo. 

- Está prevista la señalización los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos. Con esta acción 

se controlan los riesgos de colisión y atropello. 

- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por el señalista 

especializado. De esta manera se evita el riesgo catastrófico de desplomes y caídas de vehículos 

por los terraplenes. 

- Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial 

normalizada de peligro indefinido y stop.  

- El personal que maneje los camiones dumper, apisonadoras o compactadoras demostrará ser 

especialista en la conducción segura de estos vehículos, estando en posesión de la documentación 

de capacitación acreditativa. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente en los órganos de accionamiento neumático, 

quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 

siempre escrita de forma legible. Especificarán claramente la “Tara” y la “Carga máxima”. 

- Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará  las 

maniobras. 
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- Para evitar los ambientes pulverulentos, se tratarán de regar periódicamente las áreas de trabajo 

donde exista más riesgo de crear este tipo de ambientes, especialmente bajo condiciones 

meteorológicas de fuerte viento o extremo calor. 

- Si las condiciones de visibilidad, debidas al polvo, son malas, se circulará con las luces de cruce de 

los vehículos, si los hubiera, encendidas. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un di metro no inferior a los 5 m., del entorno a las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  De esta manera se evitarán los accidentes por 

los límites de visibilidad desde la cabina de control y guía. 

- Se prohíbe descansar junto a la maquinaria durante las pausas. 

- Todos los vehículos empleados en esta obra, serán dotados de bocina automática de marcha hacia 

atrás. 

- Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de protección contra los 

impactos y contra los vuelcos. 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el 

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

• Medidas preventivas en trabajos de compactación 

- Para evitar el riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor del rodillo autopropulsado, el 

Encargado controlará que esté dotado de un pórtico de seguridad contra los vuelcos. Prohibirá el 

trabajo a aquellos que no estén dotados de esta protección. 

- Para evitar los riesgos de atrapamientos y quemaduras, se prohíbe realizar operaciones de 

mantenimiento con la máquina en marcha. El Encargado controlará el cumplimiento de esta 

prohibición. 

- Para evitar los riesgos por distensiones musculares, está previsto que el asiento del conductor del 

rodillo vibrante autopropulsado esté dotado de absorción de las vibraciones de la máquina. El 

Encargado comprobará el buen estado de la absorción de vibraciones del asiento e impedirá el 

trabajo a las máquinas que no lo posean o esté seriamente deteriorado este sistema. 

- Para evitar el riesgo de atropello de trabajadores por merma del campo visual del conductor, está 

previsto que el Encargado controlará que no permanezca ningún trabajador en un entorno inferior 

a los 5 m., en rededor del rodillo vibrante autopropulsado. Además estará dotado de señales 

acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 

- A los conductores de los rodillos autopropulsados se les hará  entrega de la normativa preventiva.  

• Equipos de protección individual  

- Casco.  

- Protección auditiva. 

- Fajas contra los sobre esfuerzos. 
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- Guantes de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo 

- Ropa reflectante o de alta visibilidad 

EXTENDIDO DE ZAHORRAS Y TIERRAS 

• Descripción 

Distribución de capas de material granular tipo zahorra o tierras sobre base mediante medios mecánicos 

y posterior compactación. 

• Riesgos profesionales 

- Caídas al mismo nivel (accidentes del terreno). 

- Ruido ambiental. 

- Atrapamientos y golpes. 

- Atropellos. 

- Sobreesfuerzos. 

• Medidas preventivas 

- Antes de comenzar a trabajar en la obra, el Encargado controlará que todos los vehículos están 

dotados de todos los componentes de seguridad, exigiendo la presentación al día, del libro de 

mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un taller cualificado. 

- El Encargado, controlará que la circulación de vehículos y máquinas, se realice a un máximo de 

aproximación al borde de la excavación no superior a 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros 

para los pesados. 

- Está previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de 

circulación interna de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando mediante, escorias o zahorras. 

- Los cortes verticales en una zona de la excavación, se desmocharán en el borde superior del corte 

vertical, mediante la ejecución de un bisel de descarga de la coronación del talud. De esta manera 

se evita el peligro de derrumbamiento del talud. 

- El Encargado controlará, que como está previsto para evitar los atropellos de las personas por las 

máquinas y camiones, se realicen dos accesos a la zona de maniobras y de relleno de tierras, 

separados entre sí; uno para la circulación de personas y otro para la de la maquinaria y camiones. 

- Para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas, el Encargado, evitará a los 

trabajadores, trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción de la 

cuchara de una máquina, dedicada al extendido de las tierras vertidas en el relleno.  
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- Está prohibida la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra 

de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos 

aéreos. 

- Se le prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Así se eliminan 

los riesgos de atoramiento y vuelco. 

- Queda prohibido que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en 

número superior a los asientos existentes. 

- El Encargado, ordenará regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar 

polvaredas. Con esta forma de proceder, se elimina el riesgo de trabajar dentro de atmósferas 

saturadas de polvo. 

- El Encargado, controlará la permanencia de la señalización de los accesos y recorridos de las 

máquinas y vehículos. Con esta acción se controlan los riesgos de colisión y atropello. 

- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por el señalista 

especializado. De esta manera se evita el riesgo catastrófico de desplomes y caídas de vehículos 

por los terraplenes. 

- Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial 

normalizada de peligro indefinido y STOP.  

- Para evitar los ambientes pulverulentos, se tratarán de regar periódicamente las áreas de trabajo 

donde exista más riesgo de crear este tipo de ambientes, especialmente bajo condiciones 

meteorológicas de fuerte viento o extremo calor. 

- Si las condiciones de visibilidad, debidas al polvo, son malas, se circulará con las luces de cruce de 

los vehículos, si los hubiera, encendidas. 

• Equipos de protección individual  

- Casco.  

- Protección auditiva. 

- Fajas contra los sobre esfuerzos. 

- Guantes de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo 

- Ropa reflectante o de alta visibilidad 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES 

• Descripción 

Carga de material granular mediante máquinas y traslado a lugar de uso o vertido. 
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• Riesgos profesionales 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, ausencia de señalización, falta de 

planificación o planificación equivocada). 

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando con la máquina en marcha, 

rotura o fallo de los frenos, falta de mantenimiento). 

- Vuelco (por fallo del terreno o inclinación superior a la admisible por el fabricante de la máquina). 

- Caída de la máquina por pendientes (trabajos sobre pendientes superiores a las recomendadas por 

el fabricante, rotura de frenos, falta de mantenimiento). 

- Choque contra otros vehículos, camiones u otras máquinas (por señalización insuficiente o 

inexistente, error de planificación de secuencias). 

- Caída de personas al subir o bajar de la máquina (subir o bajar por lugares imprevistos). 

- Ruido (cabina de mando sin aislamiento). 

- Vibraciones (cabina de mando sin aislamiento). 

- Atrapamientos por vuelco (cabinas de mando sin estructuras contra los vuelcos). 

• Medidas preventivas 

- Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y 

sufrir lesiones. 

- Si no tiene suficiente visibilidad, no dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina 

puede haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

- Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester. No suba y baje 

apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Evitará accidentarse. 

- Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitará las caídas. 

- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. 

- No trate de realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha. Puede quedar atrapado o sufrir 

quemaduras. 

- No permita que las personas no autorizadas, accedan al camión dúmper y mucho menos, que 

puedan llegar a conducirlo. Evitará accidentes. 

- No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero, 

luego, reanude el trabajo. 

- Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha 

instalado el freno de mano. 

- No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden producir incendios. 

- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 

radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.  
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- Evite tocar líquido anticorrosión; si lo hace, protéjase con guantes de goma o PVC y gafas contra las 

proyecciones. 

- Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío. 

- No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustible, los 

gases desprendidos, son inflamables. 

- No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, es un líquido corrosivo. Si debe 

hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o de PVC. 

- Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, desconecte el 

motor y extraiga la llave de contacto totalmente. 

- No libere los frenos del camión en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 

- Si debe arrancar el motor, mediante la batería de otro, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases 

inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 

- Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada 

por el fabricante. 

- Durante el rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto 

de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma, o bien de la boquilla, puede 

convertir al conjunto en un látigo.  

- Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el sentido 

en la que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo. 

- Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la 

frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 

- Antes de acceder a la cabina de mando‚ gire una vuelta completa caminando en torno del camión, 

por si alguien dormita a su sombra. Evitará graves accidentes. 

- Evite el avance del camión dúmper con la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber 

líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de la distancia de alto riesgo 

para sufrir descargas. 

- Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica. Permanezca en su punto 

solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, 

descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, 

evitando tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas. 

• Equipos de protección individual 

- Casco de protección de la cabeza fuera de la cabina en trabajos donde exista riesgo de caída de 

objetos o proximidad a maquinaria de obra. 

- Calzado de seguridad de forma permanente. 
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- Guantes de protección de riesgos mecánicos en tareas de mantenimiento de la máquina. 

- En caso de la aparición de sobrecarga lumbar, solicite cinturón antilumbago a su responsable 

superior inmediato y/o Técnico de Prevención 

- Ropa reflectante o de alta visibilidad 

EXCAVACIONES Y RELLENOS EN ZANJA Y POZOS 

• Descripción 

En estos trabajos de obra incluiremos las excavaciones de zanjas y pozos con transporte a vertedero del 

material resultante de la excavación.  

• Riesgos detectables más comunes 

- Desprendimientos de tierras. 

- Desplomes de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación. 

- Desprendimientos por vibraciones próximas. 

- Derrumbamiento de las paredes del pozo. 

- Caídas del personal al mismo nivel. 

- Caídas de personas al interior de las zanjas. 

- Atrapamiento y atropellos de personas por la maquinaria. 

- Interferencias con conducciones subterráneas. 

- Golpes por objetos. 

- Caídas de objetos al interior de la zanja. 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga. 

- Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos. 

- Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga. 

- Ambientes pulverulentos motivados por los propios trabajos. 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Ruido ambiental. 

- Riesgos derivados de las condiciones climatológicas. 

- Repercusiones en las edificaciones colindantes. 

• Normas y medidas preventivas tipo 

- El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida, su longitud sobrepasará en todo 

momento un metro ó más de la bocana del pozo o de la coronación de la zanja. 

- Como norma general no se acopiarán tierras alrededor de la zanja ni del pozo a una distancia 

inferior a los dos metros. 
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- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1’5 m se entibará, pudiéndose disminuir 

esta entibación desmochando el borde superior del talud o cuando la D. O. estime que la 

estabilidad de los taludes es buena y la cercanía a las edificaciones. 

- Cuando una zanja tenga una profundidad igual ó superior a los 2 m se protegerán los bordes de 

coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima del borde de 2 

metros. Si esto no fuera posible dada la estrechez de algunas calles se colocará la barandilla junto a 

la zanja y se limitará el acceso a esa zona. Los tajos se irán cerrando conforme se vayan colocando 

las tuberías con la mayor celeridad posible. Se colocará cinta deseñalización bicolor colocada sobre 

redondos de hierro. Los redondos de hierro a su vezse señalizarán con setas naranjas de PVC. 

- Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización de 

peligro de los siguientes tipos: 

- Línea de señalización situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma formada por cuerda 

de banderolas y pies derechos. 

- Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes. 

- Se entibarán o encamisarán todos los pozos cuando su profundidad sea igual ó superior a 1’50 

metros, en prevención de derrumbes. 

- Cuando la zanja tenga una profundidad mayor de 2 m, los trabajadores permanecerán unidos al 

exterior mediante una soga anclada al cinturón de seguridad de tal forma que permita su 

inmediata localización y posible extracción al exterior. 

- Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 metros se rodeará su boca con una 

barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié ubicada a una 

distancia mínima de 2 m del borde del pozo cuando sea posible 

- No saltar para cruzar la zanja y colocar pasarelas con barandillas a tal efecto. 

- Llevar siempre el casco puesto en el interior de la zanja. 

- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de tierras 

en las que se instalarán proyectores de intemperie. 

- Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy estables se realizarán 

utilizando el cinturón de seguridad en las condiciones que indica la norma. 

- En caso de inundación de las zanjas por cualquier causa, se procederá al achique inmediato de las 

aguas, en evitación de alteración en la estabilidad de los taludes y cortes del terreno. 

- Recabar la información necesaria sobre la posible existencia de servicios existentes subterráneos 

en la zona y localización de los mismos. 

- Evitar el trabajo en ambientes pulvígenos y llevar mascarillas de filtro mecánico para esas 

ocasiones. 
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• Equipos de protección individual  

- Casco de protección de la cabeza fuera de la cabina en trabajos donde exista riesgo de caída de 

objetos o proximidad a maquinaria de obra. 

- Calzado de seguridad de forma permanente. 

- Guantes de protección de riesgos mecánicos en tareas de mantenimiento de la máquina. 

- En caso de la aparición de sobrecarga lumbar, solicite cinturón antilumbago a su responsable 

superior inmediato y/o Técnico de Prevención 

- Ropa reflectante o de alta visibilidad 

- Cinturón antilumbago 

- Protección respiratoria: partículas 

- Protección ocular: partículas 

- Arnés de seguridad (según casos) 

6.2 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 

• Descripción 

En estos trabajos incluiremos la colocación de tuberías de de distintos materiales y de diferentes diámetros 

en el interior de las zanjas. Las medidas preventivas a desarrollar se tomarán, en función del terreno y la 

profundidad a la que se desarrollen los trabajos. 

• Riesgos detectables más comunes 

- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

- Golpes y cortes por manejo de herramientas. 

- Lesiones por posturas obligadas continuadas, sobreesfuerzos. 

- Desplomes de taludes de las zanjas. 

- Electrocución. 

- Intoxicaciones por gases. 

- Riesgos de explosiones por gases o líquidos. 

- Infecciones por trabajos en las proximidades de alcantarillados. 

- Caídas de objetos. 

- Salpicaduras de hormigón. 

- Atropellos y atrapamientos por maquinaria. 

- Caída de carga sobre trabajadores. 

- Erosiones y contusiones en manipulación. 
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• Normas y medidas preventivas tipo 

- Recabar la información necesaria sobre la posible existencia de servicios existentes subterráneos 

en la zona y localización de los mismos. 

- Acopio de las tuberías en superficies horizontales sobre durmientes. 

- Entibaciones suficientes según alturas de las zanjas. 

- Como norma general los trabajos en el interior de pozos o zanjas no se efectuaran en solitario. 

- En acceso a los pozos y zanjas se hará mediante escaleras según las normas al efecto. 

- En las galerías se dispondrá una manguera de ventilación con posible impulsión forzada. 

- Se vigilara la existencia de gases. En caso de detección se procederá al desalojo inmediato. 

- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas descargando o 

transportando material. 

- La manipulación de los materiales se realizará con los medios apropiados al tamaño, peso y forma 

del mismo. Si la manipulación es manual se evitará levantar más de 25 Kg y adoptar posturas 

forzadas. 

- Uso de guantes y botas que eviten el contacto con agua residuales. 

- Utilizar los elementos de seguridad adecuados tales como guantes, casco de protección y ropa de 

trabajo. 

- Mantener la zona limpia de restos de materiales de obra. 

• Equipos de protección individual 

- Casco de protección de la cabeza fuera de la cabina en trabajos donde exista riesgo de caída de 

objetos o proximidad a maquinaria de obra. 

- Calzado de seguridad de forma permanente. 

- Guantes de protección de riesgos mecánicos en tareas de mantenimiento de la máquina. 

- En caso de la aparición de sobrecarga lumbar, solicite cinturón antilumbago a su responsable 

superior inmediato y/o Técnico de Prevención 

- Ropa reflectante o de alta visibilidad 

- Cinturón antilumbago 

- Protección respiratoria: partículas 

- Protección ocular: partículas 

- Arnés de seguridad (según casos) 
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6.3 OBRAS DE FÁBRICA 

• Descripción 

Se ejecutarán obras de fábrica in-situ que se compondrán de las siguientes unidades de obra: colocación de 

ferralla, encofrado y hormigonado. 

Los cuerpos armados que se van a encontrar con más frecuencia en la obra serán las arquetas ejecutadas in 

situ y el armado de los forjados. 

• Riesgos profesionales 

- Problemas de asientos y sostenimiento de las tierras. 

- Proyección de objetos durante el trabajo. 

- Golpes y cortes por manejo de herramientas. 

- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

- Salpicaduras de hormigón en ojos. 

- Contacto de la piel con el hormigón. 

- Erosiones y contusiones en manipulación. 

- Atropellos y atrapamientos por maquinaria. 

- Colisiones contra otros vehículos. 

- Vuelcos de maquinaria o caída por trabajos en altura. 

- Atrapamiento por materiales. 

- Empleo de sistemas de elevación de materiales. 

- Lesiones por posturas obligadas continuadas, sobreesfuerzos. 

- Electrocución. 

- Caída de cargas suspendidas. 

- Caída de ferralla sobre el propio operario que la manipula. 

- Inhalación de humos procedentes de la soldadura durante los trabajos. 

- Ejecución de tareas con ruido elevado (doblado y corte de varillas…) 

- Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

- Golpes en las manos durante la clavazón. 

- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Normas y medidas preventivas tipo 

- Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia del firme. 
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- Se dispondrá una barrera, valla, barandilla, etc. de seguridad para proteger el acceso peatonal al 

tajo. 

- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas descargando o 

transportando material. 

- La manipulación de los materiales se realizará con los medios apropiados al tamaño, peso y forma 

del mismo. Si la manipulación es manual se evitará levantar más de 25 Kg y adoptar posturas 

forzadas. 

- Mantener la zona limpia de restos de materiales de obra. 

- Utilizar guantes y gafas adecuadas para evitar el contacto con los hormigones y sustancias 

corrosivas. 

- Emplear herramientas adecuadas, utilizando guantes de protección. 

- Utilizar los elementos de seguridad adecuados tales como guantes, casco de protección y ropa de 

trabajo. 

- Durante la colocación y el atado de redondos de hierro es necesario adoptar posturas con la 

columna lo más recta posible para evitar lumbalgias. 

- Utilizar codales y puntales adecuados para asegurar la sujeción de los encofrados antes de 

hormigonar. 

- Prohibición de manipular cargas sobre los trabajadores. 

- Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera para evitar vuelcos o caídas. 

- No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m del borde de la excavación. 

- No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las maniobras de 

acercamiento. 

- En los bombeos de hormigón la manguera terminal será manejada por un mínimo de 2 operarios. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado se hará por personal 

especializado. Se evitaran codos de radio reducido. 

- Colocación de setas protectoras de PVC en las esperas de la ferralla 

- Uso de protección ocular para trabajos de soldadura.  

- Se debe utilizar escaleras de mano de longitud adecuada para acceder o salir de las arquetas que 

se ferrallen. 

- Los acopios de cuerpos de ferralla no superarán la altura de una cabeza. 

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán a la mayor brevedad. 

- Para andar por encima de las parrillas de ferralla se instalarán pasarelas de 60 cm. de ancho 

formada por tablones. 

- utilizarán cimbras. 

- Para sustentar el tablero de encofrado se utilizarán puntales hasta una altura máxima de 3 m. A 

partir de los 3 m. se  



 30 

20P26-P Renovación de redes y aceras en calle del Carmen en Cariñena (Zaragoza) Anejo 09. EBSS 

- Antes de proceder al hormigonado, se comprobará la estabilidad del conjunto (encofrado más 

armadura). 

• Equipos de protección individual 

- Casco de polietileno. 

- Calzado de seguridad. 

- Arnés de seguridad. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Guantes contra riesgos mecánicos. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa reflectante o de alta visibilidad. 

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

6.4 ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Y DE HORMIGÓN ARMADO 

• Descripción 

Comprende el montaje forjado de viguetas y bovedillas y del forjado sanitario. 

• Riesgos detectables más comunes 

- Problemas de asientos y sostenimiento de las tierras. 

- Proyección de objetos durante el trabajo. 

- Golpes y cortes por manejo de herramientas. 

- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

- Salpicaduras de hormigón en ojos. 

- Contacto de la piel con el hormigón. 

- Erosiones y contusiones en manipulación. 

- Atropellos y atrapamientos por maquinaria. 

- Colisiones contra otros vehículos. 

- Vuelcos de maquinaria o caída por trabajos en altura. 

- Atrapamiento por materiales. 

- Empleo de sistemas de elevación de materiales. 

- Lesiones por posturas obligadas continuadas, sobreesfuerzos. 

- Caída de cargas suspendidas. 

- Aplastamiento por rotura de cables. 
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• Normas y medidas preventivas tipo 

- Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia del firme. 

- Se dispondrá una barrera, valla, barandilla, etc. de seguridad para proteger el acceso peatonal al 

tajo. 

- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas descargando o 

transportando material. 

- Durante la tarea de descarga del prefabricado de hormigón del camión o acopio a la zanja, como 

norma general no habrá trabajadores en el interior de la zanja. De haberlos, nunca se encontrarán 

por debajo de la carga suspendida y solo se aproximarán una vez que esta se encuentre a una 

distancia de 50 cm – 1 m del fondo de la zanja. 

- La manipulación de los materiales se realizará con los medios apropiados al tamaño, peso y forma 

del mismo. Si la manipulación es manual se evitará levantar más de 25 Kg y adoptar posturas 

forzadas. 

- Las piezas prefabricadas se colocarán según el plan de montaje del fabricante. Se tendrán en 

cuenta las condiciones meteorológicas tales como vientos fuertes antes de comenzar a realizar el 

montaje y atirantado de las piezas. 

- Los operarios deberán mantenerse alejados de las piezas durante el traslado de las piezas hasta el 

lugar definitivo. 

- Utilizar línea de vida tanto al descargar piezas del camión como al colocarlas en la estructura. 

- Arriostrar y calzar los alzados de forma correcta y según las instrucciones de montaje, evitando el 

montaje en momentos de vientos fuertes. 

- Mantener la zona limpia de restos de materiales de obra. 

- Evitar el trabajo en ambientes pulvígenos y llevar mascarillas de filtro mecánico para esas 

ocasiones. 

- Utilizar guantes y gafas adecuadas para evitar el contacto con los hormigones y sustancias 

corrosivas. 

- Emplear herramientas adecuadas, utilizando guantes de protección. 

- Utilizar los elementos de seguridad adecuados tales como guantes, casco de protección y ropa de 

trabajo. 

- Durante la colocación y el atado de redondos de hierro es necesario adoptar posturas con la 

columna lo más recta posible para evitar lumbalgias. 

- Utilizar codales y puntales adecuados para asegurar la sujeción de los encofrados antes de 

hormigonar. 

- Prohibición de manipular cargas sobre los trabajadores. 
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• Equipos de protección individual. 

- Casco de polietileno. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes contra riesgos mecánicos. 

- Ropa reflectante o de alta visibilidad. 

- Cinturón antilumbago 

6.5 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA 

• Descripción. 

Describiremos en este apartado los riesgos y medidas preventivas derivados la demolición de obras de 

fábrica (apertura de hueco para puerta de acceso a baños) mediante medios mecánicos o neumáticos. 

• Riesgos profesionales. 

- Golpes por proyección violenta de objetos.  

- Golpes por rotura de punteros.  

- Producción de atmósferas saturadas de polvo.  

- Vibración continuada del esqueleto y órganos internos por uso de martillos rompedores. 

- Sobre esfuerzos (trabajos en posturas obligadas, sustentación de elementos pesados).  

- Ruido puntual, ambiental o por conjunción de fuentes ruidosas (algunos martillos y compresores 

funcionando en áreas cerradas o semicerradas). 

- Caída a distinto nivel  

- Caída al mismo nivel (caminar sobre escombros; desorden). 

- Atrapamiento entre objetos pesados. 

- Caída de objetos sobre los trabajadores (escombro). 

- Erosiones por manejo de objetos (cercos, material cerámico).  

- Lesiones diversas por golpes de mangueras rotas con violencia (reventones, desemboquillados bajo 

presión).  

• Medidas preventivas 

- En el tajo con martillos, es conveniente que sea realizado por un mínimo de dos personas que se 

turnaran a intervalos regulares de tiempo, por prevención de lesiones por permanencia continuada 

recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo. 
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- Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y el 

compresor. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de protección 

individual: taponcillos simples o si lo prefiere cascos orejeras antirruido. 

- Este trabajo puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y gran 

velocidad de proyección.  

- No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después 

extraerlo puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones. 

- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, está  perfectamente 

amarrado al resto del martillo. 

- Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y 

conservará la producción de obra prevista a realizar por usted. 

- No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en o junto 

a una acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la llave del circuito 

de presión. 

- No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse. 

• Equipos de protección individual 

- Protectores auditivos. 

- Casco de seguridad 

- Pantalla o gafas protectoras. 

- Muñequera 

- Mascarilla antipartícula 

- Guantes de protección. 

- Botas de protección homologada y suelas antideslizantes. 

- Ropa de trabajo. 

- Ropa reflectante o de alta visibilidad 

- Guante de protección antivibratorio para el manejo continuado del martillo. 

- cinturón antilumbago. 

7 MAQUINARIA. RIESGOS PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN EN EL MANEJO 

7.1 OPERADOR DE MAQUINARIA EN GENERAL 

Es la persona encargada de la utilización, conservación y mantenimiento de las distintas máquinas 

utilizadas en la obra civil, cuyas funciones son las de explanación, excavación, carga, transporte, etc. 
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En la realización de estas tareas intervienen distintas máquinas y equipos: buldózer, retroexcavadora, 

martillo picador, pala cargadora, etc. y en general, las herramientas necesarias para el mantenimiento 

de estas máquinas y equipos de trabajo. 

El trabajador dedicado a esta actividad debe disponer de la formación e información necesarias para el 

manejo, utilización y mantenimiento de dichas máquinas a través del Manual de Instrucciones, así como 

el Certificado de profesionalidad de la ocupación de maquinista y carné de operador de grúa  si fuese 

necesario. Debe disponer de la información específica de los riesgos derivados del trabajo y del entorno, 

facilitada ésta por el empresario, así como del adiestramiento y de la autorización, antes del comienzo 

de la actividad, para la utilización de determinadas máquinas y equipos y del etiquetado y ficha de datos 

de seguridad en la utilización de productos nocivos para la salud. 

Todas las máquinas que circulen en aquellas zonas en las que pueda entrar tráfico peatonal ajeno a la 

obra, habrán de llevar rotativo luminoso encendido y señalización sonora de marcha atrás. 

7.2 CAMIÓN BASCULANTE 

• Riesgos detectables más comunes 

- Caídas a distinto o mismo nivel. 

- Caída de objetos desprendidos por manipulación y desplome. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Aplastamientos y atropellos. 

- Golpes contra objetos. 

- Choques con otros vehículos 

- Vuelco de la máquina. 

- Contactos térmicos. 

- Contactos eléctricos. 

- Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

- Explosión e incendios. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Proyección de objetos. 

- Ruidos y vibraciones. 
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• Normas y medidas preventivas tipo 

- Circular por pistas o terrenos bien asentados, evitando hacerlo sobre obstáculos. Extremar la 

precaución en terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y con adherencia. Guardar una 

distancia de seguridad a sus bordes laterales. 

- Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas.Extremar la 

precaución con cruces con poca visibilidad. 

- Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre la 

velocidad máxima establecida en la obra. 

- Seguir en todo momento la trayectoria de la máquina. Antes de invertir el sentido de la marcha, 

comprobar que se dispone de espacio suficiente y que no hay zanjas, pendientes, obstáculos, etc. 

- No abandonar nunca el puesto de conducción sin haber detenido antes el motor. 

- Si es necesario la ayuda de un señalista para realizar alguna operación, se deberán establecer de 

mutuo acuerdo las señales.Atienda las indicaciones del señalista, especialmente al ir marcha atrás. 

- No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 

- El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 

autorizado. 

- No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

- Suba y baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la 

máquina. Agárrese con ambas manos. No suba y baje de la máquina con herramientas y materiales 

en la mano. 

- Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma. 

- Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión. 

- Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo. 

- Respete la señalización de la obra en todo momento. 

- Antes de descargar materiales compruebe que no hay peligro para terceras personas. 

- En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se encuentra 

dentro, o no se acerque a la máquina si se encuentra fuera. 

- No tenga en funcionamiento la máquina sin asegurar la correcta ventilación y arrastre de los gases 

de escape. 

- Evite tener trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros materiales inflamables.En 

caso de derrames de aceite, combustible o líquidos inflamables, pare la máquina y avise a su 

superior. 

- Compruebe la existencia y fiabilidad del extintor si su equipo lo tiene incorporado. 

- Circule con los implementos de forma que no le resten visión y/o en su posición de traslado. 

- Ajuste convenientemente los espejos retrovisores y demás elementos de visualización que 

disponga la máquina. 

- Permanezca atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes. 
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• Medios auxiliares 

- Extintor de nieve carbónica, con una capacidad mínima de 5 kg. 

- El vehículo debe disponer de frenos hidráulicos con doble circuito independiente, tanto para el eje 

trasero como delantero. 

- Ruedas con dibujo en buenas condiciones. 

- Se dispondrá de un dispositivo quita piedras entre las gemelas, de eficacia suficiente para impedir 

la proyección de piedras durante la marcha. 

- La marcha atrás tendrá incorporado un dispositivo de alerta acústica automático, y además se 

deberán tener retrovisores adecuados y en buen estado, para evitar colisiones y atropellos. 

- La máquina dispondrá de señalización luminosa de funcionamiento. 

- Se dispondrá de un dispositivo de sujeción del basculante o, en su defecto, de calzos adecuados 

que permitan la reparación o cualquier otra operación con él levantado, sin que se produzca la 

caída fortuita de la caja. 

- El asiento del conductor es deseable que sea anatómico y regulable. 

- El vehículo deberá poseer los dispositivos de señalización que marca el código de circulación. 

• Equipos de protección individual 

- Botas de seguridad antideslizantes, con puntera reforzada. 

- Casco en las inmediaciones del vehículo durante las operaciones de carga y descarga, incluido el 

conductor, cuando esté fuera de la cabina. 

- Mascarilla autofiltrante en presencia de polvo. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Ropa de alta visibilidad o prendas reflectantes. 

7.3 CAMIÓN HORMIGONERA 

• Riesgos detectables más comunes 

- Caídas a distinto o mismo nivel. 

- Caída de objetos desprendidos por manipulación y desplome 

- Pisadas sobre objetos 

- Aplastamiento y atropellos 

- Golpes contra objetos 

- Choques con otros vehículos 

- Vuelco de la máquina 

- Contactos térmicos 
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- Contactos eléctricos 

- Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas 

- Explosión e incendios 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Golpes contra objetos fijos 

- Proyección de objetos 

- Ruidos y vibraciones 

- Deslizamiento en terrenos embarrados 

• Normas y medidas preventivas tipo 

- No utilizar la máquina para transportar personas. 

- Circular por pistas o terrenos bien asentados, evitando hacerlos sobre obstáculos. Mantener 

siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas. Extremar la precaución en 

cruces con poca visibilidad. 

- Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre la 

velocidad máxima establecida en la obra. 

- Seguir en todo momento la trayectoria de la máquina. Antes de invertir el sentido de la marcha, 

comprobar que se dispone de espacio suficiente y que no hay zanjas, pendientes, obstáculos, etc. 

- Extremar la precaución en terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y con adherencia. 

Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales. 

- No abandonar nunca el puesto de conducción sin haber detenido antes el motor. 

- Si es necesario la ayuda de un señalista para realizar alguna operación , se deberán establecer de 

mutuo acuerdo las señales. 

- No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 

- El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 

autorizado. 

- No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

- Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma. 

- Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión. 

- Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo. 

- Reposte combustible con el motor parado. 

- Suba y baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la 

máquina. Agárrese con ambas manos. No suba o baje de la máquina con materiales en la mano. 

- Antes de descargar materiales compruebe que no hay peligro para terceras personas. 

- Suministros de hormigón en pendientes: pare el motor ponga el freno de estacionamiento y una 

velocidad corta. 
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- Coloque la máquina sobre terreno firme y nivelado.No coloque la máquina al borde de estructuras 

o taludes. 

- No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 

- En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se encuentra 

dentro, o no se acerque a la máquina si se encuentra fuera. 

- No tenga en funcionamiento la máquina sin asegurar la correcta ventilación y arrastre de los gases 

de escape. 

- Tome precauciones adecuadas al manipular sustancias peligrosas (cementos, aditivos, fluidos 

refrigerantes). 

- Evite tener trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros materiales inflamables.En 

caso de derrames de aceite, combustible o líquidos inflamables, pare la máquina y avise a su 

superior. 

- Compruebe la existencia y fiabilidad del extintor si su equipo lo tiene incorporado. 

- Circule con los implementos de forma que no le resten visión y/o en su posición de traslado. 

- Ajuste convenientemente los espejos retrovisores y demás elementos de visualización que 

disponga la máquina. 

- Permanezca atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes. 

- Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

- Cuando el suministro se realiza en terrenos peligrosos con pendientes entre el 5 y el 16 %, si el 

camión hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte 

del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que 

calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En 

pendientes superiores al 16 % se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 

• Medios auxiliares 

- Extintor de nieve carbónica o componentes halogenados, con una capacidad mínima de 5 kg. 

- El vehículo debe disponer de frenos hidráulicos con doble circuito independiente, tanto para el eje 

trasero como delantero. 

- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 

- La marcha atrás debe estar conectada a un dispositivo acústico de alerta a trabajadores y vehículos 

colindantes. 

- La máquina dispondrá de señalización luminosa de funcionamiento. 

- La escalera de acceso a la tolva debe disponer de una plataforma lateral situada aproximadamente 

1 m. por debajo de la boca, equipada con un aro quitamiedos. 

• Equipos de protección individual 

- Guantes de nitrilo. 
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- Casco en las inmediaciones del vehículo (carga y descarga), incluido el conductor cuando esté fuera 

de la cabina. 

- Gafas panorámicas o pantalla facial (carga y descarga) junto al canal de derrame. 

- Protección auditiva al retirar el hormigón fraguado del interior de la cuba. 

- Calzado cómodo, con puntera reforzada. 

- Ropa de alta visibilidad o prendas reflectantes. 

7.4 BANDEJA VIBRATORIA 

• Riesgos detectables más comunes 

- Caídas al mismo nivel. 

- Aplastamiento y atropellos. 

- Vuelco de la máquina. 

- Atrapamiento del operario. 

- Proyección de objetos 

- Golpes contra objetos 

- Contactos térmicos 

- Contactos eléctricos 

- Inhalación, ingestión de sustancias peligrosas 

- Explosión o incendios 

• Normas y medidas preventivas tipo 

- Utilice la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada. 

- Mantener siempre una distancia de seguridad. 

- Extreme la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, resbaladizos, 

blandos, cerca de taludes o zanjas, marcha a atrás y cuando no tenga perfecta visibilidad. 

Mantenga la velocidad adecuada. 

- La máquina será manejada exclusivamente por personal autorizado. 

- No dejar abandonado el equipo en marcha. 

- No fije la vista en objetos móviles (nubes, vehículos), especialmente cuanto trabaje en puentes o 

pasos superiores. Perderá el sentido de la o orientación. 

- Mientras la máquina esté en funcionamiento, no intente subir o bajar de la misma. 

- Mantenga la máquina y su entorno limpio de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

- Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción de equipo.  

- Evite el contacto con partes calientes de la máquina. 
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- En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se encuentra 

dentro, o no se acerque a la máquina si se encuentra fuera. 

- En ambiente pulverulento utilizar mascarilla, asegurar la correcta ventilación y arrastre de los gases 

de escape. 

- Los compactadores estarán dotados de cabinas antivuelco y anti impacto. 

- Al abandonar la máquina utilice ropa de alta visibilidad. 

• Equipos de protección individual 

- Botas de seguridad antideslizantes, con puntera reforzada. 

- Casco. 

- Guantes de seguridad. 

- Ropa de alta visibilidad o prendas reflectantes. 

- Gafas de rejilla metálica. 

- Mascarilla autofiltrante en presencia de polvo. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Protectores auditivos.  

7.5 PALA CARGADORA 

• Riesgos detectables más comunes 

- Atropello y atrapamientos. 

- Vuelco de la máquina. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes 

- Ruido propio y de conjunto. 

- Vibraciones. 

• Normas y medidas preventivas tipo 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 

pórtico de seguridad. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
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- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder 

desplazarse, con la máxima estabilidad. 

- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 

- Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

- Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 

la pala. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren 

en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

-  Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 

lesiones por caída. 

- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 

puede sufrir lesiones. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o 

lesionarse. 

- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el 

trabajo. 

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 

la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina. 

• Medios auxliares 

- El equipo dispondrá de retrovisor, rotativo luminosos de posicionamiento, luz de marcha atrás y 

avisador acústico de marcha atrás. 

• Equipos de protección individual 

- Casco de polietileno. 
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- Protectores auditivos. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa de alta visibilidad o prendas reflectantes. 

- Cinturón antilumbago con hebilla o velcro. 

7.6 RETROEXCAVADORA 

• Riesgos detectables más comunes 

- Caídas a distinto nivel 

- Golpes contra objetos  

- Choques con otros vehículos  

- Vuelco de la máquina  

- Aplastamiento y atropellos. 

- Atrapamiento del conductor  

- Proyección de objetos  

- Riesgos derivados de la máquina fuera de control  

• Normas y medidas preventivas tipo 

- No utilizar la máquina para transportar personas o izarlas para realizar trabajos desde el propio 

cazo. 

- Circular  por  pistas o  terrenos  bien asentados, evitando hacerlos sobre obstáculos. Mantener 

siempre una distancia de seguridad al  circular cerca de otras máquinas. Extremar la precaución  

con cruces con poca visibilidad.  

- Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre la 

velocidad máxima establecida en la obra.  

- Seguir  en  todo  momento  la  trayectoria  de  la  máquina.  Antes  de  invertir  el  sentido  de  la  

marcha,  comprobar  que  se  dispone  de  espacio suficiente y que no hay zanjas, pendientes, 

obstáculos, etc.  

- Extremar la precaución en terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y con adherencia. 

Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales. 

- No abandonar nunca el puesto de conducción sin haber detenido antes el motor. Apoyar la 

cuchara en el suelo aunque sea para paradas de poca duración.  



 43 

20P26-P Renovación de redes y aceras en calle del Carmen en Cariñena (Zaragoza) Anejo 09. EBSS 

- Si es necesario la ayuda de un señalista para realizar alguna operación, se deberán establecer de 

mutuo acuerdo las señales.  

- Si  la retroexcavadora no dispone de señal acústica de marcha atrás, es aconsejable accionar la 

bocina antes de realizar esa maniobra.  

- Durante el desplazamiento se deben bloquear el dispositivo de rotación del chasis superior y el 

pedal de orientación de la pluma. La cuchara y la cuchilla deberán permanecer levantadas a una 

distancia entre 30 y 50 cm con respecto al suelo.  

- No manipular las palancas de la cuchara cuando la máquina esté en movimiento.   

- Al subir o bajar por un terreno en pendiente se deberá mantener la cuchara orientada hacia el 

suelo y situada aproximadamente  entre 20 y 30 cm del  suelo. De  este modo, en caso de pérdida 

de estabilidad de  la máquina se podrá bajar inmediatamente  la cuchara  al suelo para que  actúe 

como freno.  

- No trabajar nunca en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. Cuidado, la 

pendiente recomendada no significa que se pueda maniobrar con total seguridad en la misma en 

cualquier condición de carga, terreno o maniobra. En cualquier caso, nunca se podrá circular por 

pendientes superiores al 55%.  

- El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 

autorizado.  

- No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto.  

- Suba y baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la 

máquina. Agárrese con ambas manos. No suba y baje de la máquina con herramientas y materiales 

en la mano.  

- Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.  

- Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión.  

- Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de acción de sus 

órganos de trabajo.  

• Medios auxiliares 

- Extintor de nieve carbónica, con una capacidad mínima de 5 kg. 

- La cabina estará dotada de botiquín de primeros auxilios. 

- Se deberán tener retrovisores adecuados y en buen estado, para evitar colisiones y atropellos. 

- La máquina dispondrá de señalización luminosa de funcionamiento. 

• Equipos de protección individual 

- Casco de polietileno. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de cuero. 
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- Botas de seguridad. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa de alta visibilidad o prendas reflectantes. 

- Cinturón antilumbago con hebilla o velcro. 

7.7 ELEMENTOS AUXILIARES DE OBRA NO AUTOMOTORES 

MARTILO NEUMÁTICO 

• Riesgos profesionales 

- Vibraciones 

- Esquirlas y salpicaduras de materiales. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Rotura de barrenas. 

- Caídas del martillo. 

- Sordera profesional. 

- Caídas de terreno y/o rocas. 

- Atrapamientos. 

- Golpes con objetos. 

• Medidas preventivas 

- Las barreras tendrán la longitud adecuada. Si son excesivamente largas, el riesgo de rotura es 

grande. 

- Las mangueras de alimentación, se protegerán adecuadamente cuando sea inevitable el paso 

de vehículos. 

- Los empalmes deben estar en perfectas condiciones. 

- Comprobar el buen estado de la barrena y los punteros. 

- Si se debe perforar al borde de talud, buscar un seguro para amarrar el cinturón de seguridad.. 

- Utilizar mascarilla de filtro recambiable. 

- Durante la acción de taladrar puede producirse la proyección de partículas a gran velocidad, 

por lo cual se utilizará gafas antiproyecciones. 

- Después de cada interrupción de trabajo, se debe revisar el buen estado de los manguitos y 

abrazaderas. 

- Antes de desarmar un martillo se cerrará el paso del aire. 

- El operador llevará ropa de trabajo ajustada. 
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• Equipos de protección individual 

- Cinturón antivibraciones 

- Casco. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Protecciones acústicas. 

- Guantes 

- Mascarilla de filtro recambiable. 

- Cinturón de seguridad. 

MESA DE SIERRA CIRCULAR 

• Riesgos detectables más comunes 

- Cortes. 

- Golpes por objetos. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de partículas. 

-  Emisión de polvo. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

• Normas y medidas preventivas tipo 

- Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 

- Carcasa de cubrición del disco. 

- Cuchillo divisor del corte. 

- Empujador de la pieza a cortar y guía. 

- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

- Interruptor de estanco. 

- Toma de tierra. 

- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado 

para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante 

mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 

distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de 

caídas y los eléctricos. 

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 

mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante 

las trompas de vertido).                  
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- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en 

caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 

Prevención. 

- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar 

la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. 

Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 

- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para 

que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún 

diente. 

- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 

partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 

cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 

provocando accidentes serios. 

- En el corte de piezas cerámicas: 

- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de 

Prevención que se cambie por otro nuevo. 

- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido 

con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejarádeustedlaspartículasperniciosas. 

- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

• Equipos de protección individual 

- Casco 

- Calzado de seguridad. 

- Protección Auditiva. 

- Gafas antipartículas. 

- Botas de goma de seguridad ( en la mayoría de los casos) 

- Guantes de goma. 

- Cinturón/arnés de seguridad (casco de no existir protecciones de tipo colectivo). 

- Ropa de Alta visibilidad o prendas reflectantes. 

VIBRADOR 

• Riesgos detectables más comunes 

- Descargas eléctricas. 
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- Caídas desde altura durante su manejo. 

- Caídas a distinto nivel del vibrador. 

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

- Vibraciones. 

• Normas y medidas preventivas tipo 

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas 

de paso de los operarios. 

- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

• Equipos de protección individual 

- Calzado de seguridad. 

- Protección Auditiva. 

- Gafas antipartículas. 

- Botas de goma de seguridad ( en la mayoría de los casos) 

- Guantes de goma. 

- Cinturón/arnés de seguridad (casco de no existir protecciones de tipo colectivo). 

- Ropa de Alta visibilidad o prendas reflectantes. 

7.8 HERRAMIENTAS MANUALES 

Dentro de este grupo incluimos aquellos útiles simples manejados por el esfuerzo del hombre o 

aquellos soportados manualmente, pero accionados mecánicamente (eléctricas, neumáticas...), 

denominadas herramientas portátiles. La cantidad de herramientas manuales a utilizar en este tipo de 

obra es de carácter  muy elevado. Entre ellas, y de forma no exhaustiva cabe citar: martillo, alicate, 

destornillador, taladro de mano, llaves, tenazas... 

• Riesgos detectables más comunes 

- Electrocuciones. 

- Proyección de partículas. 

- Ambiente ruidoso. 

- Ambiente polvoriento. 

- Golpes, cortes, erosiones. 
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- Quemaduras. 

- Caídas de altura. 

- Vibraciones. 

• Medidas preventivas 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 

- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 

- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 

hayan de utilizar. 

- Material auxiliar eléctrico homologado, y en buenas condiciones para el trabajo. 

- Máquinas desconectadas cuando no trabajen y sobre todo fuera de las zonas de paso de personal. 

- Herramientas en perfectas condiciones de trabajo. 

- Protecciones colectivas preferentemente en trabajos con riesgo de caída al vacío. 

- Los trabajadores dispondrán de formación adecuada para el desarrollo de los trabajos. Se prestará 

especial atención a la organización de los trabajos y formación continua en lo relativo a los 

aspectos ergonómicos de los trabajos, para minimizar los efectos de las vibraciones. 

- Medios auxiliares (tipo escalera de mano, por ejemplo) en buen estado. 

• Equipos de protección individual 

- Casco como norma general. 

- Dependiendo de la máquina: 

- Protector acústico o tapones. 

- Gafas antipartículas. 

- Mascarilla. 

- Guantes contra riesgos mecánicos. 

- Arnés de seguridad (casco de no haber protección colectiva y hubiera riesgo de caída al vacío). 

 
Zaragoza, junio de 2020 

La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
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Pendiente
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PVC Ø315 mm
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PAVIMENTACIÓN.

PASO DE PEATONES

BORDILLO REMONTABLE

RIGOLA DE HORMIGÓN
BORDILLO DE

HORMIGÓN 25x12/15

BALDOSA TIPO BOTÓN

BORDILLO REHUNDIDO
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se refiere a las obras del “Proyecto de 

renovación de redes y aceras en calle del Carmen en Cariñena (Zaragoza)”. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

A continuación, describimos cada una de las fases hasta completar la actuación proyectada. 

• Renovación de la red de agua. 

 Se renovarán la conducción actual de agua mediante tubería de polietileno de alta densidad de Ø110 

mm y 10 atm de PN con uniones mediante manguitos electrosoldados. La longitud será de 210 metros. 

Se alojará en zanja de sección trapezoidal e irá envuelta en arena o gravilla redondeada 6/12, los 

rellenos hasta coronación serán mediante suelo seleccionado de aportación según PG-3. La profundidad 

media será de 1 metro.  

Se conectará a las redes existentes en la calle General Briz y Avda. del Ejército colocando válvula de 

corte y pozo para alojamiento de la misma. 

Se renovarán todas las acometidas domiciliarias. Podrán darse las siguientes casuísticas: acometida con 

arquetilla y llave en acera y entrada directa a vivienda (contador en el interior) o acometida con 

arquetilla y llave en acera y conexión a caja de contador ubicada en fachada de la vivienda. En el 

segundo caso pudiera ser necesaria la renovación de la caja de contador en fachada. 

Se contempla la ubicación de un hidrante contra incendios de suelo y válvula de corte previa. Previa a su 

instalación se confirmará su ubicación idónea. 

Se prevé la instalación de dos bocas de riego con acople tipo del ayuntamiento. 

Se dispone de una partida para el mantenimiento del servicio de agua potable a las viviendas durante la 

ejecución de las obras. 
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• Renovación de la red de saneamiento. 

Se prevé la renovación de la red de saneamiento mediante conducción de PVC corrugado tipo teja Ø315 

mm, SN>8KN/m2. La longitud del nuevo colector será de 174 metros. 

El colector proyectado es cabecera de saneamiento por lo que se instalará en cabecera desagüe desde la 

red de distribución con llave de corte de compuerta Ø60 mm y tubería de desagüe a pozo de cabecera 

del colector de Ø63 mm PeaD 10 atm, alojada en arqueta independiente que sirva para las operaciones 

de mantenimiento y limpieza del tramo de red. 

Se alojará en zanja de sección trapezoidal e irá envuelta en arena o gravilla redondeada 6/12, los 

rellenos hasta coronación serán mediante suelo seleccionado de aportación según PG-3. La profundidad 

media será de 1,60 metros. 

Se colocarán pozos de registro en los puntos de cambio de alineación en planta o en perfil longitudinal, 

así como cuando la distancia entre pozos sea mayor de 50 metros en planta. 

El trazado se modifica ligeramente al actual eliminando un pozo cercano al pozo de conexión en la Avda. 

del Ejército y mejorando considerablemente la pendiente del colector, por lo que la velocidad del agua 

será mayor y mejorará su funcionamiento hidráulico.  

Se prevé la renovación de todas las acometidas domiciliarias mediante conducto de PVC Ø160 o 200 mm 

teja SN4 en sección hormigonada con HM-20 e inserción en colector mediante clip elastomérico o de 

PVC. 

Se colocarán nuevos sumideros con conexión a colector con tubo de PVC  Ø200 mm teja SN4 en sección 

hormigonada HM-20, con desagüe a pozo de registro o colector mediante pieza de conexión. 

Se dispone de una partida para el mantenimiento del servicio evacuación de aguas negras de las 

acometidas domiciliarias durante la ejecución de las obras. 

• Pavimentación. 

Se define una nueva sección de calle con aceras de 1,50 m de ancho 

Las aceras serán de hormigón con árido visto encintadas con bordillo prefabricado de hormigón tipo T-2 

y rígola anexa de hormigón in-situ de 30 cm de anchura.  

Previa a su ejecución se realizará un corte longitudinal para cada nueva acera en el pavimento de 

hormigón y posteriormente se demolerá la pavimentación de las aceras y parte de la calzada ocupada 

por la nueva sección de la acera. 
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Los accesos a los garajes se realizarán mediante bordillo de badén y piezas de transición continuando 

con el criterio de otras calles de la ciudad. 

Se prevé la ejecución de un paso peatonal junto a la calle General Briz. 

Se prevé un simple tratamiento superficial para cerrar las zanjas de la instalación de las redes de 

distribución y saneamiento hasta que se ejecute la pavimentación definitiva de la calle. 

1.3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista, pueden tener un valor 

contractual o meramente informativo. 

1.3.1.  DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos contractuales son los 

siguientes: 

- Memoria 

- Planos 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

- Cuadros de Precios 

- Presupuestos Parciales y Totales 

La inclusión en el Contrato de las cubicaciones y mediciones no implica necesariamente su exactitud 

respecto a la realidad. 

1.3.2. DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de 

movimientos de tierras, de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de 

precios y en general todos los que puedan incluirse habitualmente en la Memoria de los Proyectos son 

documentos informativos. 

Dichos documentos representan una opinión fundada del Proyectista; sin embargo ello no supone que 

se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y, en consecuencia deberán aceptarse 

tan sólo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus 

propios medios. 
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Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 

negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contratista, al planeamiento y a la 

ejecución de las obras. 

1.4. COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos.  

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá 

lo prescrito en este último documento. 

Las omisiones en Planos y Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 

indispensables para llevar a cabo la intención expuesta en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la 

obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente especificados en los 

Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

En los casos en que existan discrepancias entre las disposiciones Técnicas enumeradas en el Capítulo II 

del presente Pliego y las expuestas en el Pliego, prevalecerá lo determinado en el Pliego. 

1.5. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA 

La Administración nombrará en su representación a un Ingeniero Técnico de grado superior, que estará 

encargado directamente de la dirección, control y vigilancia de las obras de este Proyecto. El Contratista 

proporcionará al Ingeniero Director y a sus subalternos o delegados, toda clase de facilidades para los 

replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la 

mano de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en este Pliego, permitiendo los accesos a todas las partes de la obra e incluso a los talleres 

o fábricas donde se producen los materiales o se realizan trabajos para las obras. 

Asimismo, una vez adjudicadas las obras, el Contratista designará a un Ingeniero de Caminos que asuma 

la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Dirección 

Facultativa, a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las mismas. Cuando, dada la 

magnitud de la obra contratada, a juicio de la Dirección Facultativa, la representación del Contratista 

pueda ser asumida por un Técnico de Grado Medio, éste poseerá titulación de Ingeniero Técnico de 
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Obras Públicas o equivalente según la Legislación vigente. En todo caso, el personal de la Contrata 

deberá ser aceptado expresamente por la Dirección. 



CAPÍTULO II 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA 
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2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA 

2.1. DISPOSICIONES TÉCNICAS 

Seguidamente se detallan las leyes, reglamentos y disposiciones técnicas en general a tener en cuenta, 

en su caso, en el Proyecto. Todas ellas se designan además por una abreviatura por la que podrán 

referenciarse en los distintos apartados del Pliego, en evitación de repeticiones innecesarias. 

Ley.- ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público. 

L. E. S.- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.  

R.D.- Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

L.C.S.P.A. Ley 3/2011 de 24 de Febrero, en materia de medidas de Contratos del Sector 

Público de Aragón 

P.A.C.G.- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado (Decreto 3.854/1970 de 31 de Diciembre) (B.O.E. 10-2-1971). 

U.N.E. 80.- Normas UNE para Definición, Clasificación y especificaciones de los Cementos, 

ensayos análisis y control de calidad (series 100, 200, 300 y 400). 

E.H.E. 08.- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) aprobada por Real Decreto 

1247/2008, de 18 de Julio 

R.D.- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08) 

E.A.E “Instrucción de Acero Estructural (EAE)” aprobada por Real Decreto 751/2011 de 

27 de mayo 

C.T.E.- Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación.  

R.C. 08.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. 
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R.L. 88.- Pliego General para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción. 

N.T.E.- Normas Tecnológicas de la Edificación. 

N.L.T.- Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del suelo (M.O.P.U.). 

M.E.L.C.- Métodos de ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.U.). 

P.G.T.A.- Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de 

agua de la D.G.O.H. del M.O.P.U. 

P.G.T.S.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías saneamiento de 

poblaciones (M.O.P.U. 15-Sept.-86) 

P.G.3/75.- Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de Carreteras y Puentes 

(M.O.P.U. 6-Febrero-1976) y O.M. de 1 de Marzo de 2004. 

N. Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. 

R.B.T.- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. (BOE 18/09/02) 

N.A.E.E.- Normas de Asociación Electrónica Española A.E.E. para materiales. 

DIN/VIDE.- Normas para materiales eléctricos. 

R.D.- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (B.O.E. 25-10-97). 

D.  Decreto 19/1999 de 9 de Febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de 

transportes y de la comunicación. 

L.  Ley 16/2002, de 1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación. 

R.D. Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

R.D. Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición 
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L.R.S.C. Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

R. D. Ley Real Decreto Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de 

medio ambiente, por el que se modifica la Ley 22/2011 de 28 de Julio de Residuos y suelos 

contaminados. 

Por último serán de aplicación, durante el desarrollo de la obra, todas las disposiciones legales 

insertadas en el Estudio de Seguridad y Salud que se acompaña como Anejo a la Memoria. 

 



CAPÍTULO III 
MATERIALES BÁSICOS 



 9 

20P26-P Renovación de redes y aceras en calle del Carmen en Cariñena (Zaragoza) Pliego de Prescripciones Técnicas 

3. MATERIALES BÁSICOS 

3.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 

3.1.1. PLIEGOS GENERALES 

En general son válidas todas las prescripciones que, referentes a las condiciones que deben satisfacer los 

materiales, aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares o Normas 

Oficiales que reglamenten la recepción, transporte, manipulación o empleo de cada uno de los 

materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto siempre que no se opongan a las prescripciones 

particulares del presente Capítulo. 

Se hace constar que para la ejecución de todo tipo de obras de hormigón se emplearán cementos 

resistentes a sulfatos en caso de ser necesario. 

3.1.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

El Contratista propondrá al Ingeniero Director las canteras, graveras, fábricas, marcas de prefabricados y 

en general la procedencia de todos los materiales que se empleen en las obras, para su aprobación si 

procede, en el entendido de que la aceptación en principio de un material no será obstáculo para poder 

ser rechazado en el futuro, si variasen sus características primitivas. En ningún caso se procederá al 

acopio y utilización en obra de materiales de procedencia no aprobada. 

3.1.3. ENSAYOS 

Las muestras de cada material que, a juicio del Ingeniero Director, necesiten ser ensayadas, serán 

suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo asimismo a su cargo todos los ensayos de 

calidad correspondientes. 

Estos ensayos podrán realizarse en el Laboratorio de la Obra si así lo autoriza el Ingeniero Director, el 

cual, en caso contrario, podrá designar el Laboratorio Oficial que estime oportuno. 

3.1.4. ALMACENAMIENTO 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y en forma que se 

facilite su inspección en caso necesario. 
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3.1.5. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego para 

cada uno de ellos en particular, comprobados por los ensayos indicados en 3.1.3. 

En caso de no conformidad con los resultados de las citadas pruebas, bien por el Contratista o por el 

Ingeniero Director, se someterá la cuestión al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de 

Construcción, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, siendo obligatorias para ambas partes la 

aceptación de los resultados que se obtengan y de las conclusiones que formule. 

El Ingeniero Director podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la 

obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos 

por cuenta y riesgo del Contratista. 

3.1.6. MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección Facultativa podrán 

emplearse, siendo el Ingeniero Director quien después de oír al Contratista señale el precio a que deben 

valorarse. 

Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir dichos materiales 

por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este Pliego. 

3.2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES ESPECÍFICOS 

3.2.1. PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 

El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del contrato, los materiales que obtenga de la 

excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en el presente capítulo. Para utilizar 

dichos materiales en otras obras será necesaria la autorización del Ingeniero Director. 

3.2.2. MATERIALES DE RELLENOS EN ZANJA 

Las zanjas ordinarias dispondrán de tipos de rellenos, indicados en planos, perfectamente diferenciados 

y serán de abajo a arriba los siguientes: 

- Material granular, arena-gravilla. 
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Formado por arena de tamaño máximo 5 mm y 6/12 mm, será de tipo calizo o silíceo. La arena 

envolverá a las tuberías. La arena estará desprovista de arcilla y materiales orgánicos. 

- Relleno seleccionado ordinario. 

Situado encima de la arena hasta coronación de zanja. Estará formado por materiales 

procedentes de la excavación y cumplirán íntegramente las condiciones para el relleno 

seleccionado del PG-3. 

3.2.3. TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100; Sigma- 80) 

Las tuberías de Pe AD deberán cumplir las condiciones especificadas en el “Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para tuberías de abastecimientos de agua” de la Dirección General de Obras 

Hidráulicas, pertenecientes a la clase A. 

Los espesores y timbrajes serán los siguientes: 

Diámetro Nominal DN Espesor Presiones normalizadas At 
20 
25 
32 
32 
32 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
63 
63 
63 
75 
75 
75 
90 
90 
90 
90 

110 
110 
110 
110 
125 
125 
125 

2’0 
2’3 
2’0 
3’0 
3’6 
2’4 
3’7 
4’5 
3’0 
4’6 
5’6 
3’8 
5’8 
7’1 
4’5 
6’8 
8’4 
3’5 
5’4 
8’2 

10’1 
4’2 
6’6 

10’0 
12’3 
4’8 
7’4 

11’4 

16 
16 
10 
16 
20 
10 
16 
20 
10 
16 
20 
10 
16 
20 
10 
16 
20 
6 

10 
16 
20 
6 

10 
16 
20 
6 

10 
16 
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Diámetro Nominal DN Espesor Presiones normalizadas At 
125 
140 
140 
140 
140 
160 
160 
160 
160 
160 

 

14’0 
5’4 
8’3 

12’7 
15’7 
6’2 
9’5 

14’6 
17’9 
21’9 

 

20 
6 

10 
16 
20 
6 

10 
16 
20 
25 

La determinación de diámetros y espesores se realizará con arreglo al Pliego, igual que las pruebas de 

estanqueidad. 

Las juntas de unión entre tubos de ≥ 160 mm de diámetro  serán mediante soldadura a tope y las 

inferiores a 160 mm de diámetro serán mediante manguitos eletrosoldables. 

Las juntas de unión entre piezas especiales (codos, “T”, reducciones, etc.) serán mediante manguitos 

electrosoldables. 

Por su importancia se transcriben aquí los apartados 11.2 y 11.3 del Pliego: 

11.2.- Prueba de presión interior 

  11.2.1. A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales 

de presión interna por tramos de longitud fijada por la Administración. Se recomienda que estos 

tramos tengan longitud aproximada a los quinientos metros (500 m), pero en el tramo elegido la 

diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no 

excederá del diez por ciento (10 %) de la presión establecida en 11.2.6. 

  11.2.2. Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos 

los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas 

descubiertas. 

  11.2.3. Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, 

dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando 

después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya comprobado que no existe aire 

en la conducción. De ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita 

la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más 

lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto se colocará un grifo de 

purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la 
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prueba se encuentra comunicado en la forma debida. 

  11.2.4. La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este 

último caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder 

regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se ha de 

ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por 

la Administración o previamente comprobado por la misma. 

  11.2.5. Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán convenientemente 

con piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de 

agua, y que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. 

Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se 

encuentran bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán estar 

anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

  11.2.6. La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en el 

punto más bajo del tramo en prueba una con cuatro (1'4) veces la presión máxima de trabajo en 

el punto de más presión. La presión máxima de trabajo (Pt) de una tuberías la suma de la 

máxima presión de servicio más las sobrepresiones, incluido el golpe de ariete. La presión se hará 

subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un kilogramo por 

centímetro cuadrado y minuto (1 Kg/cm² x min.) 

  11.2.7. Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará 

satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz 

cuadrada de “p” quintos (√p/5), siendo “p” la presión de prueba en zanja en kilogramos por 

centímetro cuadrado. Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los 

defectos observados repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, 

de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 

  11.2.8. En el caso de tuberías de hormigón y de amianto-cemento, previamente a la 

prueba de presión se tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro horas (24 h). 

  11.2.9. en casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil 

el llenado de la tubería durante el montaje, el contratista podrá proponer, razonadamente, la 

utilización de otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La 

Administración podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece 
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suficiente garantía. 

11.3.- Prueba de estanqueidad 

  11.3.1. Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, 

deberá realizarse la de estanqueidad. 

  11.3.2. La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en el 

tramo de la tubería objeto de la prueba. 

  11.3.3. La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo 

de la tubería en prueba mediante un bombín defectuoso, de forma que se mantenga la presión 

de prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el 

aire. 

  11.3.4. La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas (2 h), y la pérdida en 

este tiempo será inferior al valor dado por al fórmula: V = K x L x D 

en la cual:  

 V = pérdida total en la prueba, en litros 
L = longitud del tramo objeto de la prueba, en metros 
D = diámetro interior, en metros 
K = coeficiente dependiente del material 

 
Según la siguiente tabla: 
- Hormigón en masa    K = 1'000 
- Hormigón armado con o sin camisa   K = 0'400 
- Hormigón pretensado    K = 0'250 
- Fibrocemento     K = 0'350 
- Fundición     K = 0'300 
- Acero      K = 0'350 
- Plástico     K = 0'350 
 

  11.3.5. De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son 

sobrepasadas, el contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, 

asimismo viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea 

inferior al admisible.” 
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3.2.4. TUBERÍAS DE SANEAMIENTO 

Tuberías de PVC corrugadas de doble pared 

Las tuberías de PVC corrugado de doble pared deberán cumplir las condiciones específicas en el “Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de saneamiento de poblaciones”. 

Los diámetros nominales e interiores serán los siguientes: 

Diámetro nominal mm Diámetro interior mm 
  160 145 
  200 181 
  250 226 
  315 285 
  400 362 
  500 476 
  600 584 
  800 766 
1000 968 

 

La Rigidez Circunferencial Específica (RCE) o Rigidez Nominal (RN) será mayor o igual a 8 KN/m². 

Las juntas de unión entre tubos serán por copa con junta elástica. 

Las acometidas domiciliarias se realizarán mediante clip mecánico o clip elastomérico hormigonado. 

Las conexiones a las viviendas se realizarán mediante arqueta ciega de hormigón en masa o manguito 

hormigonado. 

Pruebas en las conducciones 

El Pliego de Prescripciones Técnicas, regula tanto las pruebas en fábrica como las pruebas “in situ” de las 

tuberías de saneamiento. 

Las verificaciones y ensayos de recepción tanto en fábrica como en obra para las tuberías pueden 

resumirse en: 

Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación de dimensiones y 

espesores. 

Ensayo de estanqueidad según UNE 53.114/80, elevando la presión hasta 1 Kp/cm². 

Ensayo de comportamiento al calor según UNE 53.112/81. 
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Ensayo de resistencia al impacto según UNE 53.112/81. 

Ensayo de resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo según INE 53.112/81. 

Ensayo a flexión transversal según UNE 53.323/84. 

En cuanto a las pruebas preceptivas de la tubería instalada en zanja, el Pliego señala la prueba de 

estanqueidad. 

Tuberías de PP corrugadas de doble pared con copa integrada corrugada 

Las tuberías de polipropileno corrugado de doble pared deberán cumplir las condiciones específicas en 

el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de saneamiento de poblaciones”. 

Los diámetros nominales e interiores serán los siguientes: 

Diámetro nominal mm Diámetro interior mm 
  160 139,60 
  200 174,00 
  250 218,80 
  315 273,00 
  400 348,20 
  500 433,40 
  630 542,20 
  800 692,80 
1000 867,80 

 

La Rigidez Circunferencial Específica (RCE) o Rigidez Nominal (RN) será mayor o igual a 8 KN/m². 

Las juntas de unión entre tubos serán por copa con junta elástica. 

Las acometidas domiciliarias se realizarán mediante clip mecánico o clip elastomérico hormigonado. 

Las conexiones a las viviendas se realizarán mediante arqueta ciega de hormigón en masa o manguito 

hormigonado. 

3.2.1. SUMIDEROS 

La unidad de obra de sumidero comprende la ejecución de una arqueta, la cual, en función de lo que se 

determine en el proyecto puede ser, de hormigón tipo HM-20 en masa o de polipropileno reforzado con 

un 20 % de fibra de vidrio protegido exteriormente con hormigón HM-20. En ambos casos irá dotada de 

su correspondiente marco y rejilla de fundición nodular. 
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Todo sumidero acometerá directamente a un pozo de registro del alcantarillado mediante tubería de 

P.V.C. de color teja RAL-8023 (UNE-EN 1401-1) de doscientos milímetros (200 mm.) de diámetro 

exterior, envuelta en hormigón tipo HM-15 formando un prisma de cuarenta y cinco centímetros por 

cuarenta y cinco centímetros (45 x 45 cm.) de sección. La pendiente de la tubería no será inferior al tres 

por ciento (3 %). En casos determinados por la DO podrá acometer a colector mediante clip 

elastomérico. 

Los sumideros, deberán colocarse, previa comprobación topográfica por el Contratista, en los puntos 

bajos. 

3.2.2. VÁLVULA COMPUERTA 16 AT, ENLACE CON BRIDAS 

Válvula de compuerta de asiento elástico PN 16 

Unión por bridas según DIN 3202/1 F5 

Introducción 

Válvulas de compuerta de asiento elástico, paso total y liso, revestidas interior y exteriormente de polvo 

de epoxi, con su fecha de fabricación indicada de forma indeleble en su husillo. 

Las válvulas deben ser fabricadas con sistema de garantía, certificado según norma ISO 9001/EN 29001, 

y deben tener  una garantía contra defectos de fabricación por un período de 15 años. 

Materiales 

Las especificaciones a continuación son presentadas de forma indicativa. Sin embargo en ningún caso 

pueden ser sustituidas por calidades inferiores. 

Cuerpo y tapa: 

Fundición dúctil GGG-50 según DIN 1693 

Revestimiento del cuerpo y tapa: 

Polvo de epoxi aplicado electrostáticamente según DIN 30677 apartado 2 con un espesor mínimo de 150 

micras y media de 250 micras, de forma que la válvula tenga resistencia total contra el desgaste, la 

corrosión e impida la adherencia de cal y otras incrustaciones. 

Las piezas están granalladas según DIN 55928 apartado 4 BSA 3 y precalentadas hasta 2001C, antes de 

ser revestidas electrostáticamente. 
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Se comprobará un componente su adherencia (según DIN 53151, Gt 1) y resistencia al choque (según 

DIN 53154), así como el espesor y porosidad. 

Eje: De acero inoxidable DIN X20 Cr 13 con la rosca laminada en frío. 

Empaquetadura: 

Triple sistema de estanqueidad 

Sellado superior de EPDM que evita la entrada de materias extrañas. 

4 juntas tóricas alojadas en un cojinete de nylon 6.6 evitando la corrosión, fricción y 

tensión entre las juntas y la fundición. 

Un manguito inferior de EPDM 

Collarín de empuje: 

Latón naval resistente a la perdida de cinc, CZ 132 según BS 2872 

Compuerta: 

Fundición dúctil GGG-50, totalmente vulcanizada con caucho EPDM y equipada con una tuerca 

de latón naval CZ 132 que acopla la compuerta al eje. El cuerpo llevará guías para guiar la 

compuerta y evitar movimiento durante el manejo. 

Junta perfil: 

Junta de EPDM circular con orificios de protección para los tornillos y embutida en la tapa. 

Tornillos: 

De cabeza cilíndrica hexagonal para herramienta tipo allen de acero inoxidable A2, 

avellanados y sellados con silicona. 

Enlaces 

Bridas y orificios según ISO 7005-2. Longitud según DIN 3202 apartado 1, F5. 

Normalización 

Construcción según DIN 3352 apartado 4 y BS 5163 tipo A 
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Ensayos 

Hidráulico según DIN 3230 apartado 4: 

- compuerta cerrada: 1,1 x PN 

 - compuerta abierta: 1,5 x PN 

La construcción estará diseñada para una presión de trabajo máxima de 16 bar. 

Pares de maniobra máximos, a presión nominal, según DIN 3230 apartado 2. 

Ø  Par de maniobra 
40 
50 
65 
80 

100 
125 
150 

40 Nm 
40 Nm 
60 Nm 
60 Nm 
80 Nm 
80 Nm 
80 Nm 

3.2.3. OBRAS DE FÁBRICA 

3.2.3.1 MORTEROS DE CEMENTO 

El mortero de cemento se usa como un tipo de revestimiento en continuo, enfoscado, que en general se 

utiliza como base para aplicación de pinturas o simplemente como revestimiento. 

Para enfoscado se suele utilizar el cemento Pórtland, fabricado respetando la normativa vigente. 

Conforme a la normativa española NTE-RPE relativa a enfoscados, el tamaño máximo del árido debe ser 

de un diámetro de 2’5 mm. Respecto al agua son válidas solamente las aguas potables. La temperatura 

de trabajo debe estar entre 5ºC y 30ºC, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que no 

excedan estos márgenes. 

Los aditivos que se utilizan son los mismos que para el hormigón, tales como aireantes, retardadores, 

plastificantes, aceleradores de fraguado y anticongelantes. 

Características y dosificaciones: 

Los enfoscados reutilizan para regularizar la superficie de soporte para una acabado 

posterior. 
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El espesor de la capa de mortero debe de estar entre los 20 y 30 mm. No se recomienda  la 

aplicación de espesores mayores ya que el peso mismo puede producir desprendimientos. 

De acuerdo con la norma NTE-RPE, si el enfoscado tiene un espesor mayor a 15 mm, debe de 

ejecutarse en capas sucesivas sin que ninguna supere el mencionado grosor. 

Las dosificaciones para este tipo de revestimientos, se encuentran entre 1:3 y 1:6, siempre 

considerando el primer factor  como la parte de cemento y el segundo la arena. 

3.2.3.2 HORMIGONES 

Definición 

Consiste esta Unidad en el suministro, vertido, vibrado y curado del hormigón para la ejecución de las 

distintas unidades de medición indicadas. 

En esta Unidad se incluyen: 

El estudio y obtención de la dosificación para cada tipo hormigón indicado en proyecto. 

Las propiedades de los materiales componentes: cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones. Los 

materiales deberán cumplir lo estipulado en la instrucción de hormigón estructural EHE.  

La fabricación, transporte, suministro, puesta en obra y vibrado y/o compactación del hormigón 

Comprobación de la plasticidad del hormigón y toma de muestras según las especificaciones de 

frecuencia de muestreo indicadas en el control de calidad. 

Preparación de las juntas de hormigonado, mediante limpieza y eliminación de lechadas de 

mortero y aplicación, si es necesario, de los productos específicos para juntas de hormigonado 

La protección del hormigón fresco, su curado y las especificaciones de los productos de curado 

El acabado y la realización de la textura superficial. 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra 
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Cementos 

Las características y condiciones de utilización de los cementos, se ajustarán a las especificaciones que 

fija la Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 

La utilización de otro tipo de cementos distintos a los fijados en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, deberá ser propuesta por el Contratista, justificándola debidamente y aprobada 

por el ingeniero Director de las Obras. 

Se ha previsto la utilización de cementos de tipo CEM-II 32, 5 N, según las definiciones del pliego RC-08, 

para la confección de los distintos tipos de hormigones, y según se especifica en planos. En el caso de 

hormigones empleados en determinadas estructuras serán cementos sulforresitentes, según se indica 

en los planos del proyecto. 

Las condiciones de suministro, almacenamiento y utilización de cementos se ajustarán a las 

prescripciones de los apartados 26.1, 26.2 y 26.3 del Artículo 26º de la EHE. 

Agua 

La utilización de agua para el amasado y curado se ajustará a las prescripciones del Artículo 27º de la 

EHE. 

Áridos 

Se prohíbe expresamente el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. Podrán emplearse 

como áridos para la fabricación de hormigones, gravas existentes en yacimientos naturales, rocas 

machadas o escorias siderúrgicas apropiadas. 

Como árido fino (arena) se empleará, por el contrario, exclusivamente arena de río de naturaleza 

cuarcítica, salvo autorización expresa de la Dirección Facultativa para el empleo de arena procedente de 

machaqueo, escorias o yacimientos naturales distintos a los depósitos fluviales. 

Las condiciones de los áridos en cuanto a designación, tamaño, suministro y almacenamiento se 

ajustarán a las especificaciones del Artículo 28º de la EH-E. 

Aditivos y otros componentes del hormigón 

El empleo de adiciones o aditivos no podrá hacerse en ningún caso sin el conocimiento del peticionario y 

la expresa autorización de la Dirección de Obra. La utilización de aditivos se ajustará a lo dispuesto en el 

apartado 69.2.8 del Artículo 69º de la Instrucción EHE. 
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Las especificaciones de los aditivos y condiciones de suministro y almacenamiento se ajustarán a lo 

expuesto en los apartados 29.1 y 29.2 del Artículo 29º de la EHE. 

Se tendrán en cuenta además las siguientes condiciones de utilización de los aditivos: 

• En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico 

ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 

componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

• En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, no 

podrán utilizarse aditivos que contengan carácter de aireantes. Estos productos podrían 

perjudicar la adherencia entre el hormigón y la armadura. 

Hormigón 

La utilización de hormigones de resistencia inferior a 20 N/mm², no contemplados en la Instrucción EHE, 

estará limitada exclusivamente a unidades de obra no estructurales como los hormigones de limpieza. 

Quedan expresamente excluidos los hormigones para armar con resistencia de proyecto inferior a 25 

N/mm². El apartado 30.5de la EHE establece criterios para el valor mínimo de la resistencia. 

3.3. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de ellos, y 

quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos materiales se hayan 

empleado. 

3.4. MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Los materiales que, sin ser especificados en el presente Pliego, hayan de ser empleados en la obra serán 

de probada calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación del Ingeniero 

Director, cuantos catálogos, nuestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se 

estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos 

de los materiales a utilizar. 

El Ingeniero Director podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio la calidad y 

condiciones necesarias al fin que han de ser destinados, de acuerdo con lo anteriormente estipulado en 

3.1.5. y 3.1.6.  



CAPÍTULO IV 
EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 
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4. EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

4.1. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los Planos del mismo y con 

las prescripciones del presente Pliego. En caso de duda u omisión será el Ingeniero Director quien 

resuelva las cuestiones que puedan presentarse. 

4.2. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, los puntos que se consideren 

indispensables del eje principal de los diversos tramos de obra, así como de los ejes principales de las 

obras de fábrica y los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante estacas o, si hubiera peligro 

de desaparición, con mojones de hormigón o piedra. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un Anejo al Acta de Comprobación del Replanteo; el 

cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

El Contratista se responsabilizará de la conservación, o reposición en su caso, de los puntos del 

replanteo que le hayan sido entregados. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen en esta operación. 

4.3. PROGRAMA DE TRABAJO 

El Contratista presentará antes del comienzo de las obras un programa de trabajos en el que se 

especificarán los plazos parciales de ejecución de las distintas obras, compatibles con el plazo total de 

ejecución. 

La aceptación del programa y de la relación de equipo y maquinaria no exime al contratista de la 

responsabilidad, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

El programa será puesto al día periódicamente y por lo menos una vez cada trimestre, para adaptarse a 

las variaciones de ejecución de las obras. 
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 Este programa modificado será sometido a la consideración del Ingeniero Director cada vez, 

disponiendo éste de un mes para su aprobación; pasado este plazo sin comentarios por parte del 

Ingeniero Director, se considera  que el programa presentado por el Contratista ha sido aprobado, o si el 

programa de trabajo presentado por el Contratista no fuera aprobado por la Dirección Facultativa, ésta 

introducirá las variantes que estime convenientes, estando el Contratista obligado a aceptarlas sin 

derecho a indemnización ni reclamación alguna. 

El Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la maquinaria y la mano de 

obra, a requerimiento de la Dirección Facultativa, si se comprueba que ello es necesario para el 

desarrollo de las obras en los plazos previstos. 

4.4. APORTACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

El equipo deberá estar disponible con suficiente anticipación al comienzo del trabajo correspondiente, 

para que pueda ser examinado y aprobado, en su caso, por el Ingeniero Director. 

Su potencia o capacidad deberá ser la adecuada a la obra a ejecutar,  dentro del plazo programado. 

El equipo deberá mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las 

sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 

Si durante la ejecución de las obras el Ingeniero Director observase que, por cambio  de las condiciones 

de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no fuesen idóneos al fin 

propuesto, deberán ser sustituidos por otros más adecuados. 

Una vez aprobada, la maquinaria quedará adscrita de manera fija y permanente a la obra, no pudiendo 

ser retirada de la misma sin autorización expresa del Ingeniero Director. El compromiso de permanencia 

de la maquinaria en la obra no expira con la ejecución de la unidad de obra para la que sea necesaria su 

utilización, sino que finaliza al término de los trabajos. Es, por tanto preciso  solicitar la correspondiente 

autorización para retirar una máquina adscrita a la obra aunque en aquel momento permanezca 

inactivo. 

4.5. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez aprobado el Programa de trabajos por la autoridad competente, se dará por ella misma la orden 

de iniciación de las obras, a partir de cuya fecha se contará el plazo de ejecución establecido en el 

Contrato. 
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4.6. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Ingeniero Director aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y 

suministrará al Contratista toda la información que se precise para que aquéllos puedan ser realizados. 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesaria para 

efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieran. 

4.7. ACOPIOS 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, en 

aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios públicos o privados, excepto con autorización 

del Ingeniero Director en el primer caso o del Propietario de los mismos en el segundo. 

No deberán efectuarse los acopios de ningún material antes de aprobación del mismo por el Ingeniero 

Director. En caso de incumplimiento de esta prescripción y ser rechazado el material por no cumplir las 

condiciones requeridas, a juicio del Ingeniero Director, éste podrá ordenar la retirada del mismo y su 

sustitución por otro adecuado, efectuándose todas estas operaciones a cargo del Contratista. 

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la conservación de su calidad para utilización 

en las obras, requisito que podrá ser comprobado en el momento de su utilización mediante los ensayos 

correspondientes. 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez terminada la 

utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. 

Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista. 

4.8. RELLENO DE ZANJA 

Una vez rasanteada y compactada la superficie inferior de la zanja se procederá al relleno de gravilla de 

6 cm en un espesor dependiente del diámetro de la tubería, según se dispone en la sección tipo.  Una 

vez alcanzada la rasante de la tubería se comunicará a la Dirección de obra para que proceda a la 

inspección de la zanja, si así lo estima, antes de la colocación de la tubería. 

Alcanzada la cota de rasante de tubería se colocará ésta y después se procederá a continuar el relleno 

con gravilla hasta envolver la tubería. Se extenderá este material por tongadas teniendo cuidado de 

introducirlo en los costados de los tubos, las diferentes tongadas se compactarán por separado hasta 

alcanzar una altura variable sobre la clave del tubo, según la sección tipo. 
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Realizada la colocación de la tubería se procederá a las pruebas correspondientes y únicamente cuando 

se dé el visto bueno por la Dirección de Obra podrá proseguirse con la ejecución de la obra. 

El resto de la zanja se rellenará con  suelo seleccionado a criterio de la Dirección de Obra, dicho relleno 

se realizará por tongadas que se compactarán de forma independiente. 

El índice de compactación será como mínimo del 98 % P.M. 

4.9. RELLENO DE ARENA-GRAVILLA 

Previo al extendido de arena-gravilla para lecho de tuberías y cubrimiento de las mismas, se realizará un 

rasanteo de la zanja de modo que presente una superficie lisa. Deberá compactarse la superficie una vez 

rasanteada. Tras la compactación se extenderá una capa de arena igual al espesor de cimiento y sobre 

esta capa se colocará la tubería, colocada ésta se proseguirá colocando arena o gravilla hasta alcanzar la 

rasante definitiva de la capa superior. La colocación se hará de manera que no se provoquen 

desplazamientos laterales de la tubería. 

4.10. OBRAS DE FÁBRICA 

4.10.1. ENFOSCADO CON MORTEROS DE CEMENTO 

Tareas previas 

Se debe comprobar si el soporte donde se va a enfoscar se encuentra limpio; quitar rebabas y salientes. 

Los posibles agujeros se taparán antes de la ejecución con el mismo mortero con el que se va a enfoscar. 

Cuando se realiza el enfoscado en paredes y techos, siempre se comienza por los techos y se sigue por 

las paredes. 

Cuando se efectúa el enfoscado sobre una superficie de hormigón lisa, previamente se realiza un picado 

sobre ella para obtener el agarre necesario del mortero. 

Replanteo 

En enfoscados sin maestrar se formará con mortero, los rincones y las aristas. 

Para este tipo de superficies, se admite una tolerancia de plasticidad de hasta 5 m, medido con una 

regla de 1 m. 
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Proceso constructivo 

Una vez replanteado y formados los maestros, se procede a humedecer el soporte a enfoscar. 

Si el espesor es menor o igual a 15 m el mortero de cemento puede entenderse con llana. Si es mayor a 

15 m, el mortero se lanza con una paleta triangular sobre el soporte, en capas necesarias no mayores de 

15 m. 

Siempre debe esperarse a que haya empezado a fraguar el mortero de una capa para aplicar la 

siguiente. 

Después del aplicado del mortero, se pañeará con regla, apoyándose en los maestros y quitando el 

mortero sobrante. 

Habiendo transcurrido 24 horas de su ejecución, se humedece la superficie hasta que el mortero haya 

fraguado. 

Conviene utilizar listones de madera de forma trapezoidal, para que una vez fraguado el mortero, se 

puedan extraer sin desportillar las aristas. 

Aspectos a tener en cuenta 

Cuando la temperatura ambiente está por debajo de los 2ºC o sobre los 40ºC, no debe ejecutarse el 

enfoscado, ya que aparecen problemas con el agua de amasado del mortero. 

Siempre, en tiempo caluroso, debe regarse la superficie del soporte a medida que se avanza con el 

trabajo. 

Conviene humedecer el mortero ya ejecutado cuando se compruebe que se seca muy rápido. Esta 

humidificación controlada junto a una buena dosificación del mortero, impedirá la formación de grietas 

superficiales en los enfoscados. 

Control de calidad 

Controlar los materiales empleados para el mortero durante la recepción 

Verificar que se realiza el mortero con la dosificación solicitada. 

Controlar la hora de amasado, estableciéndose que el mortero no se puede utilizar habiendo 

transcurrido más de 2 horas desde la hora de amasado hasta su aplicación. 

Especificar con claridad la dosificación del mortero a suministrar. 
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4.11. TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN Y SANEAMIENTO 

Los conductos deberán estar perfectamente nivelados de modo que se mantengan las pendientes 

y alineaciones según los perfiles longitudinales de Proyecto. 

Una vez preparada la zanja donde irán emplazados los tubos, se procederá a la extensión y 

compactación del lecho de asiento, que estará compuesto por arena, según las condiciones del presente 

pliego, en una capa de 10 cm.  

Antes de bajar los tubos a la zanja, se examinarán éstos y se apartarán los que presenten 

deterioro; se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los elementos adecuados según su 

peso y longitud. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán éstos para cerciorarse de que su interior 

está libre de tierra, piedra, útiles de trabajo, prendas de vestir, etc. y se realizará su centrado y perfecta 

alineación; conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acordarlos, con un poco de material de relleno, 

para impedir, su movimiento. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en caso de zanjas con 

inclinaciones superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido ascendente. Si se 

precisase reajustar algún tubo deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera 

colocación. 

Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para impedir la 

entrada del agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta ocupación, a examinar con todo 

cuidado el interior de la tubería, al reanudar el trabajo, por si pudiera haberse introducido algún cuerpo 

extraño en la misma. 

Las juntas deben ser en cualquier caso ejecutadas de tal forma que, cuando los tubos queden 

extendidos en las zanjas, la tubería constituya una condición continua, impermeable al agua, con 

superficie interior lisa y uniforme. 

La unión entre tubos se realiza mediante una junta elástica. No se admitirá en ningún caso junta 

encolada. 

Las operaciones para un correcto montaje de la tubería son las siguientes: 

• Limpiar la superficie macho hembra a unir. 
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• Aplicar lubricante en la huella donde se aloja la junta elástica, parte hembra del tubo. 

• Lubricar la junta elástica en todo el perímetro. 

• Marcado de la longitud del tubo que se introduce en la parte hembra 

• Lubricado de la parte macho del tubo a unir. 

• Alineado de tubos e introducción del macho hasta la marca realizada. 

 

4.11.1. HORMIGONES 

Ejecución 

Las cantidades mínimas de cemento por metro cúbico de hormigón y la máxima relación agua/cemento 

son función de la clase de exposición, definida en la tipificación de los hormigones indicada en las 

respectivas unidades de medición, acorde al apartado 8.2.1 de la EHE. Dicha cantidad de cemento y 

relación agua/cemento se ajustarán a lo indicado en el Apartado 37.3.2 de la EHE. 

La dosificación del hormigón se ajustará asimismo a las especificaciones el Artículo 68º de la EHE. 

La puesta en obra del hormigón, en lo que a colocación, compactación y técnicas especiales se refiere, 

se ajustará a las prescripciones del Artículo 70º de la EHE. 

La docilidad del hormigón se medirá por su consistencia, indicada en los planos y en las unidades de 

medición de hormigones indicadas en este Pliego, siguiendo las indicaciones del Artículo 30.6 de la EHE. 

El Contratista podrá aumentar la fluidez indicada en planos y pliego mediante el uso de fluidificantes, 

siempre que justifique su empleo y establezca, de acuerdo al suministrador del producto, las 

condiciones adecuadas de uso del mismo que garanticen que el producto, añadido en las condiciones 

citadas, no altera las condiciones resistentes y de durabilidad del hormigón. El empleo de fluidificantes 

por parte del Contratista deberá ser aprobado por el Director de obra con antelación a su uso. 

Juntas de hormigonado 

Se ajustarán a las prescripciones del artículo 71º de EHE 
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• Juntas en pavimentos de hormigón 

Juntas de contracción: La distancia entre juntas se conoce empíricamente y se puede obtener a partir 

del espesor de la losa, no debiendo ser más de 20 a 25 veces el mismo. En zonas con fuertes variaciones 

de temperatura, las juntas deberán disponerse a distancias menores, y en aquellos casos en que sea 

preciso aumentar la distancia entre juntas puede recurrirse a la utilización de armadura convencional, 

fibras metálicas o de hormigones especiales de baja retracción.  

En la Tabla  se recogen las dimensiones recomendables y máximas de las losas para distintos espesores 

de éstas.  

 

ESPESOR cm DISTANCIA RECOMENDABLE DISTANCIA MÁXIMA 

14 3,50 4,00 
16 3,75 4,50 
18 4,00 5,00 
20 4,25 5,50 
22 4,50 6,00 
24 4,75 6,50 

 

Estas distancias se refieren al lado mayor de la losa, en el caso de ser ésta rectangular, y a la dimensión 

máxima de la misma, si tiene otra forma. No es aconsejable proyectar losas muy alargadas. La solución 

óptima se obtiene con losas cuadradas.  

La profundidad de la junta debe estar en torno a 1/3 o ¼ del espesor de la losa. La operación de serrado 

se debe llevar a cabo tan pronto como se pueda transitar sobre el hormigón sin dañarlo y sin  que se 

desportillen los labios de la junta al efectuar el corte. Normalmente esto se produce entre las 6 y las 24 

horas a partir de la puesta en obra del hormigón, según haga más o menos calor.  

Juntas de construcción: Las juntas de construcción son las que se forman entre bandas de hormigonado, 

o bien, en una misma banda, entre losas contiguas ejecutadas con un desfase de tiempo importante. 

Estas últimas son necesarias al final de la jornada de trabajo y en paradas prolongadas (más de 1 hora) 

de la puesta en obra del hormigón. Siempre que sea posible deben hacerse coincidir con una junta de 

contracción.  

Juntas de dilatación: Se denominan de esta forma a aquéllas que se prevén para absorber las 

expansiones provocadas por los aumentos de temperatura, evitando empujes indeseables que podrían 

producir la rotura del pavimento. Para ello se interpone un material compresible (madera impregnada, 
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láminas de poliuretano o poliestireno expandido, etc.) entre las losas en contacto, o entre la losa y 

elementos rígidos como muros perimetrales, pozos de registro, arquetas, etc. Sólo son necesarias en 

casos específicos, ya que la propia retracción del hormigón, su capacidad para soportar compresiones y 

el rozamiento con el terreno hacen que, en general, el pavimento sea capaz de resistir sin problemas 

estas dilataciones.  

Aspectos a tener en cuenta 

• Hormigonado en tiempo frío 

Se ajustará a las prescripciones del artículo 72º de EHE. 

En aquellos casos en que resulte absolutamente imprescindible continuar con el hormigonado en 

condiciones de temperatura inferiores a las prescritas en el citado artículo, se adoptarán alguna o varias 

de las medidas de protección siguientes: 

− Se añadirá un aditivo anticongelante adecuado, siempre con el conocimiento y 

aprobación de la Dirección de obra. 

− Se calentará el agua de amasado hasta 40º C, cuidando que no se formen grumos en la 

amasadora. 

− Se calentarán los áridos. 

− Se protegerán adecuadamente las superficies hormigonadas con sacos, hojas de 

polietileno, balas de paja, tejadillos con lana de vidrio u otras protecciones adecuadas. 

− Se creará un ambiente artificial en torno a la obra de temperatura adecuada mediante 

moldes radiantes, circulación de agua o aire caliente, etc. En este caso se cuidará 

adicionalmente que la humedad ambiental sea adecuada para evitar una excesiva 

desecación del hormigón. 

− Se prolongará el curado durante el mayor tiempo posible. 

− Se retrasará el desencofrado cuando éste sea aislante, como en el caso de emplear 

encofrados de madera. 

 

En general, cuando sea inevitable el hormigonado con riesgo de heladas se emplearán hormigones con 

una relación agua/cemento tan baja como sea posible. Se realizarán además de forma preceptiva 

ensayos de información (ver apartado de control de calidad) sobre los hormigones ejecutados en estas 

condiciones. 

• Hormigonado en tiempo caluroso 

Se ajustará a las prescripciones del artículo 73º de EHE 
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En aquellos casos en que resulte absolutamente imprescindible continuar con el hormigonado en 

condiciones de temperatura superiores a las prescritas en el citado artículo, se adoptarán alguna o 

varias de las medidas de protección siguientes: 

− Se dispondrán tejadillos móviles, especialmente indicados en pavimentos de hormigón. 

− Se cubrirá la superficie con hojas de plástico, esteras de paja o capas de arena sometidas 

a riego continuo. 

− Se dispondrán balsas de agua directamente sobre la superficie o se regará ésta de forma 

continua, siempre que el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que no se 

arrastre la pasta de cemento. 

− Aplicación de películas de curado. Este es el sistema preferible en caso de hormigonado 

en tiempo caluroso 

• Curado del hormigón 

La técnica de curado del hormigón se ajustará a las prescripciones del Artículo 74º de la EHE. 

Los procedimientos de curado son los mismos descritos en el epígrafe anterior correspondiente al 

hormigonado en tiempo caluroso. 

El curado se prolongará por un tiempo mínimo de 7 días. El tiempo mínimo para unas determinadas 

condiciones ambientales se calculará según el procedimiento incluido en los comentarios del citado 

artículo 74º de EHE. 

Control de calidad 

El control de la calidad del hormigón se realizará acorde a las indicaciones del Artículo 82 de la EHE. 

El control de calidad del hormigón comprende el control de la consistencia, de la resistencia y de la 

durabilidad. 

La toma de muestras se realizará según la norma UNE 83300:84 

4.12. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN  

El pavimento de hormigón "in situ" para la calzada se ejecutarán sobre una capa de subbase 

granular de 20 cm. de espesor, medidos tras una compactación tal, que la densidad alcanzada sea el 

noventa y ocho por ciento (98 %) de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Previamente a la 

extensión del material granular, la superficie de asiento de la misma se habrá rasanteado y compactado 

en las mismas condiciones fijadas para el resto de la explanación. 
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El pavimento a que se refiere el presente Artículo, estará constituido por una capa de hormigón 

HM-20 de veinte centímetros (20 cm) de espesor. 

El tamaño máximo del árido será de doce milímetros (12 mm) sin caras de fractura y se crearán 

juntas a distancias no superiores a cinco metros (5 m), haciéndolas coincidir con las juntas de los 

bordillos. 

La ejecución incluye las operaciones siguientes:  

• Preparación del terreno, compactación del terreno al 98% PM  

• Colocación y extendido del hormigón según lo dispuesto por la EHE-08.  

• Nivelado y acabado del hormigón.  

• Formación de juntas de dilatación y cortes de juntas de retracción.  
 

4.13. SEÑALIZACIÓN 

El Contratista queda obligado a cumplir lo preceptuado en materia de señalización por las Disposiciones 

Oficiales vigentes. 

4.14. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo que estime adecuado para ejecutar las 

obras, siempre que en su Plan de Obra y su  Programa de Trabajo lo hubiera propuesto y hubiera sido 

aceptado por la Dirección Facultativa. 

También podrá variar los procedimientos constructivos durante la ejecución de las obras, sin más 

limitación que la aprobación previa del Ingeniero Director, el cual la otorgará en cuanto los nuevos 

métodos no alteren el presente Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los métodos primeros si 

él comprobara discrecionalmente la menor eficacia de los nuevos. 

En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de Trabajo o, posteriormente, 

a tenor con el párrafo anterior, métodos constructivos que a su juicio implicaran especificaciones 

especiales, acompañarán su propuesta con un estudio especial de la adecuación de tales métodos y una 

descripción con gran detalle del equipo que se propusiera emplear. 

La aprobación, por parte del Ingeniero Director, de cualquier método de trabajo o maquinaria para la 

ejecución de las obras, no responsabiliza a la Dirección Facultativa de los resultados que se obtuvieran, 
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ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total señalados, si con tales métodos o 

maquinaria no se consiguiese el ritmo perseguido. 

4.15. ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad de dirigir y ordenar la marcha 

de las obras según estime conveniente, con tal de que con ello no resulte perjuicio para la buena 

ejecución o futura subsistencia de las mismas, debiendo el Ingeniero Director resolver sobre estos 

puntos en caso de duda. 

4.16. CONDICIONES DE LA LOCALIDAD 

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales 

utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de las obras; en 

la inteligencia de que, a menos de establecer explícitamente lo contrario, no tendrá derecho a eludir sus 

responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto 

que puedan resultar equivocados o incompletos. 

4.17. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, a sus subalternos y a sus agentes delegados, toda 

clase de facilidades para poder practicar o supervisar los replanteos de las distintas obras, 

reconocimientos y pruebas de materiales y de su preparación, y para llevar a cabo la vigilancia o 

inspección de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes, incluso a las 

fábricas o talleres en que se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras. 

4.18. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios, construidos con 

carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 

restaurados a su forma original. Se eliminarán y retirarán de las obras todos los vertidos, y acopios 

efectuados, se limpiará y barrerán las calzadas, obras de fábrica, etc. Se eliminarán las marcas de pintura 

accidentales y, en general, se efectuarán todas las operaciones necesarias para entregar las obras en 

perfecto estado. 
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De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y 

canteras, los cuáles se eliminarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas, acordes con el paisaje circundante. 

No se ha previsto partida alzada para la limpieza final de las obras, por considerase incluido, este 

concepto en los precios correspondientes de las distintas unidades de obra. 

4.19. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos contractuales del 

Proyecto sin la debida autorización, no solamente no serán de abono en ninguno de los casos, sino que 

deberán ser derruidos a su costa si el Ingeniero Director así lo exige. 

El Contratista será, responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la 

Propiedad o particulares.  

Igual responsabilidad acarreará el Contratista la ejecución de trabajos que el Ingeniero Director repute 

como defectuosos. 



CAPÍTULO V 
MEDICIÓN Y ABONO 
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5. MEDICIÓN Y ABONO 

5.1. DISPOSICIÓN GENERAL 

Todos los precios unitarios a que se refieren las siguientes normas de medición y abono se entenderán 

que incluyen siempre el suministro y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las 

unidades de obra correspondiente. 

Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, mano de 

obra, elementos accesorios, transporte, herramientas, energía y todas cuantas operaciones directas o 

incidentales sean precisas para que las unidades de obra terminadas puedan ser aprobadas con arreglo 

a lo especificado en este Proyecto. 

Se incluyen, en la parte proporcional que corresponda, todos los materiales, medios y operaciones que 

sean necesarios para garantizar la seguridad del personal en la obra y del posible tráfico. 

5.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

5.2.1. DEMOLICIONES 

Serán de abono solamente las demoliciones indicadas en el Proyecto o las ordenadas por el Ingeniero 

Director, no siéndolo las que el Contratista efectúe por propia conveniencia o las que venga obligado a 

hacer por ejecución defectuosa de alguna parte de la obra. 

En el caso de pavimentos, se limitará la zona a demoler cortando y acotando está mediante disco. 

La profundidad del corte será tal que en la posterior de la superficie no aparezcan desconchados, 

debiendo presentarse una línea continua y única entre el pavimento y la zona demolida. 

La medición se efectuará por metros cúbicos (m³) en el caso de obras de fábrica, o por metros 

cuadrados (m²) en el caso de pavimentos de calzada de hormigón, realmente demolidos y retirados a 

vertedero, de acuerdo con las mediciones efectuadas antes y después de la ejecución de estos trabajos. 

La demolición de obras de fábrica de pequeña entidad se incluyen dentro de la demolición del 

pavimento (sumideros, arquetas…). 

Su abono se realizará aplicando el precio correspondiente del Cuadro nº 1, el cual incluye todas las 

operaciones y medios auxiliares necesarios y el transporte a vertedero de los productos resultantes. 
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La medición del corte del pavimento se realizará directamente de la longitud efectuada en m y a la 

medición se le aplicará el precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, este precio es independiente 

del tipo de pavimento cortado y de su espesor. 

5.2.2. EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS, EMPLAZAMIENTO Y CIMIENTOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA 

En el precio de esta unidad de obra, se consideran incluidas las demoliciones de aquellas obras de 

fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta centímetros (30 cm), siendo su volumen total 

inferior a un metro cúbico (1 m3) y la de aquéllas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a 

juicio de la Inspección Facultativa. 

Los excesos de excavación, se considerarán como no justificados y, por lo tanto, no computables ni 

tampoco su posterior relleno, a efectos de medición y abono.  La realización de los taludes indicados, no 

exime al Contratista de efectuar cuantas entibaciones sean precisas, para excluir el riesgo de 

desprendimientos de tierras. 

En este caso el transporte a vertedero se medirá por el volumen teórico de la excavación, deducidos los 

desplazamientos por materiales y aplicando un coeficiente de esponjamiento que supone un 

incremento del 25% sobre el volumen excavado deducidos los desplazamientos. 

5.2.3. RELLENOS 

Rellenos con productos de préstamos. 

Se define como el conjunto de operaciones precisas para la obtención, transporte, extensión y 

compactación de materiales sueltos de condiciones adecuadas, procedentes de préstamos. 

La medición se efectuará en metros cúbicos (m³) totalmente terminados, incluido el reperfilado final, 

por diferencia entre los perfiles tomados inicialmente y los finales, debiendo tomarse los perfiles 

iniciales una vez ejecutada la eliminación de tierra vegetal, pero siempre sin tener en cuenta los excesos 

de obra injustificados realizados por el Contratista. 

El terraplén se abonará al precio que para el metro cúbico figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

Rellenos con productos de las excavaciones y desmontes 
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Cuando el Ingeniero Director lo autorice podrán utilizarse para el terraplenado los productos del 

desmonte y las excavaciones, siempre que su calidad sea de la adecuada y esté previsto en las 

mediciones y precios. 

En este caso la unidad comprenderá la extensión y compactación de los materiales, que se suponen 

transportados al lugar de empleo. 

5.2.4. TRANSPORTE A VERTEDERO 

Los materiales sobrantes de las excavaciones se llevarán a vertedero autorizado. 

El cálculo del volumen de material se realizará restando a los volúmenes de excavaciones el 

desplazamiento por obras, arenas, tuberías y demás elementos que acusen un volumen en excavaciones 

que vayan a rellenarse. La diferencia constituirá un volumen teórico que se aumentará en un 25 % por 

esponjamiento. 

El precio del Cuadro de Precios nº 1 se aplicará al volumen teórico más el esponjamiento y en él se 

incluye la carga y arreglo del vertedero. 

5.2.5. EXPLANACIÓN Y RASANTEO 

En los casos en que el Proyecto prevé la medición y abono de esta unidad, se entenderá que comprende 

las operaciones de desbroce, desmonte incluso extracción de tierra vegetal, terraplén con productos 

seleccionados del desmonte o con material de préstamos, según las instrucciones del Ingeniero Director, 

y demoliciones que no sean de abono expreso, por lo que ninguna de estas unidades parciales podrá ser 

objeto de medición independiente. 

Se medirá por los metros cuadrados regularizados realmente y su abono se efectuará al precio que 

figura en el Cuadro nº 1 del Proyecto. 

5.2.6. ARRANQUE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO 

Se medirá por metros cuadrados (m²) demolidos y repuestos deducidos de los Planos constructivos. 

Esta partida se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 sea cual fuere el espesor 

del pavimento considerado. El precio comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de 

todos los materiales, maquinaria y mano de obra, necesarios para su ejecución, así como la demolición, 
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desescombro y transporte de los productos extraídos al lugar de vertido, indemnizaciones a que haya 

lugar y arreglo de las áreas afectadas y la reposición de los pavimentos. 

No serán de abono los excesos de demolición debidos a interpretaciones erróneas de los Planos o de las 

señales de replanteo, y a una ejecución defectuosa de los trabajos. 

Cajeo de obras de pavimentación 

Se entiende por cajeo todas las operaciones necesarias de excavación, desmontes, rellenos, pequeñas 

demoliciones, etc., de forma que quede la superficie preparado para recibir las bases o subbases de 

cualquier tipo de pavimentaciones y elementos que lo acompañan, tales como caces, bordillos, rígolas, 

etc. En realidad constituye el extremo inferior de todos los desmontes realizados por cualquier 

procedimiento y denominación sobre los que se va a construir la pavimentación, incluidos los elementos 

accesorios, bordillos, caces, rígolas, alcorques, acerados, asfaltados, superficies enlosadas, ajardinadas, 

etc. 

El abono se realizará por metro cuadrado (m2) de superficie tratada. 

5.2.7. LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS 

El contratista deberá por sus medios y a su costa, averiguar la localización de servicios, consultando a las 

compañías correspondientes, servicios municipales, INKOLAN…y ejecución de catas. 

La información que puede figurar en el Proyecto sobre canalizaciones existentes y proyectadas, de los 

distintos servicios públicos: agua, saneamiento, gas, teléfono, electricidad, etc., o privados, facilitada por 

las respectivas compañías o particulares, tiene carácter meramente orientativo. Por lo tanto, el 

contratista en su momento, deberá requerir la información necesaria a las compañías o particulares 

correspondientes. 

No será objeto de abono por ningún concepto, ni servirá como justificación para el incumplimiento de 

plazos, ni para solicitar la aplicación de precios contradictorios, la existencia de los distintos servicios, así 

como la instalación de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones que haya de llevarse a cabo 

previamente o simultáneamente a las obras proyectadas, por las compañías o particulares 

correspondientes. 
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5.3. OBRAS DE FÁBRICA 

5.3.1. FÁBRICAS DE HORMIGÓN 

Todas las fábricas de hormigón se medirán por metros cúbicos (m³), de acuerdo con las dimensiones 

indicadas en los Planos y con las variaciones efectuadas con la expresa autorización del Ingeniero 

Director. 

El abono se efectuará por aplicación de los precios obtenidos del Cuadro nº 1 del Proyecto. Este precio 

se refiere a la fábrica terminada, cualquiera que sea la procedencia de los materiales  y su lugar de 

empleo. Incluye el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y 

mano de obra necesarios para su ejecución. 

En el precio se consideran incluidos además de los costes indicados los siguientes conceptos: 

Berenjenos o chaflanes en esquinas, de dimensión mínima de 2 cm en cada lado. 

Aditivos necesarios derivados del modo de colocación o de inclemencias climáticas (frío o calor), 

maestras en caso de obras de captación. Hormigones sulforresistentes en caso necesario. 

Para la puesta en obra del hormigón se tendrá en cuenta lo indicado en la norma EHE, (transporte, 

puesta en obra, vertido, curado y vibrado). 

En el caso de depósitos, el hormigonado de los alzados se hará de forma continua, evitándose las juntas 

verticales. En todo caso, si por cualquier motivo, el contratista realizase juntas verticales, no se abonará 

cantidad alguna por este concepto. 

Incluye igualmente todas las operaciones precisas para limpiar, enlucir y reparar las superficies de 

hormigón que acusen irregularidades superiores a las toleradas o que presenten aspecto defectuoso. 

Estas operaciones sólo podrán ser realizadas previo conocimiento y autorización del Ingeniero Director. 

No será de abono el exceso de obra que haya sido colocado por excesos en las excavaciones o por 

cualquier otro motivo que no haya sido previamente aprobado por el Ingeniero Director. 

5.3.2. ACERO EN ARMADURAS 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón  armado se medirán por Kilogramos (kg) realmente 

empleados, deducidos de los Planos de construcción, por medición de su longitud y aplicando los pesos 

unitarios teóricos especificados en las tablas para los diferentes diámetros empleados. 
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A las mediciones así realizadas se les aplicará el precio consignado en el Cuadro nº1. 

El precio comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, 

maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, e incluye la limpieza, doblado, izado, colocación 

y sustentación de las armaduras y una pérdida material del diez por ciento (10%) por recorte, 

empalmes, ataduras y despuntes. Este porcentaje se considera incluido dentro del precio unitario. 

También se consideran incluidos en el precio, los alambres, piezas y ataduras necesarias para que la 

armadura presente estabilidad suficiente durante la operación de hormigonado sin que se produzcan 

desplazamientos de la misma. 

5.3.3. ENCOFRADOS 

El encofrado presentará siempre buen aspecto, tipo caravista, y se realizará a base de tableros con 

contrachapado fenólico, con un máximo de 5 puestas. 

Los paramentos estarán, en el caso de superficies regladas, desprovistos de deformaciones superiores a 

1 cm, medido sobre regla de tres metros. 

Se medirá por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados a los que se les aplicará el precio del Cuadro 

de Preciso nº 1. 

El precio incluye las operaciones de encofrado y desencofrado, así como la realización y retirada de 

cimbras, apeos y separadores y estampidores necesarios para la puesta en obra del hormigón. También 

incluye las operaciones de limpieza del paramento una vez desencofrado. Esta limpieza se hace 

extensiva a los restos metálicos que pueden quedar de latiguillos, tensores, estampidores, sistemas de 

sujeción de tableros, etc. de forma que su eliminación sea total, incluyendo el repicado de la zona vista, 

si se estima oportuno y tratamiento con mortero de resinas. Se considera incluido en el precio, la 

limpieza del encofrado antes de su uso así como la aplicación de desencofrante en caso necesario. 

5.3.4. CIMBRAS Y APEOS 

Todos estos elementos, así como las operaciones necesarias para su colocación, se consideran incluidos 

en los precios del hormigonado de las obras de fábrica, por lo que no se efectuará abono especial por 

estos conceptos. 
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5.3.5. MORTEROS DE CEMENTO 

El mortero que se emplee en las fábricas de cualquier tipo se considera incluido en el precio de esta 

unidad y por consiguiente no será de abono especial. 

El mortero empleado en enfoscados o enlucidos se medirá por metros cuadrados (m²) aplicándose el 

precio correspondiente al Cuadro nº 1, incluyéndose en ese precio todos los materiales, mano de obra y 

equipos necesarios para la completa terminación de la unidad. 

No será de abono el mortero que pueda utilizarse en el tapado de coqueras e irregularidades de la 

superficie de las fábricas. 

5.3.6. ELEMENTOS PREFABRICADOS 

Las arquetas, sumideros o pozos de registro, si se opta por colocarlos mediante elementos 

prefabricados, el precios unitario será el mismo que figura en el precio para la unidad ejecutada 

mediante hormigón “in situ”, de forma que no haya aumento de costo por elegir un sistema de 

ejecución prefabricado. 

5.4. PAVIMENTACIÓN 

5.4.1. SUBBASE Y BASE GRANULARES 

Se medirán en metros cúbicos (m³) apreciados después de la compactación. 

El abono se efectuará a los precios que para el m³ figuran en el Cuadro nº 1 del Proyecto. 

El precio incluye el material, su transporte a obra, extendido y compactación y cuantas operaciones 

auxiliares sean precisas para la correcta ejecución de la unidad. 

5.4.2. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

Se medirán en metros cuadrados (m²) realmente ejecutados y totalmente terminados. 

Esta partida se abonará al precio que corresponde al Cuadro nº 1. Este precio comprende el suministro, 

transporte fabricación y manipulación de todos los materiales precisos para la constitución del 

pavimento, en las condiciones y con el espesor previsto en los Planos. E incluye también todos los 

materiales y operaciones necesarias para la correcta terminación del mismo como juntas, materiales de 

sellado y acabado final. 
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5.4.3. BORDILLOS Y OTRAS UNIDADES LINEALES EJECUTADAS CON PIEZAS PREFABRICADAS 

El precio de estas unidades comprende las excavaciones necesarias para emplazamiento, la 

cimentación, suministro, colocación y rejuntado de los bordillos u otras piezas prefabricadas, así como 

los rellenos posteriores y, en general, todos los materiales y operaciones que sean necesarios para que 

la unidad quede completamente terminada de acuerdo con los Planos y prescripciones del Proyecto. 

Estas unidades se medirán por metros lineales (m) realmente colocados. Los bordillos se medirán 

siguiendo la línea superior del trasdós, y las demás unidades, por sus ejes longitudinales. 

5.5. TUBERÍAS Y COLECTORES 

5.5.1. TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

Se medirán por metros lineales (m) del diámetro correspondiente, realmente colocados en obra y 

medidos sobre el terreno. 

A la medición resultante se le aplicará el precio correspondiente a los diferentes diámetros y presiones 

de servicio comprendido en el Cuadro nº 1. Este precio  incluye uniones, bridas y piezas especiales, así 

como el transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra 

necesarios para su instalación en zanja, ejecución de juntas, derivaciones y gastos de pruebas. 

5.5.2. TUBERÍA DE PVC PARA SANEAMIENTOS 

Se medirán por metros lineales (m) del diámetro correspondiente, realmente colocados en obra y 

medidos sobre el terreno. 

A las mediciones así realizadas se les aplicarán los precios correspondientes del Cuadro nº 1. Este precio 

incluye adquisición de tubería y parte proporcional de juntas, así como el transporte, manipulación y 

empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra, necesarios para su instalación en zanja, 

ejecución y gastos de pruebas. 

5.6. UNIDADES VARIAS 

Todas las unidades varias se medirán y abonarán de acuerdo con el Cuadro de Precios nº 1. 

En los precios se encuentran incluidos todos los materiales, equipo y mano de obra necesarias para la 

completa terminación de la unidad. 
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5.7. MEDIOS AUXILIARES 

No se abonará cantidad alguna en concepto de medios auxiliares,  entendiéndose que todos los que se 

precisen se encuentran incluidos en los correspondientes precios de las distintas unidades de obra 

consignadas en el Cuadro de Precios nº 1. 

5.8. OBRAS INCOMPLETAS 

Las obras terminadas que, por rescisión u otra causa cualquiera, fuese preciso abonar, lo serán con 

arreglo al Cuadro de Precios nº 2. 

En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna, fundada en insuficiencia de los 

precios del cuadro o en omisiones de coste de cualquiera de los elementos que constituyen el precio. 

5.9. OBRA DEFECTUOSA PERO ACEPTABLE 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del Contrato, y fuera sin embargo 

admisible a juicio exclusivo del Ingeniero Director, el precio de abono lo fijará el citado Ingeniero, sin 

derecho a reclamación alguna por parte del Contratista. 

5.10. ANÁLISIS, ENSAYOS Y COMPROBACIONES DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 

Todos los gastos que sea necesario hacer durante la ejecución de las obras, o incluso una vez 

terminadas, por ensayos, análisis de laboratorio, toma de muestras, calicatas, etc., para comprobar la 

buena ejecución de las obras, serán de cuenta del Contratista, que se someterá a las órdenes del 

Ingeniero Director, hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Contrata.  

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca la debida garantía a juicio de la 

Dirección de Obra deberá repetirse de nuevo a cargo del Contratista, aun cuando con ello se rebase el 

importe máximo anteriormente expresado.  

Una vez rebasado este Presupuesto, los análisis y ensayos se abonarán con cargo al Presupuesto de 

Ejecución Material y Base de Licitación, siempre que el resultado sea satisfactorio. En caso contrario no 

serán de abono al Contratista los gastos de ensayos. 



CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES 
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6. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

Todo lo que, sin apartarse del espíritu general del Proyecto, ordene el Ingeniero Director de las obras 

será ejecutado obligatoriamente. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con 

materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos casos en que 

no se detallen las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, el Contratista 

se atendrá a los que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

6.2. PLANOS DE DETALLE 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar aprobados por el 

Ingeniero Director de las obras, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

6.3. INSTALACIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, conservar y retirar al fin de las obras, todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, viviendas e instalaciones sanitarias. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director en lo que se refiere a su 

ubicación, cotas, etc., y, en su caso, al aspecto estético de las mismas, cuando la obra principal así lo 

exija. 

Con previo aviso, y si, en un plazo de sesenta (60) días a partir de éste, la Contrata no hubiera procedido 

a la retirada de todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., después de la terminación de la 

obra, la Propiedad puede mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 

6.4. OBRAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO 

Si durante la ejecución de las obras surgiese la necesidad de ejecutar algunas obras de pequeña 

importancia no previstas en el Proyecto y debidamente autorizadas por el Ingeniero Director, podrán 

realizarse con arreglo a las Normas Generales de este Pliego y a las instrucciones que al efecto dicte el 
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Ingeniero Director, realizándose el abono de las distintas partidas a los precios que para las mismas 

figuren en el Cuadro nº 1. 

Si para la valoración de estas obras no previstas no bastaran los citados precios, se fijarán unos 

contradictorios. 

6.5. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Contratista deberá atenerse a las Disposiciones vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo. 

Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria tanto durante el 

desarrollo de las obras como durante su explotación, haciendo referencia bien a peligros existentes o a 

las limitaciones de las estructuras. Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales 

bajo normativa vigente. 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño 

durante el periodo de construcción y almacenar y proteger contra incendios todos los materiales 

inflamables. En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los 

Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 

El contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo realizar los trabajos necesarios 

para permitir el tránsito de peatones y vehículos durante la ejecución de las obras, así como las 

operaciones requeridas para desviar alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y en general, cualquier 

instalación que sea necesario modificar. 

El Contratista deberá conservar el perfecto estado de limpieza de todos los espacios interiores y 

exteriores de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 

6.6. GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

El Director de Obra deberá controlar los procesos de transporte y descarga, y supervisar las zonas de 

acopio y almacenaje de productos prefabricados y materias primas, de manera que pueda asegurar su 

conformidad con lo establecido en los Pliegos y disposiciones vigentes.  

Según la tipología en la que se encuadren, los residuos van a ser almacenados en acopios o 

contenedores. En principio, las tierras limpias quedarán almacenadas en acopios al aire libre, mientras 

que los residuos de hormigón, ladrillos, tejas, asfaltos y el resto de residuos urbanos (madera, metales, 
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plásticos, etc.), lo harán en contenedores separados y bien identificados (contenido, color y datos del 

gestor). Pero en última instancia será el Contratista el que decida, bajo la supervisión de la Dirección de 

Obra, la forma de almacenaje más adecuada para facilitar la gestión de cada tipo de residuo.  

Los residuos peligrosos, estos deberán ser almacenados en recipientes etiquetados, cerrados y 

adecuados a sus propiedades físico-químicas, en lugares correctamente señalizados, bajo techo, con 

solera impermeable, bien ventilados y alejados de las zonas de transito de personal y maquinaria.  

Cuando se trate de residuos derivados del amianto será una empresa homologada quien se encargue de 

su retirada, tratamiento y gestión cumpliendo la normativa en vigor y recogiendo la operativa en el plan 

de gestión de residuos de la obra. 

El Director de Obra supervisará y dará el visto bueno a las instalaciones reservadas para almacenar los 

residuos producidos como consecuencia de la ejecución de los trabajos. Bajo el principio de 

responsabilidad, tanto la Dirección de Obra como el Contratista someterán sus actuaciones y las del 

personal de obra a su cargo, a lo dispuesto en la normativa vigente. Especialmente en lo referente a la 

producción y gestión de los residuos, y particularmente en aquellos municipios en los que se establezca 

alguna obligación concreta, como la de separar los residuos por determinadas fracciones, bajo algún 

criterio contemplado en alguna ordenanza municipal, algún condicionado de licencia de obra, etc.  

En caso de no ser viable el cumplimiento de alguna disposición legislativa por causas económicas 

viabilidad de ejecución de las medidas propuestas) o técnicas (ausencia de espacio, imposibilidad de 

realizar el tratamiento exigido...), será la Dirección de Obra la responsable de su justificación ante el 

organismo público competente en la materia. 

6.7. RESPONSABILIDADES POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios, 

directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o 

privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo o de una 

deficiente organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, con arreglo a 

la Legislación vigente sobre el particular. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. 
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Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas a su costa, 

restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios 

causados. 

6.8. GASTOS DIVERSOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta cuantos suministros e 

instalaciones sean necesarias para la correcta y completa ejecución de las obras, así como para uso del 

personal de las mismas. 

Tanto en las proposiciones que presenten los licitadores como en los importes de adjudicación, se 

entenderán comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas que sean consecuencia del Contrato, 

incluido el Impuesto General sobre el Valor Añadido, sin que por tanto puedan ser repercutidos como 

partida independiente. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de ensayos y pruebas de las distintas unidades de obra 

que se realicen durante la ejecución de éstas, hasta un importe máximo del uno (1) por ciento del 

Presupuesto Base de Licitación. Todo ensayo que no haya dado resultado satisfactorio o que no ofrezca 

la debida garantía a juicio del Ingeniero Director, deberá repetirse de nuevo a cargo del Contratista aun 

cuando con ello se rebase el importe máximo expresado anteriormente. 

En caso de que la obra sea contratada por un Organismo Oficial y dirigida por Técnicos pertenecientes al 

citado Organismo o asimilados, será de cuenta del Contratista el abono de las tasas que por replanteo, 

inspección y liquidación estén determinadas. 

6.9. PRUEBAS GENERALES QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCIÓN 

Una vez terminadas las obras, se someterán a las pruebas de resistencia y funcionamiento que ordene el 

Ingeniero Director, de acuerdo con las especificaciones y normas en vigor así como con las 

prescripciones del presente Pliego. Todas estas pruebas serán de cuenta del Contratista. 

6.10. RECEPCIÓN 

Una vez completadas todas las pruebas y efectuadas las correcciones que en su caso hubiere ordenado 

el Ingeniero Director, se procederá a la recepción de todas las obras ejecutadas con arreglo al Proyecto 

o modificaciones posteriores debidamente autorizadas. 
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La admisión de materiales o de piezas antes de la recepción, y la aprobación de mecanismos, no eximirá 

al Contratista de la obligación de subsanar los posibles defectos observados en el reconocimiento y 

pruebas de recepción o de reponer las piezas o elementos cuyos defectos no sean posibles de corregir. 

Para ello se podrá conceder al Contratista un plazo para corregir los citados defectos y, a la terminación 

del mismo, se efectuará un nuevo reconocimiento y se procederá a la recepción como anteriormente se 

indica. 

6.11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los plazos contractuales de ejecución de las obras se fijarán en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

6.12. PLAZO DE GARANTÍA 

Se indicará el plazo contractual en el Pliego Particular. 

Si al efectuar el reconocimiento de las obras alguna de ellas no se encontrase de recibo, se concederá un 

tiempo para subsanar los defectos con un nuevo plazo de Garantía, siempre menor de un año, que fijará 

el Ingeniero Director, sin que el Contratista tenga derecho a indemnización alguna por este concepto. 

6.13. JURISDICCIÓN DE LOS ORGANISMOS OFICIALES 

El presente Pliego queda subordinado a las prescripciones que pueda contener la autorización para el 

desarrollo de las obras  por parte de los Organismos Oficiales competentes. 

 

Zaragoza, junio de 2020 
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 
 
 
 

Fdo.: Carmen Sarasa Alcubierre 
Colegiada nº 21.754 
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ESTADO DE MEDICIONES 
 

1.- EXCAVACIÓN COLECTOR SANEAMIENTO  

1.1.- TRAMO P-3 A P-20 Ø315mm, ancho zanja 70 cm 

 

1.2.- TRAMO P-20 A P-25 Ø400mm, ancho zanja 80 cm 

 

  

PERFIL D. PARCIAL C. TERRENO PENDIENTE C. SANEA H. ZANJA SECCIÓN VOLUMEN
3 0,00 598,10 596,79 1,41 1,38
4 1,22 598,06 -0,01 596,78 1,38 1,34 1,66
5 10,00 597,83 -0,01 596,68 1,25 1,19 12,65
6 10,00 597,72 -0,01 596,58 1,24 1,18 11,85
7 10,00 597,65 -0,01 596,48 1,27 1,21 11,95
8 10,00 597,63 -0,01 596,38 1,35 1,30 12,55
9 3,79 597,62 -0,01 596,34 1,38 1,34 5,01

10 6,21 597,60 -0,01 596,28 1,42 1,40 8,50
11 10,00 597,57 -0,01 596,18 1,49 1,49 14,45
12 10,00 597,54 -0,01 596,08 1,56 1,58 15,35
13 10,00 597,52 -0,01 595,98 1,64 1,68 16,30
14 8,79 597,49 -0,01 595,89 1,70 1,77 15,16
15 1,21 597,48 -0,01 595,88 1,70 1,76 2,13
16 10,00 597,39 -0,01 595,78 1,71 1,78 17,70
17 10,00 597,32 -0,01 595,68 1,74 1,82 18,00
18 10,00 597,24 -0,01 595,58 1,76 1,85 18,35
19 10,00 597,18 -0,01 595,48 1,80 1,91 18,80
20 3,79 597,17 -0,01 595,44 1,83 1,95 7,32

135,01 207,73

SANEAMIENTO

PERFIL D. PARCIAL C. TERRENO PENDIENTE C. SANEA H. ZANJA SECCIÓN VOLUMEN
20 597,17 595,44 1,83 2,13
21 6,21 597,15 -0,01 595,38 1,86 2,19 13,41
22 10,00 597,08 -0,01 595,28 1,90 2,24 22,15
23 10,00 596,99 -0,01 595,18 1,91 2,26 22,50
24 10,00 596,89 -0,01 595,08 1,91 2,25 22,55
25 2,68 596,85 -0,01 595,05 1,90 2,25 6,04

38,89 86,65

SANEAMIENTO
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1.- EXCAVACIÓN TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO  

2.1.- TRAMO P-1 A P-3 Ø110mm, sección independiente, ancho zanja 60 cm 

 

 

2.2.- TRAMO P-3 A P-25 Ø110mm, sección paralela a saneamiento, ancho zanja 40 cm 

 

 

 

PERFIL D. PARCIAL C. TERRENO PENDIENTE C. AGUA H. ZANJA SECCIÓN VOLUMEN
1 598,78 597,33 1,55 1,41
2 10,00 598,41 -0,01 597,23 1,28 1,1 12,55
3 8,78 598,10 -0,01 597,14 1,06 0,86 8,61

18,78 21,16

DISTRIBUCIÓN

PERFIL D. PARCIAL C. TERRENO PENDIENTE C. AGUA H. ZANJA SECCIÓN VOLUMEN
3 18,78 598,10 -0,01 597,14 1,06 0,42
4 1,22 598,06 -0,01 597,13 1,03 0,41 0,51
5 10,00 597,83 -0,01 597,03 0,90 0,36 3,85
6 10,00 597,72 -0,01 596,93 0,89 0,36 3,60
7 10,00 597,65 -0,01 596,83 0,92 0,37 3,65
8 10,00 597,63 -0,01 596,73 1,00 0,4 3,85
9 3,79 597,62 -0,01 596,69 1,03 0,41 1,54

10 6,21 597,60 -0,01 596,63 1,07 0,43 2,61
11 10,00 597,57 -0,01 596,53 1,14 0,46 4,45
12 10,00 597,54 -0,01 596,43 1,21 0,49 4,75
13 10,00 597,52 -0,01 596,33 1,29 0,51 5,00
14 8,79 597,49 -0,01 596,24 1,35 0,54 4,62
15 1,21 597,48 -0,01 596,23 1,35 0,54 0,65
16 10,00 597,39 -0,01 596,13 1,36 0,54 5,40
17 10,00 597,32 -0,01 596,03 1,39 0,55 5,45
18 10,00 597,24 -0,01 595,93 1,41 0,56 5,55
19 10,00 597,18 -0,01 595,83 1,45 0,58 5,70
20 3,79 597,17 -0,01 595,79 1,48 0,59 2,22

191,36 63,40

DISTRIBUCIÓN



Medición general 
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MEDICIÓN GENERAL 
 

CAPÍTULO 1º.- RED DE SANEAMIENTO  
Artículo 1º.- Movimiento de tierras y demoliciones  

 
Código  Medición  Um  Texto  

B-DE0033  382,580  Ml  Corte con disco del pavimento existente de cualquier tipo, mediante máquina 
cortadora de pavimentos.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

A cada lado zanja saneamiento  2,000  173,900      347,800  
A justificar  10,000  % sobre   347,800    34,780  
          
        Total ...  382,580  

 
Código  Medición  Um  Texto  

B-DE0031  189,000  M²  Demolición pavimento de cualquier tipo, incluso transporte de productos a 
lugar de acopio o gestos autorizado, incluso clasificación por fracciones.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Zanja saneamiento            
P3 a P9  1,000  45,000  1,400    63,000  
P9 a P14  1,000  45,000  1,400    63,000  
P14 a P20  1,000  45,000  1,400    63,000  
          
        Total ...  189,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

A-EX0015  294,380  M³  Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso pequeñas demoli-
ciones,  entibación, agotamientos, acopios intermedios y refino de fondo de 
zanja.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Colector, s.e.m.            
   P3 a P20  1,000  207,730      207,730  
   P20 a P25  1,000  86,650      86,650  
          
        Total ...  294,380  
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Código  Medición  Um  Texto  

A-MT0110  60,040   M³  Arena o gravilla rodada 6/12 colocada.  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Colector, P3 a P-20  1,000  135,010    0,322  43,473  
                 P-20 a P-25  1,000  38,890    0,426  16,567  
          
        Total ...  60,040  

 
Código  Medición  Um  Texto  

A-MT0103  218,909   M³  Sub-base de suelo seleccionado según PG-3, extendido por tongadas  y 
compactado al 98% P.M.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Volumen excavación  1,000  294,380      294,380  
A deducir, desplazamientos  -1,000  135,010    0,400  -54,004  
  -1,000  38,890    0,552  -21,467  
          
        Total ...  218,909  

 
Código  Medición  Um  Texto  

A-MT0049  367,975   M³  Carga y transporte a lugar de empleo o gestión de los materiales sobrantes de 
las excavaciones y demoliciones.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Volumen excavación  1,000  294,380      294,380  
Esponjamiento  25,000  % sobre   294,380    73,595  
            
          
        Total ...  367,975  

 
Código  Medición  Um  Texto  

A-MT1111  18,000  M³  Excavación en mina por medios manuales y/o mecánicos para paso de insta-
laciones bajo servicios existentes, incluso reposiciones de conductos y sec-
ciones hormigonadas, terminado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  6,000  1,000  2,000  1,500  18,000  
          
        Total ...  18,000  
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Código  Medición  Um  Texto  

A-MT1112  1,000  Ud  Ejecución de catas para localización de servicios existentes municipales o de 
compañías privadas en todo el ámbito de actuación, corte con disco, demoli-
ción, excavación y relleno final.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  
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Artículo 2º.- Conductos, obras de fábrica y acometidas  
 

Código  Medición  Um  Texto  
J-FO0245  2,400  Ml  Aro de recrecido de hormigón para pozo de registro, diámetro 1000mm, junta 

elástica, espesor de pared 12cm, incluso pates, colocado.  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
P3  1,000  0,400      0,400  
P9  1,000  0,400      0,400  
P14  1,000  0,700      0,700  
P20  1,000  0,900      0,900  
          
        Total ...  2,400  

 
Código  Medición  Um  Texto  

J-FO0246  4,000  Ud  Cono asimétrico, diámetro 1000/600 de hormigón, junta elástica, espesor de 
pared 12cm y altura 70 cm, incluso pates, colocado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

P3, P9, P14 y P20  4,000        4,000  
          
        Total ...  4,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

K-TR0024  4,000  Ud  Tapa de registro de fundición Ø 60 cm. con nervios de refuerzo, capaz de so-
portar una sobrecarga de 40 Tn. incluso marco, colocada.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

P3, P9, P14 y P20  4,000        4,000  
          
        Total ...  4,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

C-HOR030  1,631  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa, colocado  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Soleras  4,000  1,207    0,250  1,207  
Embocaduras  4,000  0,530    0,200  0,424  
            
          
        Total ...  1,631  
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Código  Medición  Um  Texto  
J-FO0120  1,000  Ud  Enlace a saneamiento existente, incluso prolongación de tubería de cualquier 

diámetro y material, excavaciones, rellenos, hormigones y cuantos elementos 
sean necesarios.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Red existente, P-25  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

T-SV2025  135,000  Ml  Tubería de PVC corrugada de doble pared tipo teja, Ø 315 mm, con juntas 
elásticas y una rigidez circunferencial específica >= 8 KN/m², totalmente co-
locada y probada  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

P3 a P20  1,000  135,000      135,000  
            
          
        Total ...  135,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

T-SV2030  38,890  Ml  Tubería de PVC corrugada de doble pared tipo teja, Ø 400 mm, con juntas 
elásticas y una rigidez circunferencial específica >= 8 KN/m², totalmente co-
locada y probada  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

P20 a P25  1,000  38,890      38,890  
          
        Total ...  38,890  

 
Código  Medición  Um  Texto  

J-FO0101  35,000  Ud  Acometida a red de saneamiento con los elementos siguientes: Pieza de in-
jerto en clip mecánico o elastomérico a tubería colectora con macizo de hor-
migón, tuberías de PVC corrugada teja  Ø 160-200 mm en sección total-
mente hormigonada, demoliciones y reposiciones de pavimentos, excavacio-
nes y rellenos, enlazando a tubería domiciliaria con clip elastomérico maciza-
do de hormigón o arqueta ciega de hormigón, hasta un longitud de 15 m, a 
criterio de la Dirección Facultativa, completamente terminado, probado in-
cluso p.p de localización de acometida existente.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  35,000        35,000  
          
        Total ...  35,000  
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Código  Medición  Um  Texto  
S-TV0001  200,000  Ml  Visionado de colector una vez instalado mediante TV incluso emisión de video 

e informe, previa limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diá-
metro y material con camión autoaspirante impulsor de agua a presión  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  200,000      200,000  
          
        Total ...  200,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

S-TV0005  1,000  Ud  Desplazamiento de equipo de visionado a pie de obra, video grabador, me-
dios auxiliares y humanos necesarios para inspección de tubería de alcantari-
llado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  
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Artículo 3º.- Drenaje  
 

Código  Medición  Um  Texto  
K-TR0041  18,000  Ud  Sumidero de calzada sifónico según plano con rejilla de 75 x 20 cm y marco de 

fundición, incluso pozo sifónico de polipropileno de la casa Fundiciones Beni-
to o similar, envuelto en hormigón HM-20, incluso excavación, relleno, enco-
frados y transporte de materiales sobrantes a vertedero, totalmente termi-
nado y conectado al conducto de desagüe.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Rígola   18,000        18,000  
          
        Total ...  18,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

K-TR0045  63,000  Ml  Desagüe de sumidero mediante conducción de Ø200mm de PVC teja SN4, en 
sección hormigonada HM-20, incluso excavación, hormigón, relleno, tubería, 
e inserción a pozo de registro o colector mediante pieza elestomérica o simi-
lar, terminado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  18,000  3,500      63,000  
          
        Total ...  63,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

K-TR0046  10,000  Ud  Acondicionamiento de bajante de pluviales de vivienda a nueva pavimenta-
ción según solución a criterio de la D.O, terminado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

A justificar  10,000        10,000  
          
        Total ...  10,000  
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Artículo 4º.- Mantenimiento de servicio y reposición de pavimento  
 

Código  Medición  Um  Texto  
Y-PA0016  1,000  Ud  Partida alzada de abono íntegro para mantenimiento del servicio de sanea-

miento durante las obras , incluso cortes, enlaces, tuberías, anclajes, piezas 
especiales, zanjas, relleno, derivaciones, tapones, bombeos puntuales y 
cuantos elementos sean necesarios para el correcto mantenimiento del servi-
cio.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

P-PA2005  189,000  M²  Simple tratamiento superficial con 1 kg de ECR-2 y  8 l de gravilla 10/5 ter-
minado, incluso barrido y preparación de la superficie.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Igual a demolición  1,000  189,000      189,000  
          
        Total ...  189,000  
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CAPÍTULO 2º.- RED DE DISTRIBUCIÓN  
Artículo 1º.- Movimiento de tierras y demoliciones  

 
Código  Medición  Um  Texto  

B-DE0033  37,560  Ml  Corte con disco del pavimento existente de cualquier tipo, mediante máquina 
cortadora de pavimentos.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Zanja distribución  2,000  18,780      37,560  
          
        Total ...  37,560  

 
Código  Medición  Um  Texto  

B-DE0031  97,202  M²  Demolición pavimento de cualquier tipo, incluso transporte de productos a 
lugar de acopio o gestos autorizado, incluso clasificación por fracciones.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Sección independiente  1,000  18,780  1,100    20,658  
Sección paralela a saneamiento  1,000  191,360  0,400    76,544  
          
        Total ...  97,202  

 
Código  Medición  Um  Texto  

A-EX0015  84,560  M³  Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso pequeñas demoli-
ciones,  entibación, agotamientos, acopios intermedios y refino de fondo de 
zanja.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

s.e.m, sección independiente  1,000  21,160      21,160  
Sección paralela a saneamiento  1,000  63,400      63,400  
          
        Total ...  84,560  

 
Código  Medición  Um  Texto  

A-MT0110  32,235   M³  Arena o gravilla rodada 6/12 colocada.  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Sección independiente  1,000  18,780    0,188  3,531  
Sección en paralelo  1,000  191,360    0,150  28,704  
            
          
        Total ...  32,235  
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Código  Medición  Um  Texto  
A-MT0103  50,224   M³  Sub-base de suelo seleccionado según PG-3, extendido por tongadas  y 

compactado al 98% P.M.  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Volumen excavación  1,000  84,560      84,560  
A deducir, desplazamientos  -1,000  18,780    0,198  -3,718  
  -1,000  191,360    0,160  -30,618  
            
          
        Total ...  50,224  

 
Código  Medición  Um  Texto  

A-MT0049  105,700   M³  Carga y transporte a lugar de empleo o gestión de los materiales sobrantes de 
las excavaciones y demoliciones.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Vol excavación  1,000  84,560      84,560  
Esponjamiento  25,000  % sobre   84,560    21,140  
          
        Total ...  105,700  
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Artículo 2º.- Conductos, obras de fábrica y acometidas  
 

Código  Medición  Um  Texto  
T-AP6040  210,140  Ml  Tubería de polietileno de alta densidad, banda azul PE 100, Sigma-80, Ø no-

minal 110 mm y 6,6  mm de espesor para 10 atm de presión nominal, con 
juntas electrosoldables, incluso parte proporcional de piezas, anclajes y cinta 
de señalización azul, colocada y probada.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  210,140      210,140  
          
        Total ...  210,140  

 
Código  Medición  Um  Texto  

V-CM1020  4,000  Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 100 mm, con cuerpo y tapa de fundición 
dúctil GGG-50 según DIN 1693, revestimiento con resina epoxi aplicada elec-
trostáticamente según DIN 30677; interna y externamente; vástago de acero 
inoxidable DIN x 20 Cr,13, empaquetadura con sellado superior por 4 juntas 
tóricas y manguito inferior de EPDM/NBR, compuerta de fundición dúctil 
GGG-50 vulcanizada con caucho EPDM interna y externamente con husillo de 
latón CZ 132, collarín de empuje de latón, CZ 132 según BS 2872, tornillos 
embebidos de acero inoxidable A-2 sellados con silicona, junta perfil de 
EPDM, con bridas y piezas de enlace a tubería, colocación, pruebas, macizo de 
apoyo y anclaje, para una presión máxima de trabajo de 25 atm incluso des-
montajes de válvulas y piezas existentes.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

En extremos  2,000        2,000  
A justificar  2,000        2,000  
          
        Total ...  4,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

J-FO0242  35,000  Ud  Acometida domiciliaria de agua potable con tubería de polietileno de baja 
densidad  Ø 3/4" hasta 1,5 " pulgadas, conexión a conducción mediante 
collarín de fundición con tornillos de inoxidable, incluso demolición de pavi-
mentos en calzada y acera, zanja, arena, relleno, arqueta en acera de 30x30 
con tapa de fundición y llave de cuadradillo de bronce, completamente ter-
minada y probada, incluso corte y reposición de pavimento en su caso, para 
cualquier longitud hasta 15 m incluso p.p de localización de acometida exis-
tente.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  35,000        35,000  
          
        Total ...  35,000  
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Código  Medición  Um  Texto  
J-FO0241  10,000  Ud  Cajetín en fachada para alojamiento del contador de agua, tapa con aisla-

miento, llaves corte en entrada y salida, empotrado en pared, tuberías de 
subida y bajada, piezas de enlace, codos y reducciones, manguito, completa-
mente terminado y probado, incluso corte y reposición de pared de vivienda, 
desmontaje de contador y montaje en cajetín.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  10,000        10,000  
          
        Total ...  10,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

I-VP9000  2,000  Ud  Corte y enlace de tubería de agua nueva a existente, incluso piezas especiales 
necesarias y anclaje, probada.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,000        2,000  
          
        Total ...  2,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

I-VP9999  1,000  Ud  Boca de incendios incluyendo los elementos siguientes: derivación de tubería 
general a base de tubo de PE AD sigma-80 de Ø110 mm con una longitud de 
hasta 10 metros, válvula de compuerta en arqueta de 40 x 40 con tapa de 
fundición, demoliciones y reposiciones de pavimentos, zanja completa, ar-
queta para alojamiento de 2 bocas para dos mangueras de 70 mm, tapa de 
fundición, totalmente terminado y probado  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

J-FO0246  3,000  Ud  Cono asimétrico, diámetro 1000/600 de hormigón, junta elástica, espesor de 
pared 12cm y altura 70 cm, incluso pates, colocado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Alojamiento válvulas  2,000        2,000  
P-3 Boca de limpieza  1,000        1,000  
          
        Total ...  3,000  
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Código  Medición  Um  Texto  
J-FO0245  1,500  Ml  Aro de recrecido de hormigón para pozo de registro, diámetro 1000mm, junta 

elástica, espesor de pared 12cm, incluso pates, colocado.  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  2,000  0,500      1,000  
P3, boca de limpieza  1,000  0,500      0,500  
          
        Total ...  1,500  

 
Código  Medición  Um  Texto  

K-TR0024  3,000  Ud  Tapa de registro de fundición Ø 60 cm. con nervios de refuerzo, capaz de so-
portar una sobrecarga de 40 Tn. incluso marco, colocada.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,000        2,000  
P3, boca de limpieza  1,000        1,000  
          
        Total ...  3,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

C-HOR030  1,223  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa, colocado  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Soleras  3,000  1,207    0,250  0,905  
Embocaduras  3,000  0,530    0,200  0,318  
            
          
        Total ...  1,223  

 
Código  Medición  Um  Texto  

I-VP8010  2,000  Ud  Boca de riego con arquetilla y tapa, cuerpo y tapa de fundición y mecanismo 
de latón de máxima calidad, eje de acero inoxidable, válvula de cierre con 
junta de  goma, rosca de entrada 1 ½", salida 45 mm , PN 16, conectada a la 
red, incluso tubería de polietileno, piezas especiales, anclaje del conjunto, 
zanja, arena y relleno, instalado y probado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,000        2,000  
          
        Total ...  2,000  
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Código  Medición  Um  Texto  
I-VP8022  1,000  Ud  Desagüe Ø 63 mm. incluyendo pieza en T, llave de compuerta Ø60 mm y tu-

bería de polietileno, incluso piezas especiales, anclaje del conjunto, zanja, 
arena, hormigón HM-20 y relleno, instalado y probado para cualquier longi-
tud.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Boca de limpieza P-3  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  
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Artículo 3º.- Mantenimiento del servicio y reposición de pavimento  
 

Código  Medición  Um  Texto  
Y-PA0017  1,000  Ud  Partida alzada de abono íntegro para mantenimiento del suministro de agua 

potable durante las obras , incluso cortes, enlaces, tuberías provisionales, 
anclajes, piezas especiales, zanjas, relleno, derivaciones  a acometidas par-
ticulares y cuantos elementos sean necesarios para el correcto manteni-
miento del servicio.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

P-PA2005  92,200  M²  Simple tratamiento superficial con 1 kg de ECR-2 y  8 l de gravilla 10/5 ter-
minado, incluso barrido y preparación de la superficie.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Igual a demolición  1,000  92,200      92,200  
          
        Total ...  92,200  
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CAPÍTULO 3º.- PAVIMENTACIÓN  
Artículo 1º.- Demoliciones y movimientos de tierra  

 
Código  Medición  Um  Texto  

B-DE0031  734,624  M²  Demolición pavimento de cualquier tipo, incluso transporte de productos a 
lugar de acopio o gestos autorizado, incluso clasificación por fracciones.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Demolición pavimento ocupado por 
nuevas aceras  

1,000  531,680      531,680  

Bordillos  1,000  285,740  0,150    42,861  
Bordillo remontable  1,000  94,500  0,370    34,965  
Piezas transición  32,000  0,200  0,370    2,368  
Baldosa botón  1,000  7,730      7,730  
Rigola  1,000  383,400  0,300    115,020  
          
        Total ...  734,624  

 
Código  Medición  Um  Texto  

B-DE0033  383,400  Ml  Corte con disco del pavimento existente de cualquier tipo, mediante máquina 
cortadora de pavimentos.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

A lo largo de las acera  1,000  383,400      383,400  
          
        Total ...  383,400  

 
Código  Medición  Um  Texto  

A-MT0810  734,624  M²  Apertura de caja para pavimentación, incluyendo excavaciones y desmontes, 
pequeñas demoliciones de obras de fábrica, carga y transporte a lugar de 
acopio, escarificados, perfilado y compactación del terreno natural, hasta una 
profundidad de 50 cm.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Igual a demolición  1,000  734,624      734,624  
          
        Total ...  734,624  

 
Código  Medición  Um  Texto  

A-MT0103  110,194   M³  Sub-base de suelo seleccionado según PG-3, extendido por tongadas  y 
compactado al 98% P.M.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Aceras  1,000  734,624    0,150  110,194  
          
        Total ...  110,194  
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Artículo 2º.- Pavimentos y terminaciones  
 

Código  Medición  Um  Texto  
P-PA0412  584,848  m²  Pavimento de hormigón árido visto HM-20, tamaño máximo del árido 12 mm 

rodado, espesor 15 cm , incluso desactivado de la capa superficial mediante 
aditivos,  vibrado, retirada de última capa, juntas con cortadora hasta 1/3 
del espesor y sellado final.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Acera par  1,000  256,290      256,290  
Acera impar  1,000  275,390      275,390  
A justificar  10,000  % sobre   531,680    53,168  
          
        Total ...  584,848  

 
Código  Medición  Um  Texto  

P-PA0800  383,390  Ml  Reparación de bajos de fachadas, con las mismas características a la existen-
te, incluyendo repicado de superficies, enfoscado, pintura, piedras y cualquier 
otro material necesario para adecuarla a las existentes, incluso acondiciona-
miento de umbrales de puerta.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  383,390      383,390  
          
        Total ...  383,390  

 
Código  Medición  Um  Texto  

K-TR0029  13,000  Ud  Adecuación de tapas de registro existentes a nueva rasante incluso repicado, 
recrecido y recolocación de tapas existentes y terminaciones interiores, ter-
minado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Acera par  6,000        6,000  
Acera impar  7,000        7,000  
          
        Total ...  13,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

P-PA0211  285,740  Ml  Bordillo de calzada de 25 x 12/15 cm. prefabricado de hormigón (Rck=300 
kg/cm²) bicapa,  incluso solera y refuerzo de hormigón HM-20, colocación y 
rejuntado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  285,740      285,740  
          
        Total ...  285,740  

 



 

 18 

 

 20P26-P Renovación de redes y aceras en calle del Carmen en Cariñena (Zaragoza) Medición General 

 

Código  Medición  Um  Texto  
P-PA0254  383,390  Ml  Rígola de hormigón HM-20 de 30 x 20 cm. incluso excavación, encofrados, 

juntas y tratamiento superficial.  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  383,390      383,390  
          
        Total ...  383,390  

 
Código  Medición  Um  Texto  

P-PA0216  94,500  Ml  Bordillo montable de 37 x 25/12 cm., prefabricado bicapa, cara vista con are-
na de sílice, de hormigón (Rck=300 kg/cm²) incluso excavación, solera HM-20, 
cimientos, encofrado y rejuntado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  94,500      94,500  
          
        Total ...  94,500  

 
Código  Medición  Um  Texto  

P-PA0218  32,000  Ud  Pieza de transición de hormigón prefabricado, entre bordillo T2 y bordillo 
montable, según planos, colocada  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  32,000        32,000  
          
        Total ...  32,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

P-PA0920  7,730  M²  Acera con baldosa hidráulica tipo botón 30x30 cm,con solera de 15 cm. de 
hormigón HM-20, incluso juntas, mortero de asiento, lechada y formación de 
pendientes, terminada.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  7,730      7,730  
          
        Total ...  7,730  

 
Código  Medición  Um  Texto  

P-PA0228  10,000  Ml  Suplemento de coste por formación de badén medio en acera, incluso exca-
vación complementaria y 5 cm. de hormigón HM-20.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Rebajes pasos peatones  2,000  5,000      10,000  
          
        Total ...  10,000  
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Artículo 3º.- Señalización  
 

Código  Medición  Um  Texto  
SEÑA0050  32,800  M²  Superficie realmente pintada en flechas, símbolos y cebras, con pintura refle-

xiva bicomponente incluso ejecución   
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Pasos peatones  7,000  4,000  0,500    14,000  
  7,000  4,000  0,500    14,000  
Líneas de detención  2,000  6,000  0,400    4,800  
          
        Total ...  32,800  

 
Código  Medición  Um  Texto  

SEÑT01  1,000  Ud  Retirada y recolocación después de las obras de hitos, señales y mobiliario 
urbano, incluso demoliciones y ejecución de cimentaciones para su coloca-
ción  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  
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CAPÍTULO 4º.- OBRAS VARIAS  
Artículo único  

 
Código  Medición  Um  Texto  

B-DE0031  12,000  M²  Demolición pavimento de cualquier tipo, incluso transporte de productos a 
lugar de acopio o gestos autorizado, incluso clasificación por fracciones.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Reparación C/Portolés  1,000  12,000  1,000    12,000  
          
        Total ...  12,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

B-DE0033  26,400  Ml  Corte con disco del pavimento existente de cualquier tipo, mediante máquina 
cortadora de pavimentos.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

C/Portolés  2,000  12,000      24,000  
A justificar  10,000  % sobre   24,000    2,400  
          
        Total ...  26,400  

 
Código  Medición  Um  Texto  

A-EX0015  21,600  M³  Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso pequeñas demoli-
ciones,  entibación, agotamientos, acopios intermedios y refino de fondo de 
zanja.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Reparación C/Portolés  1,000  12,000  1,000  1,800  21,600  
          
        Total ...  21,600  

 
Código  Medición  Um  Texto  

T-SV2030  12,000  Ml  Tubería de PVC corrugada de doble pared tipo teja, Ø 400 mm, con juntas 
elásticas y una rigidez circunferencial específica >= 8 KN/m², totalmente co-
locada y probada  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

En reparación saneamiento C/Portolés  1,000  12,000      12,000  
          
        Total ...  12,000  
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Código  Medición  Um  Texto  
A-MT0103  16,800   M³  Sub-base de suelo seleccionado según PG-3, extendido por tongadas  y 

compactado al 98% P.M.  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Volumen excavación  1,000  21,600      21,600  
A deducir, desplazamientos  -1,000  12,000    0,400  -4,800  
          
        Total ...  16,800  

 
Código  Medición  Um  Texto  

A-MT0049  27,000   M³  Carga y transporte a lugar de empleo o gestión de los materiales sobrantes de 
las excavaciones y demoliciones.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Volumen excavación  1,000  21,600      21,600  
Esponjamiento  25,000  % sobre   21,600    5,400  
            
          
        Total ...  27,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

A-MT0110  3,864   M³  Arena o gravilla rodada 6/12 colocada.  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Reparación calle Portolés  1,000  12,000    0,322  3,864  
          
        Total ...  3,864  

 
Código  Medición  Um  Texto  

P-PA0409  12,000  M²  Pavimento de calzada de hormigón HM-20 en losas de 20 cm. de canto, in-
cluso juntas, cierres y rayado de superficies.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Reparación C/Portolés  1,000  12,000  1,000    12,000  
          
        Total ...  12,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

C-HOR000  20,000  M³  Rellenos con morteros de baja resistencia en zanjas, huecos..., M-50, con 
consistencia fluida, vertido con ayuda de medios auxiliares.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

En calle Pedro Portolés, reparación co-
lector  

1,000  2,000  2,000  2,000  8,000  

En conexión C/ Carmen-Avda. del Ejércit  1,000  3,000  2,000  2,000  12,000  
A Justificar  15,000  % sobre   0,000      
          
        Total ...  20,000  
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Código  Medición  Um  Texto  
V-CLP010  1,000  Ud  Válvula antirretorno de PVC teja de 200 mm de diámetro, con clapeta de po-

lipropileno, junta labiada y registro en la parte superior, instalada en acome-
tida domiciliaria incluso obras menores de instalación, demolición de pavi-
mento, excavación, localización de acometida, manipulación de acometida 
para inserción, piezas de unión y reposiciones, instalada en arqueta registra-
ble con tapa de fundición.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Vivienda Avd. Ejercito-carretera  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  
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CAPÍTULO 5º.- GESTIÓN DE RESIDUOS  
Artículo único  

 
Código  Medición  Um  Texto  

Z-GESRES  1,000  Ud  Gestión de residuos según anejo  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  
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CAPÍTULO 6º.- SEGURIDAD Y SALUD  
Artículo Único  

 
Código  Medición  Um  Texto  

Z-ZZSEGU  1,000  Ud  Seguridad y salud en el trabajo  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 

Núm  Um  Descripción  Importe en letras  
Importe en 

cifras  
1  M³  Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso 

pequeñas demoliciones,  entibación, agotamientos, aco-
pios intermedios y refino de fondo de zanja.  
  

 
 
  
Siete euros con ochenta 
y seis cents.  

 
 
 
  

7,86  
  

2   M³  Carga y transporte a lugar de empleo o gestión de los ma-
teriales sobrantes de las excavaciones y demoliciones.  
  

 
  
Tres euros con cuarenta 
y seis cents.  

 
 
  

3,46  
  

3   M³  Sub-base de suelo seleccionado según PG-3, extendido por 
tongadas  y compactado al 98% P.M.  
  

 
  
Diecisiete euros con ocho 
cents.  

 
 
  

17,08  
  

4   M³  Arena o gravilla rodada 6/12 colocada.  
  

  
Veintiún euros con dos 
cents.  

 
  

21,02  
  

5  M²  Apertura de caja para pavimentación, incluyendo excava-
ciones y desmontes, pequeñas demoliciones de obras de 
fábrica, carga y transporte a lugar de acopio, escarificados, 
perfilado y compactación del terreno natural, hasta una 
profundidad de 50 cm.  
  

 
 
 
 
  
Cuatro euros con noven-
ta y ocho cents.  

 
 
 
 
 
  

4,98  
  

6  M³  Excavación en mina por medios manuales y/o mecánicos 
para paso de instalaciones bajo servicios existentes, incluso 
reposiciones de conductos y secciones hormigonadas, ter-
minado.  
  

 
 
 
  
Noventa y tres euros con 
cincuenta y cinco cents.  

 
 
 
 
  

93,55  
  

7  Ud  Ejecución de catas para localización de servicios existentes 
municipales o de compañías privadas en todo el ámbito de 
actuación, corte con disco, demolición, excavación y re-
lleno final.  
  

 
 
 
  
Ochocientos cinco euros 
con cuarenta y cinco 
cents.  

 
 
 
 
 
  

805,45  
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Núm  Um  Descripción  Importe en letras  
Importe en 

cifras  
8  M²  Demolición pavimento de cualquier tipo, incluso transporte 

de productos a lugar de acopio o gestos autorizado, incluso 
clasificación por fracciones.  
  

 
 
  
Cinco euros con seis 
cents.  

 
 
 
  

5,06  
  

9  Ml  Corte con disco del pavimento existente de cualquier tipo, 
mediante máquina cortadora de pavimentos.  
  

 
  
Dos euros con trece 
cents.  

 
 
  

2,13  
  

10  M³  Rellenos con morteros de baja resistencia en zanjas, hue-
cos..., M-50, con consistencia fluida, vertido con ayuda de 
medios auxiliares.  
  

 
 
  
Cincuenta y cinco euros 
con cincuenta cents.  

 
 
 
  

55,50  
  

11  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa, colocado  
  

  
Ciento diez euros con 
ochenta y un cents.  

 
  

110,81  
  

12  Ud  Boca de riego con arquetilla y tapa, cuerpo y tapa de fundi-
ción y mecanismo de latón de máxima calidad, eje de acero 
inoxidable, válvula de cierre con junta de  goma, rosca de 
entrada 1 ½", salida 45 mm , PN 16, conectada a la red, 
incluso tubería de polietileno, piezas especiales, anclaje del 
conjunto, zanja, arena y relleno, instalado y probado.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Doscientos seis euros con 
cuarenta y tres cents.  

 
 
 
 
 
 
 
  

206,43  
  

13  Ud  Desagüe Ø 63 mm. incluyendo pieza en T, llave de com-
puerta Ø60 mm y tubería de polietileno, incluso piezas 
especiales, anclaje del conjunto, zanja, arena, hormigón 
HM-20 y relleno, instalado y probado para cualquier longi-
tud.  
  

 
 
 
 
  
Doscientos setenta y un 
euros con cincuenta y 
tres cents.  

 
 
 
 
 
 
  

271,53  
  

14  Ud  Corte y enlace de tubería de agua nueva a existente, inclu-
so piezas especiales necesarias y anclaje, probada.  
  

 
  
Ciento ochenta y ocho 
euros con cincuenta 
cents.  
 
 
 

 
 
 
  

188,50  
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Núm  Um  Descripción  Importe en letras  
Importe en 

cifras  
15  Ud  Boca de incendios incluyendo los elementos siguientes: 

derivación de tubería general a base de tubo de PE AD 
sigma-80 de Ø110 mm con una longitud de hasta 10 me-
tros, válvula de compuerta en arqueta de 40 x 40 con tapa 
de fundición, demoliciones y reposiciones de pavimentos, 
zanja completa, arqueta para alojamiento de 2 bocas para 
dos mangueras de 70 mm, tapa de fundición, totalmente 
terminado y probado  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Mil ciento treinta y un 
euros con cuarenta y 
nueve cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.131,49  
  

16  Ud  Acometida a red de saneamiento con los elementos si-
guientes: Pieza de injerto en clip mecánico o elastomérico 
a tubería colectora con macizo de hormigón, tuberías de 
PVC corrugada teja  Ø 160-200 mm en sección totalmente 
hormigonada, demoliciones y reposiciones de pavimentos, 
excavaciones y rellenos, enlazando a tubería domiciliaria 
con clip elastomérico macizado de hormigón o arqueta 
ciega de hormigón, hasta un longitud de 15 m, a criterio de 
la Dirección Facultativa, completamente terminado, pro-
bado incluso p.p de localización de acometida existente.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Doscientos nueve euros 
con diez cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

209,10  
  

17  Ud  Enlace a saneamiento existente, incluso prolongación de 
tubería de cualquier diámetro y material, excavaciones, 
rellenos, hormigones y cuantos elementos sean necesarios.  
  

 
 
 
  
Ciento veintiséis euros 
con cinco cents.  

 
 
 
 
  

126,05  
  

18  Ud  Cajetín en fachada para alojamiento del contador de agua, 
tapa con aislamiento, llaves corte en entrada y salida, em-
potrado en pared, tuberías de subida y bajada, piezas de 
enlace, codos y reducciones, manguito, completamente 
terminado y probado, incluso corte y reposición de pared 
de vivienda, desmontaje de contador y montaje en cajetín.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Ciento cuatro euros con 
noventa cents.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

104,90  
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 20P26-P Renovación de redes y aceras en calle del Carmen en Cariñena (Zaragoza) Cuadro de Precios nº 1 

Núm  Um  Descripción  Importe en letras  
Importe en 

cifras  
19  Ud  Acometida domiciliaria de agua potable con tubería de 

polietileno de baja densidad  Ø 3/4" hasta 1,5 " pulgadas, 
conexión a conducción mediante collarín de fundición con 
tornillos de inoxidable, incluso demolición de pavimentos 
en calzada y acera, zanja, arena, relleno, arqueta en acera 
de 30x30 con tapa de fundición y llave de cuadradillo de 
bronce, completamente terminada y probada, incluso cor-
te y reposición de pavimento en su caso, para cualquier 
longitud hasta 15 m incluso p.p de localización de acome-
tida existente.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento ochenta y siete 
euros con cuarenta y dos 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

187,42  
  

20  Ml  Aro de recrecido de hormigón para pozo de registro, diá-
metro 1000mm, junta elástica, espesor de pared 12cm, 
incluso pates, colocado.  
  

 
 
  
Ciento once euros con 
cincuenta y siete cents.  

 
 
 
  

111,57  
  

21  Ud  Cono asimétrico, diámetro 1000/600 de hormigón, junta 
elástica, espesor de pared 12cm y altura 70 cm, incluso 
pates, colocado.  
  

 
 
  
Ciento veintidós euros 
con diez cents.  

 
 
 
  

122,10  
  

22  Ud  Tapa de registro de fundición Ø 60 cm. con nervios de re-
fuerzo, capaz de soportar una sobrecarga de 40 Tn. incluso 
marco, colocada.  
  

 
 
  
Ciento veintiséis euros 
con sesenta y tres cents.  

 
 
 
  

126,63  
  

23  Ud  Adecuación de tapas de registro existentes a nueva rasante 
incluso repicado, recrecido y recolocación de tapas exis-
tentes y terminaciones interiores, terminado.  
  

 
 
  
Ochenta y nueve euros 
con noventa y cuatro 
cents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

89,94  
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 20P26-P Renovación de redes y aceras en calle del Carmen en Cariñena (Zaragoza) Cuadro de Precios nº 1 

Núm  Um  Descripción  Importe en letras  
Importe en 

cifras  
24  Ud  Sumidero de calzada sifónico según plano con rejilla de 75 

x 20 cm y marco de fundición, incluso pozo sifónico de 
polipropileno de la casa Fundiciones Benito o similar, en-
vuelto en hormigón HM-20, incluso excavación, relleno, 
encofrados y transporte de materiales sobrantes a verte-
dero, totalmente terminado y conectado al conducto de 
desagüe.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Ciento ochenta y ocho 
euros con treinta y cua-
tro cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

188,34  
  

25  Ml  Desagüe de sumidero mediante conducción de Ø200mm 
de PVC teja SN4, en sección hormigonada HM-20, incluso 
excavación, hormigón, relleno, tubería, e inserción a pozo 
de registro o colector mediante pieza elestomérica o simi-
lar, terminado.  
  

 
 
 
 
  
Treinta euros con 
ochenta y cuatro cents.  

 
 
 
 
 
  

30,84  
  

26  Ud  Acondicionamiento de bajante de pluviales de vivienda a 
nueva pavimentación según solución a criterio de la D.O, 
terminado.  
  

 
 
  
Ochenta y cuatro euros 
con setenta cents.  

 
 
 
  

84,70  
  

27  Ml  Bordillo de calzada de 25 x 12/15 cm. prefabricado de 
hormigón (Rck=300 kg/cm²) bicapa,  incluso solera y re-
fuerzo de hormigón HM-20, colocación y rejuntado.  
  

 
 
  
Diecisiete euros con 
cuarenta cents.  

 
 
 
  

17,40  
  

28  Ml  Bordillo montable de 37 x 25/12 cm., prefabricado bicapa, 
cara vista con arena de sílice, de hormigón (Rck=300 
kg/cm²) incluso excavación, solera HM-20, cimientos, en-
cofrado y rejuntado.  
  

 
 
 
  
Veinticinco euros con 
treinta y tres cents.  

 
 
 
 
  

25,33  
  

29  Ud  Pieza de transición de hormigón prefabricado, entre bordi-
llo T2 y bordillo montable, según planos, colocada  
  

 
  
Treinta y dos euros con 
sesenta y un cents.  

 
 
  

32,61  
  

30  Ml  Suplemento de coste por formación de badén medio en 
acera, incluso excavación complementaria y 5 cm. de hor-
migón HM-20.  
  

 
 
  
Diez euros con veintidós 
cents.  

 
 
 
  

10,22  
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 20P26-P Renovación de redes y aceras en calle del Carmen en Cariñena (Zaragoza) Cuadro de Precios nº 1 

Núm  Um  Descripción  Importe en letras  
Importe en 

cifras  
  

31  Ml  Rígola de hormigón HM-20 de 30 x 20 cm. incluso excava-
ción, encofrados, juntas y tratamiento superficial.  
  

 
  
Dieciséis euros con cin-
cuenta cents.  

 
 
  

16,50  
  

32  M²  Pavimento de calzada de hormigón HM-20 en losas de 20 
cm. de canto, incluso juntas, cierres y rayado de superfi-
cies.  
  

 
 
  
Veintidós euros con no-
venta y ocho cents.  

 
 
 
  

22,98  
  

33  m²  Pavimento de hormigón árido visto HM-20, tamaño máxi-
mo del árido 12 mm rodado, espesor 15 cm , incluso desac-
tivado de la capa superficial mediante aditivos,  vibrado, 
retirada de última capa, juntas con cortadora hasta 1/3 del 
espesor y sellado final.  
  

 
 
 
 
  
Veintiún euros con seis 
cents.  

 
 
 
 
 
  

21,06  
  

34  Ml  Reparación de bajos de fachadas, con las mismas caracte-
rísticas a la existente, incluyendo repicado de superficies, 
enfoscado, pintura, piedras y cualquier otro material ne-
cesario para adecuarla a las existentes, incluso acondicio-
namiento de umbrales de puerta.  
  

 
 
 
 
  
Tres euros con once 
cents.  

 
 
 
 
 
  

3,11  
  

35  M²  Acera con baldosa hidráulica tipo botón 30x30 cm,con so-
lera de 15 cm. de hormigón HM-20, incluso juntas, mortero 
de asiento, lechada y formación de pendientes, terminada.  
  

 
 
 
  
Veintiséis euros con 
treinta y ocho cents.  

 
 
 
 
  

26,38  
  

36  M²  Simple tratamiento superficial con 1 kg de ECR-2 y  8 l de 
gravilla 10/5 terminado, incluso barrido y preparación de la 
superficie.  
  

 
 
  
Dos euros con treinta y 
cuatro cents.  

 
 
 
  

2,34  
  

37  Ml  Visionado de colector una vez instalado mediante TV in-
cluso emisión de video e informe, previa limpieza de con-
ducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material 
con camión autoaspirante impulsor de agua a presión  
  

 
 
 
  
Dos euros con quince 
cents.  

 
 
 
 
  

2,15  
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Núm  Um  Descripción  Importe en letras  
Importe en 

cifras  
38  Ud  Desplazamiento de equipo de visionado a pie de obra, vi-

deo grabador, medios auxiliares y humanos necesarios 
para inspección de tubería de alcantarillado.  
  

 
 
  
Trescientos cuarenta y 
cuatro euros con cin-
cuenta cents.  

 
 
 
 
  

344,50  
  

39  M²  Superficie realmente pintada en flechas, símbolos y cebras, 
con pintura reflexiva bicomponente incluso ejecución   
  

 
 
  
Quince euros con sesen-
ta y tres cents.  

 
 
 
  

15,63  
  

40  Ud  Retirada y recolocación después de las obras de hitos, se-
ñales y mobiliario urbano, incluso demoliciones y ejecución 
de cimentaciones para su colocación  
  

 
 
  
Ciento ochenta y cinco 
euros con cincuenta 
cents.  

 
 
 
 
  

185,50  
  

41  Ml  Tubería de polietileno de alta densidad, banda azul PE 100, 
Sigma-80, Ø nominal 110 mm y 6,6  mm de espesor para 
10 atm de presión nominal, con juntas electrosoldables, 
incluso parte proporcional de piezas, anclajes y cinta de 
señalización azul, colocada y probada.  
  

 
 
 
 
  
Catorce euros con cinco 
cents.  

 
 
 
 
 
  

14,05  
  

42  Ml  Tubería de PVC corrugada de doble pared tipo teja, Ø 315 
mm, con juntas elásticas y una rigidez circunferencial espe-
cífica >= 8 KN/m², totalmente colocada y probada  
  

 
 
  
Treinta y cuatro euros 
con once cents.  

 
 
 
  

34,11  
  

43  Ml  Tubería de PVC corrugada de doble pared tipo teja, Ø 400 
mm, con juntas elásticas y una rigidez circunferencial espe-
cífica >= 8 KN/m², totalmente colocada y probada  
  

 
 
  
Cincuenta y tres euros 
con setenta y cinco 
cents.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

53,75  
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Núm  Um  Descripción  Importe en letras  
Importe en 

cifras  
44  Ud  Válvula antirretorno de PVC teja de 200 mm de diámetro, 

con clapeta de polipropileno, junta labiada y registro en la 
parte superior, instalada en acometida domiciliaria incluso 
obras menores de instalación, demolición de pavimento, 
excavación, localización de acometida, manipulación de 
acometida para inserción, piezas de unión y reposiciones, 
instalada en arqueta registrable con tapa de fundición.  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Setecientos veintisiete 
euros con treinta y cua-
tro cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

727,34  
  

45  Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 100 mm, con cuerpo y 
tapa de fundición dúctil GGG-50 según DIN 1693, revesti-
miento con resina epoxi aplicada electrostáticamente se-
gún DIN 30677; interna y externamente; vástago de acero 
inoxidable DIN x 20 Cr,13, empaquetadura con sellado su-
perior por 4 juntas tóricas y manguito inferior de 
EPDM/NBR, compuerta de fundición dúctil GGG-50 vulca-
nizada con caucho EPDM interna y externamente con husi-
llo de latón CZ 132, collarín de empuje de latón, CZ 132 
según BS 2872, tornillos embebidos de acero inoxidable 
A-2 sellados con silicona, junta perfil de EPDM, con bridas y 
piezas de enlace a tubería, colocación, pruebas, macizo de 
apoyo y anclaje, para una presión máxima de trabajo de 25 
atm incluso desmontajes de válvulas y piezas existentes.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Trescientos ochenta y 
tres euros con veintiséis 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

383,26  
  

46  Ud  Partida alzada de abono íntegro para mantenimiento del 
servicio de saneamiento durante las obras , incluso cortes, 
enlaces, tuberías, anclajes, piezas especiales, zanjas, re-
lleno, derivaciones, tapones, bombeos puntuales y cuantos 
elementos sean necesarios para el correcto mantenimiento 
del servicio.  
  

 
 
 
 
 
  
Cuatrocientos veinticua-
tro euros.  

 
 
 
 
 
 
  

424,00  
  

47  Ud  Partida alzada de abono íntegro para mantenimiento del 
suministro de agua potable durante las obras , incluso cor-
tes, enlaces, tuberías provisionales, anclajes, piezas espe-
ciales, zanjas, relleno, derivaciones  a acometidas parti-
culares y cuantos elementos sean necesarios para el co-
rrecto mantenimiento del servicio.  
  

 
 
 
 
 
  
Seiscientos treinta y seis 
euros.  

 
 
 
 
 
 
  

636,00  
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Núm  Um  Descripción  Importe en letras  
Importe en 

cifras  
48  Ud  Gestión de residuos según anejo  

  
  
Dos mil cuatrocientos 
noventa y tres euros con 
sesenta y seis cents.  

 
 
  

2.493,66  
  

49  Ud  Seguridad y salud en el trabajo  
  

  
Dos mil euros.  

  
2.000,00  

  

Zaragoza, junio de 2020 
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 
 
 

Fdo.: Carmen Sarasa Alcubierre 
Colegiada nº 21.754 
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 

1  M³  Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso pequeñas demoliciones,  entibación, 
agotamientos, acopios intermedios y refino de fondo de zanja.  

 
Descripción  Importe en euros  

No admite descomposición...................................  7,8550  
   

TOTAL.......................  7,86  
 

2   M³  Carga y transporte a lugar de empleo o gestión de los materiales sobrantes de las excavaciones y 
demoliciones.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  0,8798  
Maquinaria...................................  2,5781  

   
TOTAL.......................  3,46  

 
3   M³  Sub-base de suelo seleccionado según PG-3, extendido por tongadas  y compactado al 98% 

P.M.  
 

Descripción  Importe en euros  
Materiales...................................  14,7000  

Maquinaría...................................  0,9586  
Mano de obra...................................  0,4565  

Costes Indirectos...................................  0,9669  
   

TOTAL.......................  17,08  
 

4   M³  Arena o gravilla rodada 6/12 colocada.  
 

Descripción  Importe en euros  
Materiales...................................  18,0000  

Mano de obra...................................  1,8260  
Costes Indirectos...................................  1,1896  

   
TOTAL.......................  21,02  
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5  M²  Apertura de caja para pavimentación, incluyendo excavaciones y desmontes, pequeñas demoli-

ciones de obras de fábrica, carga y transporte a lugar de acopio, escarificados, perfilado y com-
pactación del terreno natural, hasta una profundidad de 50 cm.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  0,1760  
Maquinaria...................................  4,8005  

   
TOTAL.......................  4,98  

 
6  M³  Excavación en mina por medios manuales y/o mecánicos para paso de instalaciones bajo servi-

cios existentes, incluso reposiciones de conductos y secciones hormigonadas, terminado.  
 

Descripción  Importe en euros  
Mano de obra...................................  44,4437  

Materiales...................................  0,8862  
Maquinaria...................................  41,8397  

Varios...................................  6,3839  
   

TOTAL.......................  93,55  
 

7  Ud  Ejecución de catas para localización de servicios existentes municipales o de compañías privadas 
en todo el ámbito de actuación, corte con disco, demolición, excavación y relleno final.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  424,2354  
Maquinaria...................................  381,2120  

   
TOTAL.......................  805,45  

 
8  M²  Demolición pavimento de cualquier tipo, incluso transporte de productos a lugar de acopio o 

gestos autorizado, incluso clasificación por fracciones.  
 

Descripción  Importe en euros  
Mano de obra...................................  1,1199  

Maquinaria...................................  3,9369  
   

TOTAL.......................  5,06  
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9  Ml  Corte con disco del pavimento existente de cualquier tipo, mediante máquina cortadora de pa-

vimentos.  
 

Descripción  Importe en euros  
Maquinaría...................................  1,1000  

Mano de obra...................................  0,9130  
Costes Indirectos...................................  0,1208  

   
TOTAL.......................  2,13  

 
10  M³  Rellenos con morteros de baja resistencia en zanjas, huecos..., M-50, con consistencia fluida, 

vertido con ayuda de medios auxiliares.  
 

Descripción  Importe en euros  
Mano de obra...................................  5,7360  

Materiales...................................  43,9091  
Maquinaria...................................  5,8587  

   
TOTAL.......................  55,50  

 
11  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa, colocado  

 
Descripción  Importe en euros  

No admite descomposición...................................  110,8103  
   

TOTAL.......................  110,81  
 

12  Ud  Boca de riego con arquetilla y tapa, cuerpo y tapa de fundición y mecanismo de latón de máxima 
calidad, eje de acero inoxidable, válvula de cierre con junta de  goma, rosca de entrada 1 ½", 
salida 45 mm , PN 16, conectada a la red, incluso tubería de polietileno, piezas especiales, ancla-
je del conjunto, zanja, arena y relleno, instalado y probado.  

 
Descripción  Importe en euros  

Materiales...................................  135,8300  
Mano de obra...................................  58,9160  

Costes Indirectos...................................  11,6848  
   

TOTAL.......................  206,43  
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13  Ud  Desagüe Ø 63 mm. incluyendo pieza en T, llave de compuerta Ø60 mm y tubería de polietileno, 

incluso piezas especiales, anclaje del conjunto, zanja, arena, hormigón HM-20 y relleno, instalado 
y probado para cualquier longitud.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  41,0493  
Materiales...................................  212,5581  

Maquinaria...................................  17,9249  
   

TOTAL.......................  271,53  
 

14  Ud  Corte y enlace de tubería de agua nueva a existente, incluso piezas especiales necesarias y an-
claje, probada.  

 
Descripción  Importe en euros  

Materiales...................................  60,0000  
Mano de obra...................................  107,1200  

No admite descomposición...................................  10,7120  
Costes Indirectos...................................  10,6699  

   
TOTAL.......................  188,50  

 
15  Ud  Boca de incendios incluyendo los elementos siguientes: derivación de tubería general a base de 

tubo de PE AD sigma-80 de Ø110 mm con una longitud de hasta 10 metros, válvula de compuer-
ta en arqueta de 40 x 40 con tapa de fundición, demoliciones y reposiciones de pavimentos, 
zanja completa, arqueta para alojamiento de 2 bocas para dos mangueras de 70 mm, tapa de 
fundición, totalmente terminado y probado  

 
Descripción  Importe en euros  

Maquinaría...................................  555,2650  
Materiales...................................  435,0000  

Mano de obra...................................  70,1600  
No admite descomposición...................................  7,0160  

Costes Indirectos...................................  64,0465  
   

TOTAL.......................  1.131,49  
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16  Ud  Acometida a red de saneamiento con los elementos siguientes: Pieza de injerto en clip mecánico 

o elastomérico a tubería colectora con macizo de hormigón, tuberías de PVC corrugada teja  Ø 
160-200 mm en sección totalmente hormigonada, demoliciones y reposiciones de pavimentos, 
excavaciones y rellenos, enlazando a tubería domiciliaria con clip elastomérico macizado de 
hormigón o arqueta ciega de hormigón, hasta un longitud de 15 m, a criterio de la Dirección Fa-
cultativa, completamente terminado, probado incluso p.p de localización de acometida existen-
te.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  58,1797  
Materiales...................................  68,3308  

Maquinaria...................................  11,2938  
Varios...................................  71,2908  

   
TOTAL.......................  209,10  

 
17  Ud  Enlace a saneamiento existente, incluso prolongación de tubería de cualquier diámetro y mate-

rial, excavaciones, rellenos, hormigones y cuantos elementos sean necesarios.  
 

Descripción  Importe en euros  
Materiales...................................  60,0000  

Mano de obra...................................  58,9160  
Costes Indirectos...................................  7,1350  

   
TOTAL.......................  126,05  

 
18  Ud  Cajetín en fachada para alojamiento del contador de agua, tapa con aislamiento, llaves corte en 

entrada y salida, empotrado en pared, tuberías de subida y bajada, piezas de enlace, codos y 
reducciones, manguito, completamente terminado y probado, incluso corte y reposición de pa-
red de vivienda, desmontaje de contador y montaje en cajetín.  

 
Descripción  Importe en euros  

No admite descomposición...................................  104,8955  
   

TOTAL.......................  104,90  
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19  Ud  Acometida domiciliaria de agua potable con tubería de polietileno de baja densidad  Ø 3/4" 

hasta 1,5 " pulgadas, conexión a conducción mediante collarín de fundición con tornillos de 
inoxidable, incluso demolición de pavimentos en calzada y acera, zanja, arena, relleno, arqueta 
en acera de 30x30 con tapa de fundición y llave de cuadradillo de bronce, completamente ter-
minada y probada, incluso corte y reposición de pavimento en su caso, para cualquier longitud 
hasta 15 m incluso p.p de localización de acometida existente.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  58,5471  
Materiales...................................  123,1938  

Maquinaria...................................  5,6825  
   

TOTAL.......................  187,42  
 

20  Ml  Aro de recrecido de hormigón para pozo de registro, diámetro 1000mm, junta elástica, espesor 
de pared 12cm, incluso pates, colocado.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  8,8679  
Materiales...................................  86,0082  

Maquinaria...................................  16,6957  
   

TOTAL.......................  111,57  
 

21  Ud  Cono asimétrico, diámetro 1000/600 de hormigón, junta elástica, espesor de pared 12cm y altu-
ra 70 cm, incluso pates, colocado.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  4,4149  
Materiales...................................  101,0641  

Maquinaria...................................  16,6240  
   

TOTAL.......................  122,10  
 

22  Ud  Tapa de registro de fundición Ø 60 cm. con nervios de refuerzo, capaz de soportar una sobre-
carga de 40 Tn. incluso marco, colocada.  

 
Descripción  Importe en euros  

Materiales...................................  90,0000  
Mano de obra...................................  29,4580  

Costes Indirectos...................................  7,1675  
   

TOTAL.......................  126,63  
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23  Ud  Adecuación de tapas de registro existentes a nueva rasante incluso repicado, recrecido y recolo-

cación de tapas existentes y terminaciones interiores, terminado.  
 

Descripción  Importe en euros  
Materiales...................................  42,0000  

Maquinaría...................................  1,8545  
Mano de obra...................................  40,9992  

Costes Indirectos...................................  5,0912  
   

TOTAL.......................  89,94  
 

24  Ud  Sumidero de calzada sifónico según plano con rejilla de 75 x 20 cm y marco de fundición, incluso 
pozo sifónico de polipropileno de la casa Fundiciones Benito o similar, envuelto en hormigón 
HM-20, incluso excavación, relleno, encofrados y transporte de materiales sobrantes a vertede-
ro, totalmente terminado y conectado al conducto de desagüe.  

 
Descripción  Importe en euros  

Materiales...................................  118,7675  
Mano de obra...................................  58,9160  

Costes Indirectos...................................  10,6610  
   

TOTAL.......................  188,34  
 

25  Ml  Desagüe de sumidero mediante conducción de Ø200mm de PVC teja SN4, en sección hormigo-
nada HM-20, incluso excavación, hormigón, relleno, tubería, e inserción a pozo de registro o 
colector mediante pieza elestomérica o similar, terminado.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  4,3990  
Materiales...................................  20,2452  

Maquinaria...................................  3,5446  
Varios...................................  2,6500  

   
TOTAL.......................  30,84  

 
26  Ud  Acondicionamiento de bajante de pluviales de vivienda a nueva pavimentación según solución a 

criterio de la D.O, terminado.  
 

Descripción  Importe en euros  
Mano de obra...................................  56,7736  

Materiales...................................  6,6186  
Maquinaria...................................  14,9524  

Varios...................................  6,3600  
   

TOTAL.......................  84,70  
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27  Ml  Bordillo de calzada de 25 x 12/15 cm. prefabricado de hormigón (Rck=300 kg/cm²) bicapa,  

incluso solera y refuerzo de hormigón HM-20, colocación y rejuntado.  
 

Descripción  Importe en euros  
Mano de obra...................................  5,8341  

Materiales...................................  9,7401  
Maquinaria...................................  1,8213  

   
TOTAL.......................  17,40  

 
28  Ml  Bordillo montable de 37 x 25/12 cm., prefabricado bicapa, cara vista con arena de sílice, de hor-

migón (Rck=300 kg/cm²) incluso excavación, solera HM-20, cimientos, encofrado y rejuntado.  
 

Descripción  Importe en euros  
Mano de obra...................................  5,7841  

Materiales...................................  17,7452  
Maquinaria...................................  1,8056  

   
TOTAL.......................  25,33  

 
29  Ud  Pieza de transición de hormigón prefabricado, entre bordillo T2 y bordillo montable, según pla-

nos, colocada  
 

Descripción  Importe en euros  
Mano de obra...................................  2,3510  

Materiales...................................  30,2561  
   

TOTAL.......................  32,61  
 

30  Ml  Suplemento de coste por formación de badén medio en acera, incluso excavación complementa-
ria y 5 cm. de hormigón HM-20.  

 
Descripción  Importe en euros  

Materiales...................................  4,8710  
Mano de obra...................................  4,7718  

Costes Indirectos...................................  0,5786  
   

TOTAL.......................  10,22  
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31  Ml  Rígola de hormigón HM-20 de 30 x 20 cm. incluso excavación, encofrados, juntas y tratamiento 

superficial.  
 

Descripción  Importe en euros  
Materiales...................................  12,6200  

Mano de obra...................................  2,6780  
Maquinaría...................................  0,2678  

Costes Indirectos...................................  0,9339  
   

TOTAL.......................  16,50  
 

32  M²  Pavimento de calzada de hormigón HM-20 en losas de 20 cm. de canto, incluso juntas, cierres y 
rayado de superficies.  

 
Descripción  Importe en euros  

Materiales...................................  15,2700  
Maquinaría...................................  0,4146  

Mano de obra...................................  5,9980  
Costes Indirectos...................................  1,3010  

   
TOTAL.......................  22,98  

 
33  m²  Pavimento de hormigón árido visto HM-20, tamaño máximo del árido 12 mm rodado, espesor 15 

cm , incluso desactivado de la capa superficial mediante aditivos,  vibrado, retirada de última 
capa, juntas con cortadora hasta 1/3 del espesor y sellado final.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  5,8347  
Materiales...................................  14,4723  

Maquinaria...................................  0,7528  
   

TOTAL.......................  21,06  
 

34  Ml  Reparación de bajos de fachadas, con las mismas características a la existente, incluyendo repi-
cado de superficies, enfoscado, pintura, piedras y cualquier otro material necesario para ade-
cuarla a las existentes, incluso acondicionamiento de umbrales de puerta.  

 
Descripción  Importe en euros  

Materiales...................................  2,1244  
Mano de obra...................................  0,8131  

Costes Indirectos...................................  0,1763  
   

TOTAL.......................  3,11  
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35  M²  Acera con baldosa hidráulica tipo botón 30x30 cm,con solera de 15 cm. de hormigón HM-20, 

incluso juntas, mortero de asiento, lechada y formación de pendientes, terminada.  
 

Descripción  Importe en euros  
Materiales...................................  18,0625  

Mano de obra...................................  6,8218  
Costes Indirectos...................................  1,4931  

   
TOTAL.......................  26,38  

 
36  M²  Simple tratamiento superficial con 1 kg de ECR-2 y  8 l de gravilla 10/5 terminado, incluso ba-

rrido y preparación de la superficie.  
 

Descripción  Importe en euros  
Mano de obra...................................  0,2874  

Materiales...................................  0,9936  
Maquinaria...................................  0,4145  

Varios...................................  0,6438  
   

TOTAL.......................  2,34  
 

37  Ml  Visionado de colector una vez instalado mediante TV incluso emisión de video e informe, previa 
limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material con camión autoaspi-
rante impulsor de agua a presión  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  0,8798  
Maquinaria...................................  1,2720  

   
TOTAL.......................  2,15  

 
38  Ud  Desplazamiento de equipo de visionado a pie de obra, video grabador, medios auxiliares y hu-

manos necesarios para inspección de tubería de alcantarillado.  
 

Descripción  Importe en euros  
Varios...................................  344,5000  

   
TOTAL.......................  344,50  
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39  M²  Superficie realmente pintada en flechas, símbolos y cebras, con pintura reflexiva bicomponente 

incluso ejecución   
 

Descripción  Importe en euros  
Maquinaría...................................  1,5150  
Materiales...................................  1,4505  

Mano de obra...................................  11,7832  
Costes Indirectos...................................  0,8849  

   
TOTAL.......................  15,63  

 
40  Ud  Retirada y recolocación después de las obras de hitos, señales y mobiliario urbano, incluso de-

moliciones y ejecución de cimentaciones para su colocación  
 

Descripción  Importe en euros  
Varios...................................  185,5000  

   
TOTAL.......................  185,50  

 
41  Ml  Tubería de polietileno de alta densidad, banda azul PE 100, Sigma-80, Ø nominal 110 mm y 6,6  

mm de espesor para 10 atm de presión nominal, con juntas electrosoldables, incluso parte pro-
porcional de piezas, anclajes y cinta de señalización azul, colocada y probada.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  1,1447  
Materiales...................................  10,9001  

Varios...................................  2,0037  
   

TOTAL.......................  14,05  
 

42  Ml  Tubería de PVC corrugada de doble pared tipo teja, Ø 315 mm, con juntas elásticas y una rigidez 
circunferencial específica >= 8 KN/m², totalmente colocada y probada  

 
Descripción  Importe en euros  

Materiales...................................  29,2300  
Mano de obra...................................  2,6780  

No admite descomposición...................................  0,2678  
Costes Indirectos...................................  1,9305  

   
TOTAL.......................  34,11  
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43  Ml  Tubería de PVC corrugada de doble pared tipo teja, Ø 400 mm, con juntas elásticas y una rigidez 

circunferencial específica >= 8 KN/m², totalmente colocada y probada  
 

Descripción  Importe en euros  
Tubería en obra...................................  46,6400  

Colocación...................................  4,0656  
Costes Indirectos...................................  3,0423  

   
TOTAL.......................  53,75  

 
44  Ud  Válvula antirretorno de PVC teja de 200 mm de diámetro, con clapeta de polipropileno, junta 

labiada y registro en la parte superior, instalada en acometida domiciliaria incluso obras menores 
de instalación, demolición de pavimento, excavación, localización de acometida, manipulación 
de acometida para inserción, piezas de unión y reposiciones, instalada en arqueta registrable con 
tapa de fundición.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  242,2199  
Materiales...................................  424,2806  

Maquinaria...................................  60,8376  
   

TOTAL.......................  727,34  
 

45  Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 100 mm, con cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 según 
DIN 1693, revestimiento con resina epoxi aplicada electrostáticamente según DIN 30677; interna 
y externamente; vástago de acero inoxidable DIN x 20 Cr,13, empaquetadura con sellado supe-
rior por 4 juntas tóricas y manguito inferior de EPDM/NBR, compuerta de fundición dúctil 
GGG-50 vulcanizada con caucho EPDM interna y externamente con husillo de latón CZ 132, colla-
rín de empuje de latón, CZ 132 según BS 2872, tornillos embebidos de acero inoxidable A-2 se-
llados con silicona, junta perfil de EPDM, con bridas y piezas de enlace a tubería, colocación, 
pruebas, macizo de apoyo y anclaje, para una presión máxima de trabajo de 25 atm incluso 
desmontajes de válvulas y piezas existentes.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  97,8592  
Materiales...................................  285,4050  

   
TOTAL.......................  383,26  
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46  Ud  Partida alzada de abono íntegro para mantenimiento del servicio de saneamiento durante las 

obras , incluso cortes, enlaces, tuberías, anclajes, piezas especiales, zanjas, relleno, derivaciones, 
tapones, bombeos puntuales y cuantos elementos sean necesarios para el correcto manteni-
miento del servicio.  

 
Descripción  Importe en euros  

No admite descomposición...................................  400,0000  
Costes Indirectos...................................  24,0000  

   
TOTAL.......................  424,00  

 
47  Ud  Partida alzada de abono íntegro para mantenimiento del suministro de agua potable durante las 

obras , incluso cortes, enlaces, tuberías provisionales, anclajes, piezas especiales, zanjas, relleno, 
derivaciones  a acometidas particulares y cuantos elementos sean necesarios para el correcto 
mantenimiento del servicio.  

 
Descripción  Importe en euros  

No admite descomposición...................................  600,0000  
Costes Indirectos...................................  36,0000  

   
TOTAL.......................  636,00  

 
48  Ud  Gestión de residuos según anejo  

 
Descripción  Importe en euros  

Sin descomposición...................................  2.493,6600  
   

TOTAL.......................  2.493,66  
 

49  Ud  Seguridad y salud en el trabajo  
 

Descripción  Importe en euros  
Sin descomposición...................................  2.000,0000  

   
TOTAL.......................  2.000,00  

 
Zaragoza, junio de 2020 

La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
 

 
 

Fdo.: Carmen Sarasa Alcubierre 
Colegiada nº 21.754 
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 20P26-P Renovación de redes y aceras en calle del Carmen en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
 

CAPÍTULO 1º.- RED DE SANEAMIENTO  
Artículo 1º.- Movimiento de tierras y demoliciones  

 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
B-DE0033  382,580  Ml  Corte con disco del pavimento existente de 

cualquier tipo, mediante máquina cortadora 
de pavimentos.  
  

2,13  814,90  

B-DE0031  189,000  M²  Demolición pavimento de cualquier tipo, 
incluso transporte de productos a lugar de 
acopio o gestos autorizado, incluso clasifica-
ción por fracciones.  
  

5,06  956,34  

A-EX0015  294,380  M³  Excavación en zanja en cualquier clase de 
terreno, incluso pequeñas demoliciones,  
entibación, agotamientos, acopios interme-
dios y refino de fondo de zanja.  
  

7,86  2.313,83  

A-MT0110  60,040   M³  Arena o gravilla rodada 6/12 colocada.  
  

21,02  1.262,04  

A-MT0103  218,909   M³  Sub-base de suelo seleccionado según PG-3, 
extendido por tongadas  y compactado al 
98% P.M.  
  

17,08  3.738,97  

A-MT0049  367,975   M³  Carga y transporte a lugar de empleo o ges-
tión de los materiales sobrantes de las ex-
cavaciones y demoliciones.  
  

3,46  1.273,19  

A-MT1111  18,000  M³  Excavación en mina por medios manuales 
y/o mecánicos para paso de instalaciones 
bajo servicios existentes, incluso reposicio-
nes de conductos y secciones hormigonadas, 
terminado.  
  

93,55  1.683,90  

A-MT1112  1,000  Ud  Ejecución de catas para localización de ser-
vicios existentes municipales o de compa-
ñías privadas en todo el ámbito de actua-
ción, corte con disco, demolición, excavación 
y relleno final.  
  

805,45  805,45  

           
        Total ....  12.848,62  
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Artículo 2º.- Conductos, obras de fábrica y acometidas  
 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
J-FO0245  2,400  Ml  Aro de recrecido de hormigón para pozo de 

registro, diámetro 1000mm, junta elástica, 
espesor de pared 12cm, incluso pates, colo-
cado.  
  

111,57  267,77  

J-FO0246  4,000  Ud  Cono asimétrico, diámetro 1000/600 de 
hormigón, junta elástica, espesor de pared 
12cm y altura 70 cm, incluso pates, coloca-
do.  
  

122,10  488,40  

K-TR0024  4,000  Ud  Tapa de registro de fundición Ø 60 cm. con 
nervios de refuerzo, capaz de soportar una 
sobrecarga de 40 Tn. incluso marco, coloca-
da.  
  

126,63  506,52  

C-HOR030  1,631  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa, colocado  
  

110,81  180,73  

J-FO0120  1,000  Ud  Enlace a saneamiento existente, incluso 
prolongación de tubería de cualquier diá-
metro y material, excavaciones, rellenos, 
hormigones y cuantos elementos sean ne-
cesarios.  
  

126,05  126,05  

T-SV2025  135,000  Ml  Tubería de PVC corrugada de doble pared 
tipo teja, Ø 315 mm, con juntas elásticas y 
una rigidez circunferencial específica >= 8 
KN/m², totalmente colocada y probada  
  

34,11  4.604,85  

T-SV2030  38,890  Ml  Tubería de PVC corrugada de doble pared 
tipo teja, Ø 400 mm, con juntas elásticas y 
una rigidez circunferencial específica >= 8 
KN/m², totalmente colocada y probada  
  

53,75  2.090,34  

J-FO0101  35,000  Ud  Acometida a red de saneamiento con los 
elementos siguientes: Pieza de injerto en 
clip mecánico o elastomérico a tubería co-
lectora con macizo de hormigón, tuberías de 
PVC corrugada teja  Ø 160-200 mm en sec-
ción totalmente hormigonada, demoliciones 
y reposiciones de pavimentos, excavaciones 
y rellenos, enlazando a tubería domiciliaria 
con clip elastomérico macizado de hormigón 
o arqueta ciega de hormigón, hasta un lon-
gitud de 15 m, a criterio de la Dirección Fa-
cultativa, completamente terminado, pro-
bado incluso p.p de localización de acome-
tida existente.  

209,10  7.318,50  
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Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
  

S-TV0001  200,000  Ml  Visionado de colector una vez instalado me-
diante TV incluso emisión de video e infor-
me, previa limpieza de conducción de sa-
neamiento, de cualquier diámetro y material 
con camión autoaspirante impulsor de agua 
a presión  
  

2,15  430,00  

S-TV0005  1,000  Ud  Desplazamiento de equipo de visionado a 
pie de obra, video grabador, medios auxilia-
res y humanos necesarios para inspección 
de tubería de alcantarillado.  
  

344,50  344,50  

           
        Total ....  16.357,66  
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Artículo 3º.- Drenaje  
 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
K-TR0041  18,000  Ud  Sumidero de calzada sifónico según plano 

con rejilla de 75 x 20 cm y marco de fundi-
ción, incluso pozo sifónico de polipropileno 
de la casa Fundiciones Benito o similar, en-
vuelto en hormigón HM-20, incluso excava-
ción, relleno, encofrados y transporte de 
materiales sobrantes a vertedero, total-
mente terminado y conectado al conducto 
de desagüe.  
  

188,34  3.390,12  

K-TR0045  63,000  Ml  Desagüe de sumidero mediante conducción 
de Ø200mm de PVC teja SN4, en sección 
hormigonada HM-20, incluso excavación, 
hormigón, relleno, tubería, e inserción a 
pozo de registro o colector mediante pieza 
elestomérica o similar, terminado.  
  

30,84  1.942,92  

K-TR0046  10,000  Ud  Acondicionamiento de bajante de pluviales 
de vivienda a nueva pavimentación según 
solución a criterio de la D.O, terminado.  
  

84,70  847,00  

           
        Total ....  6.180,04  
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Artículo 4º.- Mantenimiento de servicio y reposición de pavimento  
 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
Y-PA0016  1,000  Ud  Partida alzada de abono íntegro para man-

tenimiento del servicio de saneamiento du-
rante las obras , incluso cortes, enlaces, tu-
berías, anclajes, piezas especiales, zanjas, 
relleno, derivaciones, tapones, bombeos 
puntuales y cuantos elementos sean necesa-
rios para el correcto mantenimiento del 
servicio.  
  

424,00  424,00  

P-PA2005  189,000  M²  Simple tratamiento superficial con 1 kg de 
ECR-2 y  8 l de gravilla 10/5 terminado, 
incluso barrido y preparación de la superfi-
cie.  
  

2,34  442,26  

           
        Total ....  866,26  

 

 

 

Título  Presupuesto  
Artículo 1º.- Movimiento de tierras y demoliciones  12.848,62  
Artículo 2º.- Conductos, obras de fábrica y acometidas  16.357,66  
Artículo 3º.- Drenaje  6.180,04  
Artículo 4º.- Mantenimiento de servicio y reposición de pavimento  866,26  
 
  

 

CAPÍTULO 1º.- RED DE SANEAMIENTO  36.252,58  
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CAPÍTULO 2º.- RED DE DISTRIBUCIÓN  
Artículo 1º.- Movimiento de tierras y demoliciones  

 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
B-DE0033  37,560  Ml  Corte con disco del pavimento existente de 

cualquier tipo, mediante máquina cortadora 
de pavimentos.  
  

2,13  80,00  

B-DE0031  97,202  M²  Demolición pavimento de cualquier tipo, 
incluso transporte de productos a lugar de 
acopio o gestos autorizado, incluso clasifica-
ción por fracciones.  
  

5,06  491,84  

A-EX0015  84,560  M³  Excavación en zanja en cualquier clase de 
terreno, incluso pequeñas demoliciones,  
entibación, agotamientos, acopios interme-
dios y refino de fondo de zanja.  
  

7,86  664,64  

A-MT0110  32,235   M³  Arena o gravilla rodada 6/12 colocada.  
  

21,02  677,58  

A-MT0103  50,224   M³  Sub-base de suelo seleccionado según PG-3, 
extendido por tongadas  y compactado al 
98% P.M.  
  

17,08  857,83  

A-MT0049  105,700   M³  Carga y transporte a lugar de empleo o ges-
tión de los materiales sobrantes de las ex-
cavaciones y demoliciones.  
  

3,46  365,72  

           
        Total ....  3.137,61  
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Artículo 2º.- Conductos, obras de fábrica y acometidas  
 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
T-AP6040  210,140  Ml  Tubería de polietileno de alta densidad, 

banda azul PE 100, Sigma-80, Ø nominal 110 
mm y 6,6  mm de espesor para 10 atm de 
presión nominal, con juntas electrosolda-
bles, incluso parte proporcional de piezas, 
anclajes y cinta de señalización azul, coloca-
da y probada.  
  

14,05  2.952,47  

V-CM1020  4,000  Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 100 mm, 
con cuerpo y tapa de fundición dúctil 
GGG-50 según DIN 1693, revestimiento con 
resina epoxi aplicada electrostáticamente 
según DIN 30677; interna y externamente; 
vástago de acero inoxidable DIN x 20 Cr,13, 
empaquetadura con sellado superior por 4 
juntas tóricas y manguito inferior de 
EPDM/NBR, compuerta de fundición dúctil 
GGG-50 vulcanizada con caucho EPDM in-
terna y externamente con husillo de latón CZ 
132, collarín de empuje de latón, CZ 132 
según BS 2872, tornillos embebidos de acero 
inoxidable A-2 sellados con silicona, junta 
perfil de EPDM, con bridas y piezas de enla-
ce a tubería, colocación, pruebas, macizo de 
apoyo y anclaje, para una presión máxima 
de trabajo de 25 atm incluso desmontajes de 
válvulas y piezas existentes.  
  

383,26  1.533,04  

J-FO0242  35,000  Ud  Acometida domiciliaria de agua potable con 
tubería de polietileno de baja densidad  Ø 
3/4" hasta 1,5 " pulgadas, conexión a con-
ducción mediante collarín de fundición con 
tornillos de inoxidable, incluso demolición 
de pavimentos en calzada y acera, zanja, 
arena, relleno, arqueta en acera de 30x30 
con tapa de fundición y llave de cuadradillo 
de bronce, completamente terminada y 
probada, incluso corte y reposición de pa-
vimento en su caso, para cualquier longitud 
hasta 15 m incluso p.p de localización de 
acometida existente.  
  
 
 
 
 
 

187,42  6.559,70  
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 20P26-P Renovación de redes y aceras en calle del Carmen en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
 

J-FO0241  10,000  Ud  Cajetín en fachada para alojamiento del 
contador de agua, tapa con aislamiento, 
llaves corte en entrada y salida, empotrado 
en pared, tuberías de subida y bajada, piezas 
de enlace, codos y reducciones, manguito, 
completamente terminado y probado, in-
cluso corte y reposición de pared de vivien-
da, desmontaje de contador y montaje en 
cajetín.  
  

104,90  1.049,00  

I-VP9000  2,000  Ud  Corte y enlace de tubería de agua nueva a 
existente, incluso piezas especiales necesa-
rias y anclaje, probada.  
  

188,50  377,00  

I-VP9999  1,000  Ud  Boca de incendios incluyendo los elementos 
siguientes: derivación de tubería general a 
base de tubo de PE AD sigma-80 de Ø110 
mm con una longitud de hasta 10 metros, 
válvula de compuerta en arqueta de 40 x 40 
con tapa de fundición, demoliciones y repo-
siciones de pavimentos, zanja completa, 
arqueta para alojamiento de 2 bocas para 
dos mangueras de 70 mm, tapa de fundi-
ción, totalmente terminado y probado  
  

1.131,49  1.131,49  

J-FO0246  3,000  Ud  Cono asimétrico, diámetro 1000/600 de 
hormigón, junta elástica, espesor de pared 
12cm y altura 70 cm, incluso pates, coloca-
do.  
  

122,10  366,30  

J-FO0245  1,500  Ml  Aro de recrecido de hormigón para pozo de 
registro, diámetro 1000mm, junta elástica, 
espesor de pared 12cm, incluso pates, colo-
cado.  
  

111,57  167,36  

K-TR0024  3,000  Ud  Tapa de registro de fundición Ø 60 cm. con 
nervios de refuerzo, capaz de soportar una 
sobrecarga de 40 Tn. incluso marco, coloca-
da.  
  

126,63  379,89  

C-HOR030  1,223  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa, colocado  
 
 
 
 
 
 
 

110,81  135,52  
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Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
  

I-VP8010  2,000  Ud  Boca de riego con arquetilla y tapa, cuerpo y 
tapa de fundición y mecanismo de latón de 
máxima calidad, eje de acero inoxidable, 
válvula de cierre con junta de  goma, rosca 
de entrada 1 ½", salida 45 mm , PN 16, co-
nectada a la red, incluso tubería de polieti-
leno, piezas especiales, anclaje del conjunto, 
zanja, arena y relleno, instalado y probado.  
  

206,43  412,86  

I-VP8022  1,000  Ud  Desagüe Ø 63 mm. incluyendo pieza en T, 
llave de compuerta Ø60 mm y tubería de 
polietileno, incluso piezas especiales, anclaje 
del conjunto, zanja, arena, hormigón HM-20 
y relleno, instalado y probado para cualquier 
longitud.  
  

271,53  271,53  

           
        Total ....  15.336,16  
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Artículo 3º.- Mantenimiento del servicio y reposición de pavimento  
 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
Y-PA0017  1,000  Ud  Partida alzada de abono íntegro para man-

tenimiento del suministro de agua potable 
durante las obras , incluso cortes, enlaces, 
tuberías provisionales, anclajes, piezas espe-
ciales, zanjas, relleno, derivaciones  a aco-
metidas particulares y cuantos elementos 
sean necesarios para el correcto manteni-
miento del servicio.  
  

636,00  636,00  

P-PA2005  92,200  M²  Simple tratamiento superficial con 1 kg de 
ECR-2 y  8 l de gravilla 10/5 terminado, 
incluso barrido y preparación de la superfi-
cie.  
  

2,34  215,75  

           
        Total ....  851,75  

 

 

 

Título  Presupuesto  
Artículo 1º.- Movimiento de tierras y demoliciones  3.137,61  
Artículo 2º.- Conductos, obras de fábrica y acometidas  15.336,16  
Artículo 3º.- Mantenimiento del servicio y reposición de pavimento  851,75  
 
  

 

CAPÍTULO 2º.- RED DE DISTRIBUCIÓN  19.325,52  
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 20P26-P Renovación de redes y aceras en calle del Carmen en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

CAPÍTULO 3º.- PAVIMENTACIÓN  
Artículo 1º.- Demoliciones y movimientos de tierra  

 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
B-DE0031  734,624  M²  Demolición pavimento de cualquier tipo, 

incluso transporte de productos a lugar de 
acopio o gestos autorizado, incluso clasifica-
ción por fracciones.  
  

5,06  3.717,20  

B-DE0033  383,400  Ml  Corte con disco del pavimento existente de 
cualquier tipo, mediante máquina cortadora 
de pavimentos.  
  

2,13  816,64  

A-MT0810  734,624  M²  Apertura de caja para pavimentación, inclu-
yendo excavaciones y desmontes, pequeñas 
demoliciones de obras de fábrica, carga y 
transporte a lugar de acopio, escarificados, 
perfilado y compactación del terreno natu-
ral, hasta una profundidad de 50 cm.  
  

4,98  3.658,43  

A-MT0103  110,194   M³  Sub-base de suelo seleccionado según PG-3, 
extendido por tongadas  y compactado al 
98% P.M.  
  

17,08  1.882,11  

           
        Total ....  10.074,38  
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Artículo 2º.- Pavimentos y terminaciones  
 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
P-PA0412  584,848  m²  Pavimento de hormigón árido visto HM-20, 

tamaño máximo del árido 12 mm rodado, 
espesor 15 cm , incluso desactivado de la 
capa superficial mediante aditivos,  vibra-
do, retirada de última capa, juntas con cor-
tadora hasta 1/3 del espesor y sellado final.  
  

21,06  12.316,90  

P-PA0800  383,390  Ml  Reparación de bajos de fachadas, con las 
mismas características a la existente, inclu-
yendo repicado de superficies, enfoscado, 
pintura, piedras y cualquier otro material 
necesario para adecuarla a las existentes, 
incluso acondicionamiento de umbrales de 
puerta.  
  

3,11  1.192,34  

K-TR0029  13,000  Ud  Adecuación de tapas de registro existentes a 
nueva rasante incluso repicado, recrecido y 
recolocación de tapas existentes y termina-
ciones interiores, terminado.  
  

89,94  1.169,22  

P-PA0211  285,740  Ml  Bordillo de calzada de 25 x 12/15 cm. prefa-
bricado de hormigón (Rck=300 kg/cm²) bi-
capa,  incluso solera y refuerzo de hormi-
gón HM-20, colocación y rejuntado.  
  

17,40  4.971,88  

P-PA0254  383,390  Ml  Rígola de hormigón HM-20 de 30 x 20 cm. 
incluso excavación, encofrados, juntas y 
tratamiento superficial.  
  

16,50  6.325,94  

P-PA0216  94,500  Ml  Bordillo montable de 37 x 25/12 cm., prefa-
bricado bicapa, cara vista con arena de sílice, 
de hormigón (Rck=300 kg/cm²) incluso ex-
cavación, solera HM-20, cimientos, enco-
frado y rejuntado.  
  

25,33  2.393,69  

P-PA0218  32,000  Ud  Pieza de transición de hormigón prefabrica-
do, entre bordillo T2 y bordillo montable, 
según planos, colocada  
  

32,61  1.043,52  

P-PA0920  7,730  M²  Acera con baldosa hidráulica tipo botón 
30x30 cm,con solera de 15 cm. de hormigón 
HM-20, incluso juntas, mortero de asiento, 
lechada y formación de pendientes, termi-
nada.  
  
 
 

26,38  203,92  
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Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
 

P-PA0228  10,000  Ml  Suplemento de coste por formación de ba-
dén medio en acera, incluso excavación 
complementaria y 5 cm. de hormigón 
HM-20.  
  

10,22  102,20  

           
        Total ....  29.719,61  
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Artículo 3º.- Señalización  
 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
SEÑA0050  32,800  M²  Superficie realmente pintada en flechas, 

símbolos y cebras, con pintura reflexiva bi-
componente incluso ejecución   
  

15,63  512,66  

SEÑT01  1,000  Ud  Retirada y recolocación después de las obras 
de hitos, señales y mobiliario urbano, incluso 
demoliciones y ejecución de cimentaciones 
para su colocación  
  

185,50  185,50  

           
        Total ....  698,16  

 

 

 

Título  Presupuesto  
Artículo 1º.- Demoliciones y movimientos de tierra  10.074,38  
Artículo 2º.- Pavimentos y terminaciones  29.719,61  
Artículo 3º.- Señalización  698,16  
 
  

 

CAPÍTULO 3º.- PAVIMENTACIÓN  40.492,15  
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CAPÍTULO 4º.- OBRAS VARIAS  
Artículo único  

 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
B-DE0031  12,000  M²  Demolición pavimento de cualquier tipo, 

incluso transporte de productos a lugar de 
acopio o gestos autorizado, incluso clasifica-
ción por fracciones.  
  

5,06  60,72  

B-DE0033  26,400  Ml  Corte con disco del pavimento existente de 
cualquier tipo, mediante máquina cortadora 
de pavimentos.  
  

2,13  56,23  

A-EX0015  21,600  M³  Excavación en zanja en cualquier clase de 
terreno, incluso pequeñas demoliciones,  
entibación, agotamientos, acopios interme-
dios y refino de fondo de zanja.  
  

7,86  169,78  

T-SV2030  12,000  Ml  Tubería de PVC corrugada de doble pared 
tipo teja, Ø 400 mm, con juntas elásticas y 
una rigidez circunferencial específica >= 8 
KN/m², totalmente colocada y probada  
  

53,75  645,00  

A-MT0103  16,800   M³  Sub-base de suelo seleccionado según PG-3, 
extendido por tongadas  y compactado al 
98% P.M.  
  

17,08  286,94  

A-MT0049  27,000   M³  Carga y transporte a lugar de empleo o ges-
tión de los materiales sobrantes de las ex-
cavaciones y demoliciones.  
  

3,46  93,42  

A-MT0110  3,864   M³  Arena o gravilla rodada 6/12 colocada.  
  

21,02  81,22  

P-PA0409  12,000  M²  Pavimento de calzada de hormigón HM-20 
en losas de 20 cm. de canto, incluso juntas, 
cierres y rayado de superficies.  
  

22,98  275,76  

C-HOR000  20,000  M³  Rellenos con morteros de baja resistencia en 
zanjas, huecos..., M-50, con consistencia 
fluida, vertido con ayuda de medios auxilia-
res.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

55,50  1.110,00  
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 20P26-P Renovación de redes y aceras en calle del Carmen en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
 

V-CLP010  1,000  Ud  Válvula antirretorno de PVC teja de 200 mm 
de diámetro, con clapeta de polipropileno, 
junta labiada y registro en la parte superior, 
instalada en acometida domiciliaria incluso 
obras menores de instalación, demolición de 
pavimento, excavación, localización de 
acometida, manipulación de acometida para 
inserción, piezas de unión y reposiciones, 
instalada en arqueta registrable con tapa de 
fundición.  
  

727,34  727,34  

           
        Total ....  3.506,41  

 

 

 

Título  Presupuesto  
Artículo único  3.506,41  
 
  

 

CAPÍTULO 4º.- OBRAS VARIAS  3.506,41  
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 20P26-P Renovación de redes y aceras en calle del Carmen en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

CAPÍTULO 5º.- GESTIÓN DE RESIDUOS  
Artículo único  

 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
Z-GESRES  1,000  Ud  Gestión de residuos según anejo  

  
2.493,66  2.493,66  

           
        Total ....  2.493,66  

 

 

 

Título  Presupuesto  
Artículo único  2.493,66  
 
  

 

CAPÍTULO 5º.- GESTIÓN DE RESIDUOS  2.493,66  
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CAPÍTULO 6º.- SEGURIDAD Y SALUD  
Artículo Único  

 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
Z-ZZSEGU  1,000  Ud  Seguridad y salud en el trabajo  

  
2.000,00  2.000,00  

           
        Total ....  2.000,00  

 

 

 

Título  Presupuesto  
Artículo Único  2.000,00  
 
  

 

CAPÍTULO 6º.- SEGURIDAD Y SALUD  2.000,00  
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

 

 

Título  Presupuesto  
CAPÍTULO 1º.- RED DE SANEAMIENTO  36.252,58  
CAPÍTULO 2º.- RED DE DISTRIBUCIÓN  19.325,52  
CAPÍTULO 3º.- PAVIMENTACIÓN  40.492,15  
CAPÍTULO 4º.- OBRAS VARIAS  3.506,41  
CAPÍTULO 5º.- GESTIÓN DE RESIDUOS  2.493,66  
CAPÍTULO 6º.- SEGURIDAD Y SALUD  2.000,00  
 
  

 

  104.070,32  
 

 

 

Zaragoza, junio de 2020 
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 
 
 

Fdo.: Carmen Sarasa Alcubierre 
Colegiada nº 21.754 

 



 
CAPÍTULO IV 

PRESUPUESTO GENERAL 

   



 
Presupuesto Ejecución Material  
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

 

 

Título  Presupuesto  
CAPÍTULO 1º.- RED DE SANEAMIENTO  36.252,58  
CAPÍTULO 2º.- RED DE DISTRIBUCIÓN  19.325,52  
CAPÍTULO 3º.- PAVIMENTACIÓN  40.492,15  
CAPÍTULO 4º.- OBRAS VARIAS  3.506,41  
CAPÍTULO 5º.- GESTIÓN DE RESIDUOS  2.493,66  
CAPÍTULO 6º.- SEGURIDAD Y SALUD  2.000,00  
   

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL  104.070,32  
    
 
Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de:  

  

    
CIENTO CUATRO MIL SETENTA EUROS CON TREINTA Y DOS CENTS.    

Zaragoza, junio de 2020 
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 
 
 

Fdo.: Carmen Sarasa Alcubierre 
Colegiada nº 21.754 

 

 

 

 



 
Presupuesto Base de Licitación 



 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

 

 

Zaragoza, junio de 2020 
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 
 
 

Fdo.: Carmen Sarasa Alcubierre 
Colegiada nº 21.754 

 

 1 
 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 104.070,32 

13.529,14 13,00 % Gastos Generales ................................................. 
6.244,22 6,00 % Beneficio Industrial .....................................................

  Suma ................................................. 123.843,68 
26.007,17 21,00 % IVA ................................................. 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 149.850,85 

 
Asciende el presente presupuesto de Base de Licitación a la expresada cantidad de: 

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON OCHENTA 
Y CINCO CENTS. 
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